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ABSTRAK 
 
Bangunan Gedung Medik Rumah Sakit Siti Khadijah 
terletak di Jl. Pahlawan No.260, Bebekan, Taman – Sepanjang. 
Bangunan tersebut terdiri atas 6 lantai dan 1 lantai basement. 
Setelah dilakukan percobaan beberapa kali, permodelan dengan 
sistem rangka pemikul momen khusus saja dapat memenuhi 
persyaratan kontrol gaya geser gempa, kontrol periode 
fundamental struktur dan kontrol simpangan antar struktur. Oleh 
karena itu, desain struktur yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. 
Pada tugas akhir ini akan dilakukan modifikasi dengan 
perubahan jumlah lantai dari keadaan eksisting yaitu 6 lantai dan 1 
lantai basement menjadi 8 lantai dan 1 lantai basement dengan 
penambahan 2 lantai. Perhitungan dan gempa mengacu pada 
ii 
 
peraturan yang berlaku. Proses dalam perhitungan struktur 
meliputi analisa pembebanan, permodelan struktur, analisa gaya 
dalam, perhitungan penulangan, serta cek persyaratan elemen 
struktur. Untuk analisa gempa dalam perancangan ini digunakan 
desain respon spektrum. Tujuan dari tugas akhir terapan ini adalah 
mampu merencanakan struktur gedung beton bertulang dengan 
metode sistem rangka pemikul momen khusus berdasarkan SNI 
1726:2012, SNI 1727:2013, dan SNI 2847:2013. 
Dari hasil perhitungan, dimensi struktur atas terdiri dari 
pelat lantai dengan tebal 12 cm, dimensi balok induk 50 cm x 70 
cm, dimensi balok anak 35 cm x 50 cm, dimensi kolom utama 85 
cm x 85 cm, dimensi kolom tepi 70 cm x 70 cm. 
 
Kata kunci: Beton Bertulang, Modifikasi,  Sistem Rangka 
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ABSTRACT 
 
Medical Building in Siti Khadijah Hospital is located on 
Sepanjang Street Number 260, Bebekan, Taman - Sepanjang. The 
building consists of 6 floors and 1 basement floor. After several 
experiments, modeling with a special moment resisting frame 
system can sufficient the requirements of earthquake shear control 
measures, control the fundamental periods of the structures and the 
control of inter-structural deviations. Therefore, the design of the 
structure is done by using a special moment resisisting frame 
system. 
In this final project will be modified by changing the 
number of floors from the existing state of the 6 floors and 1 
basement floor to 8 floors and 1 basement floor with the addition 
of 2 floors. Calculations and earthquakes refer to the applicable 
regulations. Processes in the calculation of structures include load 
analysis, structural modeling, inner force analysis, reinforcement 
iv 
 
calculations, and checks of structural elements requirements. For 
the seismic analysis in this design is used spectrum response 
design. The objective of this final project applied is to be able to 
plan the structure of reinforced concrete buildings with special 
moment resisting frame method based on SNI 1726: 2012, SNI 
1727: 2013, and SNI 2847: 2013. 
By the calculation, the upper structure dimension consists 
of platform by 12 cm thick, the dimension of the main beam is 50 
cm x 70 cm, the dimension of the beam is 35 cm x 50 cm, the 
dimension of main column is 85 cm x 85 cm and the dimension of 
column is 70 cm x 70 cm. 
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1.1.  Latar Belakang 
Sebagai mahasiswa semester akhir pada Program Studi 
Diploma IV Teknik Infrastruktur Sipil, mata kuliah tugas akhir 
terapan adalah mata kuliah wajib yang harus diselesaikan oleh 
mahasiswa semester akhir agar dapat lulus tahap diploma IV. Mata 
kuliah ini berisi tentang tugas yang harus diselesaikan dalam satu 
semester sebelum pelaksanaan sidang Tugas Akhir Terapan. Untuk 
memenuhi standar kompetensi sebagai Diploma IV Teknik 
Infrastruktur Sipil, maka salah satu kemampuan yang harus 
dimiliki mahasiswa adalah perancangan struktur bangunan 
bertingkat. Agar standar kompetensi tersebut dapat tercapai, 
penulis mengambil bidang perancangan struktur gedung bertingkat 
dengan struktur beton bertulang sebagai topik Tugas Akhir 
Terapan. 
Perancangan struktur merupakan unsur yang penting pada 
pembangunan suatu gedung agar kuat, aman, stabil, dan awet 
terlebih pada saat terjadi gempa tinggi pada struktur tersebut. Oleh 
karena itu, suatu bangunan harus dirancang secara khusus 
berkaitan dengan keadaan gempa yang terjadi di Indonesia saat ini. 
Dalam perancangan struktur beton bangunan bertingkat dengan 
berbagai resiko kegempaan yang akan terjadi disetiap lokasi dan 
fungsi bangunan yang akan dirancang, maka terdapat beberapa 
metode yang dapat diterapakan dalam perancangan struktur 
bangunan agar dapat menahan beban gempa tinggi, salah satu 
metodenya adalah Sistem Rangka Pemikul Momen. 
Sistem rangka pemikul momen terbagi dalam kategori 
desain seismik yang didasarkan pada lokasi perencanaan. Pada 
lokasi yang terjadi di wilayah resiko rawan kegempaan tinggi 





menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK). 
Namun untuk lokasi yang terjadi di wilayah resiko kegempaan 
sedang dengan kategori desain seismik C direncanakan 
menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah 
(SRPMM). Dan pada lokasi yang terjadi di wilayah resiko 
kegempaan rendah dengan kategori desain seismik A dan B 
direncanakan menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Biasa 
(SRPMB) (Iswandi, 2014). 
Pada Tugas Akhir Terapan ini penulis akan mendesain 
struktur Gedung Medik Rumah Sakit Siti Khadijah Taman 
Sepanjang. Bangunan ini berada pada wilayah Kategori Desain 
Seismik D. Desain struktur yang dilakukan adalah modifikasi 
dengan perubahan jumlah lantai dari keadaan eksisting yaitu 6 
lantai dan 1 lantai basement menjadi 8 lantai dan 1 lantai basement 
dengan penambahan 2 lantai. Struktur bangunan ini didesain 
dengan menggunakan material beton bertulang dan menggunakan 
metode Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus. Pedoman 
perhitungan perencanaan gedung tahan gempa di Indonesia adalah 
SNI 2847:2013 “Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan 
Gedung”, SNI 1727:2013 “Beban Minimum untuk Perancangan 
Bangunan Gedung dan Struktur Lain”, dan SNI 1726:2012 “Tata 
Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan 
Gedung dan Non Gedung”. 
1.2.  Rumusan Masalah 
Permasalahan yang ditinjau dalam Modifikasi Struktur 
Gedung Medik Rumah Sakit Siti Khadijah Taman Sepanjang 
adalah : 
1. Bagaimana merencanakan sistem struktur untuk Gedung 
Medik Rumah Sakit Siti Khadijah Taman Sepanjang agar 
mampu menahan beban gravitasi, beban layan, dan beban 





2. Bagaimana merencanakan detailing penulangan pada 
elemen struktur dan joint balok-kolom sesuai dengan sistem 
struktur yang digunakan ? 
3. Bagaimana menuangkan hasil perhitungan kedalam gambar 
teknik ? 
4. Bagaimana metode pelaksanaan untuk pekerjaan Balok – 
Pelat lantai ? 
1.3.  Tujuan 
Tujuan penyusunan Tugas Akhir Terapan ini adalah : 
1. Mampu merencanakan sistem struktur untuk Gedung Medik 
Rumah Sakit Siti Khadijah Taman Sepanjang agar mampu 
menahan beban gravitasi, beban layan, dan beban gempa 
yang bekerja dengan metode SRPMK. 
2. Mampu merencanakan detailing penulangan pada elemen 
struktur dan joint balok-kolom sesuai dengan sistem struktur 
yang digunakan. 
3. Mampu menuangkan hasil perhitungan kedalam gambar 
teknik. 
4. Mengetahui metode pelaksanaan untuk pekerjaan Balok – 
Pelat lantai. 
1.4.  Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam Tugas Akhir Terapan Modifikasi 
Struktur Gedung Medik Rumah Sakit Siti Khadijah Taman 
Sepanjang ini adalah : 
1. Tidak membandingkan kecepatan waktu pelaksanaan 
proyek konstruksi gedung. 
2. Tidak meninjau analisa biaya dan manajemen konstruksi. 
3. Dalam gedung utama atap dengan plat beton. 
4. Tidak memperhitungkan sistem utilitas bangunan, 
perencanaan pembangunan saluran air bersih dan kotor, 
instalasi/ jaringan listrik, finishing, dan sebagainya. 
5. Metode pelaksanaan yang dibahas hanya pada pekerjaan 





1.5.  Manfaat 
Diharapkan dengan berakhirnya Tugas Akhir Terapan ini 
dapat memberikan manfaat dalam bidang Teknik Sipil, yaitu: 
1. Dapat memberikan contoh penggunaan metode Sistem 
Rangka Pemikul Momen Khusus dalam perencanaan suatu 
gedung bertingkat. 
2. Dapat memahami disiplin ilmu dan menambah wawasan 
secara lebih detail dalam tata-cara perencanaan struktur 
beton bertulang tahan gempa yang mengacu pada SNI 
2847:2013, SNI 1726:2012, dan SNI 1727:2013. 





2.1.  Umum 
Di dalam tinjauan pustaka berikut ini akan dijelaskan 
mengenai teori yang digunakan dalam perencanaan struktur 
Gedung Medik Rumah Sakit Siti Khadijah Taman Sepanjang 
dengan menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus. 
Peraturan terkait yang digunakan dalam perhitungan 
struktur Gedung Medik Rumah Sakit Siti Khadijah Taman 
Sepanjang adalah: 
1. SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk 
Bangunan Gedung 
2. SNI 1726:2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan 
Gempa untuk Struktur Gedung dan Non Gedung 
3. SNI 1727:2013 tentang Beban Minimum untuk Perancangan 
Bangunan Gedung dan Struktur Lain 
2.2.  Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 
Berdasarkan SNI 1726:2012 tentang Tata Cara 
Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung, ada 
beberapa sistem struktur yang dapat diterapkan dalam bangunan 
untuk menahan gempa, salah satunya adalah Sistem Rangka 
Pemikul Momen Khusus (SRPMK). SRPMK akan menggunakan 
konsep Strong Column and Weak Beam (Kolom kuat dan balok 
lemah). Di dalam SRPM ini dibagi menjadi 3 jenis yaitu Sistem 
Rangka Pemikul Momen Biasa (SRPMB) yang digunakan untuk 
kategori Desain Seismik A dan B, Sistem Rangka Pemikul Momen 
Menengah (SRPMM) yang digunakan untuk kategori Desain 
Seismik C, dan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) 





1. Menentukan Klasifikasi Situs 
Dalam perumusan kriteria desain seismik suatu 
bangunan di permukaan tanah atau penentuan amplifikasi 
besaran percepatan gempa puncak dari batuan dasar ke 
permukaan tanah suatu situs, maka situs tersebut harus 
diklasifikasikan sesuai dengan Tabel 3 SNI 1726:2012 
berdasarkan data SPT dan didapatkan klasifikasi situs 
berupa SA (batuan keras), SB (batuan), SC (tanah keras), SD 
(Tanah Sedang), SE (tanah lunak), dan SF (tanah khusus). 
Berdasarkan data tanah yang didapat termasuk dalam tanah 
lunak (SE). 
Tabel 2. 1 Klasifikasi Situs 
 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 3) 
Setelah mengetahui klasifikasi situs, maka perlu 
untuk menentukan parameter-parameter respons spektral 
percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko 





𝑆𝑀𝑆 = 𝐹𝑎 ∙ 𝑆𝑆     (2-1) 
𝑆𝑀1 = 𝐹𝑣 ∙ 𝑆1     (2-2) 
Dimana Fa dan Fv adalah koefisien situs yang 
ditentukan berdasarkan tabel 4 dan 5 SNI 1726:2012, 
sedangkan Ss dan S1 adalah parameter respons spektral 
percepatan gempa MCER terpetakan untuk perioda pendek 
dan perioda 1,0 detik yang didapatkan dari Peta Hazard 
Gempa Indonesia 2010. Ss dan S1 dalam peta Hazard 
Gempa Indonesia 2010 disesuaikan dengan perencanaan 
gempa 500 tahun, 1000 tahun, dan 2500 tahun. 
Tabel 2. 2 Koefisien Situs, Fa 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 4) 
Tabel 2. 3 Koefisien Situs, Fv 
 





2. Faktor Keutamaan dan Kategori Resiko 
Untuk berbagai kategori resiko struktur bangunan 
gedung dan non gedung Tabel 1 SNI 1726:2012 pengaruh 
gempa rencana terhadapnya harus dikalikan dengan suatu 
faktor keutamaan Ie pada tabel 2 SNI 1726:2012. Desain 
struktur Gedung Medik Rumah Sakit Siti Khadijah Taman 
Sepanjang sesuai fungsinya sebagai Rumah Sakit termasuk 
dalam kategori resiko IV dan faktor keutamaan Ie sebesar 
1,5. 







(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 1) 
Tabel 2. 5 Faktor Keutamaan Gempa 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 2) 
3. Respon Spektrum Desain 
Bila respon spektrum desain diperlukan oleh tata 
cara ini dan prosedur gerak tanah dari spesifik-situs tidak 
digunakan, maka kurva respon spektrum desain harus 
dikembangkan dengan mengacu gambar 2.1 dan mengikuti 
ketentuan di bawah ini : 
a. Untuk perioda yang lebih kecil dari T0, spektrum 






𝑆𝑎 = 𝑆𝐷𝑆 ∙ (0,4 + 0,6 ∙
𝑇
𝑇0
)   (2-3) 
b. Untuk perioda lebih besar dari atau sama dengan T0 
dan lebih kecil dari atau sama dengan Ts, spektrum 
respons percepatan desain, Sa = SDS 
c. Untuk perioda lebih besar dari Ts, spektrum respons 





     (2-4) 
Dimana, 
SDS = parameter respons spektral percepatan  desain 
    pada periode pendek 
SD1  = parameter respons spektral percepatan desain 
     pada perioda 1 detik 
T   = perioda getar fundamental struktur 
𝑇0 = 0,2 ∙
𝑆𝐷1
𝑆𝐷𝑆




     (2-6) 
Periode fundamental pendekatan (Ta), dalam detik 
harus ditentukan dari persamaan (2.7): 
𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∙ ℎ𝑛
𝑥
    (2-7) 
Dimana : 
hn  = ketinggian struktur 






Tabel 2. 6 Tabel Ct dan x 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 15) 
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Metodologi dalam Modifikasi Struktur Gedung Medik 
Rumah Sakit Siti Khadijah Taman Sepanjang dengan 
menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus adalah 







Gambar 3. 1 Diagram Alir 
 
3.1.  Pengumpulan Data 
Data perencanaan meliputi : 
3.1.1. Data umum proyek 
Berikut ini data-data umum gedung : 
- Fungsi bangunan  : Rumah sakit 
- Luas bangunan  : 661,075 m2 
- Jumlah lantai  : 6 Lantai dan 1 Lantai Basement 
- Lokasi bangunan  : Taman – Sepanjang 
- Tinggi gedung  : 31,7 meter 






Gambar 3. 2 Denah Eksisting 
 
Adapun Tugas Akhir Terapan ini akan dimodifikasi 
perencanaannya sebagai berikut : 
- Fungsi bangunan  : Rumah sakit 
- Luas bangunan  : 661,075 m2 
- Jumlah lantai  : 8 Lantai + 1 Lantai basement 
- Lokasi bangunan  : Taman – Sepanjang 
- Tinggi gedung  : 40,15 meter 
- Material struktur  : Beton bertulang 
- Sistem struktur  : Sistem Rangka Pemikul Momen 







Gambar 3. 3 Denah Rencana 
3.1.2. Data tanah 
Data tanah didapatkan dari penyelidikan tanah yang 
didapatkan dari Laboratorium Uji Tanah ITS. Data tanah 
berupa data SPT yang akan dipakai dalam penentuan 
klasifikasi kelas situs dan kategori desain seismik. 
3.1.3. Data gambar 
Data gambar meliputi gambar denah, gambar 
potongan, dan gambar detail yang digunakan untuk 
memperjelas dimensi komponen struktur yang berasal dari 
proyek. 
3.2.  Preliminary Design 
Preliminary design merupakan perencanaan awal untuk 
menentukan dimensi awal dari suatu komponen struktur yang 
mengacu pada ketentuan SNI 2847:2013. Beberapa komponen 
struktur tersebut antara lain:   
3.2.1. Preliminary desain balok 
Berdasarkan SNI 2847:2013 Pasal 9.5.2.1 dalam 
menentukan dimensi awal balok anak dan balok induk dapat 





1. Menentukan data desain yang meliputi panjang balok 
dan data properti material  
2. Rencanakan lebar balok (bw) adalah = 2 3⁄ ∙ ℎ 
SNI 2847:2013 pasal 21.5.1.3 mengatur tentang lebar 
balok (bw) tidak boleh kurang dari nilai terkecil dari 
0,3 · hmin dan 250 mm. 
3. Bila fy sama dengan 420 Mpa gunakan persamaan 
(3.1), bila fy selain 420 Mpa maka digunakan 








 (0,4 + 
𝑓𝑦
700
)   (3-2) 
Keterangan :  
hmin = tinggi minimum balok (mm)  
L  = panjang balok (mm)  
fy  = tegangan leleh baja (Mpa) 
3.2.2. Preliminary desain kolom  
Preliminary desain kolom mengikuti konsep strong 
column weak beam, dimana tidak boleh terjadi keruntuhan 
pada kolom sehingga kekauan yang dimiliki kolom harus 







    (3-3) 
Keterangan : 
E = modulus elastisitas beton 





L = panjang bentang 
3.2.3. Preliminary desain pelat 
Berdasarkan SNI 2847:2013 Pasal 9.5.3 dalam 
menetukan dimensi awal pelat lantai dapat dilakukan dengan 
mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :  
1. Menentukan data desain yang meliputi bentang bersih 
dan dimensi balok yang menjepitnya. 




< 2  (Pelat 2 arah)  (3-4) 
3. Menentukan lebar efektif flens (SNI 2847:2013 Pasal 
13.2.4)  
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∙ ℎ𝑤 < 𝑏𝑤 + 8 ∙ ℎ𝑓 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∙ ℎ𝑤     (3-5) 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 8 ∙ ℎ𝑓    (3-6) 































5. Momen inersia penampang balok 




     (3-8) 
6. Momen inersia penampang pelat 




     (3-9) 














(𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 + ⋯ + 𝛼𝑛)   (3-11) 
Dimana : 
αm = nilai rata-rata α yang menjepit pelat tersebut.  
α = rasio kekakuan balok terhadap pelat 
 Bila αm < 0,2, maka tebal pelat adalah 125 mm, 
namun bila 0,2 < αm < 2, maka tebal pelat ditentukan 
dengan persamaan (3.12) sesuai SNI 2847:2013 Pasal 






36+5 ∙ 𝛽 (αm−0,2)
    (3-12) 
Keterangan :  
h = tebal pelat (mm)   
Ln = bentang bersih arah memanjang panel pelat 
    (mm)   
fy = tegangan leleh baja (Mpa) 
β = rasio bentang bersih arah memanjang terhadap 
    arah memendek pelat.   
 Bila αm > 2, maka tebal pelat ditentukan dengan 






36+9 ∙ 𝛽 
     (3-13) 
Keterangan :  





Ln = bentang bersih arah memanjang panel pelat 
    (mm) 
fy = tegangan leleh baja (Mpa) 
β = rasio bentang bersih arah memanjang terhadap 
    arah memendek pelat.   
3.2.4. Preliminary desain sloof 
Berdasarkan SNI 2847:2013 Pasal 9.5.2.1 dalam 
menentukan dimensi awal sloof dapat dilakukan dengan 
mengikuti langkah-langkah berikut :   
1. Menentukan data desain yang meliputi panjang sloof 
dan data properti material  
2. Rencanakan lebar sloof (bw) adalah = 2 3⁄ ∙ ℎ 
SNI 2847:2013 pasal 21.5.1.3 mengatur tentang lebar 
sloof (bw) tidak boleh kurang dari nilai terkecil dari 
0,3 · hmin dan 250 mm. 
3. Bila fy sama dengan 420 Mpa gunakan persamaan 
(3.14), bila fy selain 420 Mpa maka digunakan 








 (0,4 + 
𝑓𝑦
700
)   (3-15) 
Keterangan :  
hmin = tinggi minimum sloof (mm)  
L  = panjang sloof (mm)  





3.2.5. Preliminary desain tangga 
Dalam menentukan dimensi awal tangga dapat 
dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut :  
1. Menentukan data perencanaan meliputi elevasi tangga 
lantai, dan pelat bordes  
2. Merencanakan lebar anak tangga (i) dan tinggi anak 
tangga (t)  
3. Menghitung jumlah tanjakan dan injakan  
4. Kontrol batasan α, yaitu 25o ≤ α ≤ 40o 
5. Menentukan  tebal  efektif  pelat  dan  bordes  tangga 
berdasarkan tabel berikut: 
Tabel 3. 1 Tebal Minimum Balok Non-Prategang Atau 
Pelat Satu Arah Bila Lendutan Tidak Dihitung 
 
(Sumber : SNI 2847:2013 Tabel 9.5(a)) 
Pada perencanaan tangga pada struktur 
menggunakan cor setempat dengan perletakan jepit-jepit 
(bebas), agar struktur tangga tidak mempengaruhi struktur  
utama terhadap beban gempa. Perencanaan tangga 
dibedakan  menjadi  perencanaan tangga darurat dan tangga 
putar. Pada perencanaan struktur tangga ini lebar injakan 
harus memenuhi persyaratan pada persamaan (3.16) 






Keterangan :  
t = tinggi injakan (15 ~ 20 cm)  
i = lebar injakan (26 ~ 30 cm) 
3.3.  Analisa Pembebanan 
3.3.1. Beban mati 
Beban mati adalah berat seluruh bahan konstruksi 
bangunan gedung yang terpasang, termasuk dinding, lantai, 
atap, plafon, tangga, dinding partisi tetap, finishing, klading 
gedung dan komponen arsitektural dan struktural lainnya 
serta peralatan layan terpasang lain termasuk berat keran. 
(SNI 1727:2013 Pasal 3.1 Poin 3.1.1). 
3.3.2. Beban hidup 
Beban yang diakibatkan oleh pengguna dan 
penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak 
termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti 
beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau 
beban mati. (SNI 1727:2013 Pasal 4.1) 
3.3.3. Beban angin 
Bangunan gedung dan struktur lain, termasuk 
Sistem Penahan Beban Angin Utama  (SPBAU)  dan  
seluruh  komponen dan  klading gedung, harus dirancang 
dan dilaksanakan untuk menahan beban angin seperti yang 
ditetapkan menurut pasal 26 sampai dengan pasal 31. 
Ketentuan dalam pasal ini mendefinisikan parameter angin 
dasar untuk digunakan dengan ketentuan lainnya yang 
terdapat dalam standar ini. (SNI 1727:2013 Pasal 26) 
3.3.4. Beban gempa 
Beban gempa adalah beban yang timbul akibat 
percepatan getaran tanah pada saat gempa terjadi. Untuk 





diketahui klasifikasi situs tanah dan percepatan yang terjadi 
pada batuan dasar. 
1. Perencanaan gempa rencana 
Gempa rencana ditetapkan sebagai gempa 
dengan kemungkinan terlewati besarannya selama 
umur struktur bangunan 50 tahun adalah sebesar 2% 
(gempa 2500 tahun). Struktur gedung akan dirancang 
dengan menggunakan gempa respons spektrum.  
2. Faktor keutamaan dan kategori resiko 
Pengaruh gempa rencana harus dikalikan 
faktor keutamaan I. Kategori resiko bangunan gedung 
untuk gempa dapat dilihat pada SNI 1726:2012 Tabel 
1. Sedangkan faktor keutamaan bangunan dapat 
dilihat pada SNI 1726:2012 Tabel 2 
Tabel 3. 2 Faktor Keutamaan Gempa. 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 2) 
3. Parameter percepatan terpetakan 
Berdasarkan SNI 1726:2012 pada pasal 14, 
untuk wilayah gempa Indonesia ditetapkan berdasarkan 
parameter Ss (percepatan batuan dasar pada perioda 
pendek 0,2 detik) dan S1 (percepatan batuan dasar pada 
perioda 1 detik). Ss dan S1 ditentukan dengan melihat  






Gambar 3. 4 Peta respon spektra percepatan 0.2 detik 
(SS) di batuan dasar (SB) untuk probabilitas 
terlampaui 2% dalam 50 tahun 
(Sumber : SNI 1726:2012 Gambar 9) 
 
Gambar 3. 5 Peta respon spektra percepatan 1.0 detik 
(S1) di batuan dasar (SB) untuk probabilitas 
terlampaui 2% dalam 50 tahun 
(Sumber : SNI 1726:2012 Gambar 10) 
4. Klasifikasi situs tanah 
Penetapan kelas situs harus melalui 





Klasifikasi kelas situs terbagi menjadi: SA, SB, SC, 
SD, SE, atau SF. Klasisfikasi memberikan kriteria 
desain seismik berupa faktor-faktor amplifitas pada 
bangunan dapat dilihat  pada SNI 1726:2012 Tabel 3. 
Tabel 3. 3 Klasifikasi Situs 
 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 3) 
5. Koefisien-koefisien situs dan paramater-parameter 
respons spektral percepatan gempa maksimum yang 
dipertimbangkan risiko-tertarget (MCER) 
Parameter spektrum respons percepatan pada 
perioda pendek (SMS) dan perioda 1 detik (SM1) yang 
disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi situs, harus 
ditentukan dengan perumusan berikut ini : 
𝑆𝑀𝑆 = 𝐹𝑎 ∙ 𝑆𝑆    (3-17) 
𝑆𝑀1 = 𝐹𝑣 ∙ 𝑆1    (3-18) 
Dimana koefisien situs Fa dan Fv mengikuti SNI 





Tabel 3. 4 Koefisien Situs, Fa 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 4) 
Tabel 3. 5 Koefisien Situs, Fv 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 5) 
6. Parameter percepatan spektral desain 
Parameter percepatan spektral desain untuk 
perioda pendek, SDS dan pada perioda 1 detik, SD1, 
harus ditentukan melalui perumusan berikut  ini: 
𝑆𝐷𝑆 =
2
3⁄ ∙ 𝑆𝑀𝑆    (3-19) 
𝑆𝐷1 =
2







7. Menentukan spektrum respons desain 
 
Gambar 3. 6 Spektrum Respon Desain 
(Sumber : SNI 1726:2012 Gambar 1) 
a. Untuk perioda yang lebih kecil dari T0, 
spektrum respons percepatan desain, Sa, harus 
diambil dari persamaan berikut ini:  
𝑆𝑎 = 𝑆𝐷𝑆(0,4 + 0,6 ∙
𝑇
𝑇0
)  (3-21) 
b. Untuk perioda lebih besar dari atau sama 
dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama 
dengan TS, spektrum respons percepatan 
desain, Sa, sama dengan SDS. 
c. Untuk perioda lebih besar dari TS, spektrum 





    (3-22) 
Dimana : 
SDS = parameter respons spektral percepatan 





SD1 = parameter respons spektral percepatan 
  desain  pada perioda 1 detik. 
T    = perioda getar fundamental struktur 
𝑇0 = 0,2 ∙
𝑆𝐷1
𝑆𝐷𝑆




    (3-24) 
3.3.5. Kombinasi pembebanan 
Beban-beban yang dibebankan kepada  struktur  
tersebut dibebankan  kepada  komponen  struktur  
menggunakan kombinasi beban berdasarkan SNI 2847:2013 
pasal 9.2.1 : 
Persamaan 1 : U = 1,4D 
Persamaan 2 : U = 1,2D + 1,6L + 0,5(Lr atau R) 
Persamaan 3 : U = 1,2D + 1,6(Lr atau R) + (1,0L atau 0,5W) 
Persamaan 4 : U = 1,2D + 1,0W + 1,0L + 0,5(Lr atau R) 
Persamaan 5 : U = 1,2D + 1,0E + 1,0L 
Persamaan 6 : U = 0,9D + 1,0W 
Persamaan 7 : U = 0,9D + 1,0E 
Dimana :  
D = beban mati 
L = beban hidup 
Lr = beban hidup atap 
R  = beban hujan 





E = beban gempa     
3.4.  Pemodelan Struktur 
Pada tahap ini, analisis struktur utama menggunakan 
program bantu SAP 2000. Dalam analisisnya, struktur gedung ini 
menggunakan pembebanan gempa respons spektrum yang diambil 
berdasarkan parameter respons spektral percepatan gempa daerah 
Taman Sepanjang. Selanjutnya output dari program bantu SAP 
2000 akan digunakan untuk melakukan perencanaan dan kontrol 
komponen-komponen struktur. 
3.5.  Analisa Hasil 
Nilai gaya dalam diperoleh menggunakan bantuan 
program analisis struktur. Kombinasi yang dipakai untuk 
pembebanan pada program analisis struktur adalah sebagai berikut:  
1. Ketahanan struktur terhadap beban hidup dan mati : 
a. 1,4D 
b. 1,2D + 1,6L + 0,5 (Lr atau R) 
2. Ketahanan  struktur  terhadap  beban  angin  dan 
dikombinasikan dengan beban hidup dan mati :  
a. 1,2D + 1,6(Lr atau R) + (1,0L atau 0,5W) 
b. 1,2D + 1,0W + 1,0L + 0,5(Lr atau R) 
c. 0,9D + 1,0W 
3. Ketahanan  struktur  terhadap  beban  gempa  yang 
dikombinasikan dengan beban hidup dan beban mati : 
a. 1,2D + 1,0E + 1,0L 
b. 0,9D + 1,0E 
Keterangan : 
D  = beban mati  
L  = beban hidup 
Lr = beban hidup atap 





W = beban angin 
E = beban gempa 
3.5.1. Kontrol periode fundamental 
Periode fundamental struktur pendekatan 
𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∙ ℎ𝑛
𝑥
     (3-25) 
Keterangan :  
hn = tinggi struktur (m)  
Koefisien Ct dan x ditentukan dalam tabel 15 SNI 1726:2012  
Tabel 3. 6 Nilai Parameter Perioda Pendekatan Ct dan x 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 15) 
Dengan batas atas perioda fundamental struktur sebesar,  
𝑇𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑠 = 𝐶𝑢 ∙ 𝑇𝑎    (3-26) 









Tabel 3. 7 Koefisien untuk Batas Atas pada Periode yang 
dihitung 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 14) 
3.5.2. Kontrol gaya geser dasar gempa  







      (3-27) 







      (3-28) 
Harus tidak boleh kurang dari  
𝐶𝑠 = 0,044 ∙ 𝑆𝐷𝑆 ∙ 𝐼𝑒 ≥ 0,01   (3-29) 
𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠 = 𝐶𝑠 ∙ 𝑊𝑡     (3-30) 




      (3-31) 
Keterangan : 
δxe  = defleksi pada lokasi yang disyaratkan  
Cd   = faktor amplifikasi (SNI 1726:2012 Tabel 9)  





3.6.  Perhitungan Struktur Sekunder dan Primer 
Bila sudah melakukan analisis gaya dengan menggunakan 
program analisis struktur dilakukan perhitungan pendetailan dan 
kontrol desain. Pada kontrol desain dilakukan agar analisis hasil 
pendetailan struktur bangunan dapat memenuhi syarat keamanan  
dan  sesuai  batas-batas tertentu menurut peraturan. Kontrol desain 
yang dilakukan adalah berupa pengecekan terhadap kontrol geser, 
kuat lentur, momen nominal, beban layan (servicibility) dan beban 
ultimat. Bila telah memenuhi, maka dapat diteruskan ke tahap 
penggambaran.  Bila tidak memenuhi harus dilakukan re-design. 
3.6.1. Pelat 
Perhitungan  pertama  untuk  elemen  struktur  pelat 
adalah  menghitung  penulangan  pelat.  Berikut  ini adalah 
langkah-langkah untuk menghitung kebutuhan  tulangan 
pada pelat: 












     (3-34) 
𝜌𝑏 =





   (3-35) 




      (3-37) 




(1 − √1 − 
2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑅𝑛
𝑓𝑦





Jika,  𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 <  𝜌𝑚𝑖𝑛  maka  𝜌 perlu  diperbesar  30%, 
sehingga 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢     (3-39) 
3. Menghitung luas tulangan yang dibutuhkan  
𝐴𝑠 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑    (3-40) 
3.6.2. Tangga 
Penulangan pada plat anak tangga dan plat bordes 
menggunakan perhitungan dengan prinsip yang sama 
dengan perencanaan pelat. 
3.6.3. Balok induk 
Dalam merencanakan penulangan balok induk dapat 
dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut :  
1. Diberikan data-data meliputi dimensi balok dan 
properti material 
2. Menentukan pembebanan yang akan dipikul oleh 
balok induk.  
3. Menganalisis struktur dengan menggunakan program 
bantu SAP 2000 sehingga  didapatkan gaya-gaya 
dalam yang dibutuhkan dalam desain. 
4. Menghitung rasio tulangan 








     (3-42) 
ρ max = 0,025     (3-43) 
𝑅𝑛 =
𝑀𝑢
𝜙 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑2












(1 − √1 −
2 ∙ 𝑅𝑛 ∙ 𝑚
𝑓𝑦
 )   (3-46) 
Cek ρ min < ρ perlu < ρ max 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑    (3-47) 
𝐴𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑




   (3-49) 
5. Menghitung kapasitas momen nominal (Mn) 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦
0,85 ∙ 𝑓′𝑐 ∙ 𝑏
    (3-50) 
𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦 ∙ (𝑑 −
𝑎
2
)   (3-51) 
Cek ɸ · Mn > Mn 
6. Hitung kapasitas geser 
a. Penulangan geser tumpuan  
Untuk pemasangan tulangan geser di 
daerah sendi plastis (sepanjang 2h dari muka 
kolom) 
- Menghitung momen ujung di tiap-tiap 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦
0,85 ∙ 𝑓′𝑐 ∙ 𝑏𝑒
   (3-52) 
𝑀𝑝𝑟 = 𝐴𝑠(1,25 ∙ 𝑓𝑦)(𝑑 −
𝑎
2
)  (3-53) 









Beton diasumsikan tidak menahan gaya 
geser, sehingga  
Vc = 0    
Vn = Ve maks 








∙ √𝑓𝑐 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 (3-56) 
Cek Vs < Vs maks 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 (3-57) 
𝑆 =
𝐴𝑣 ∙ 𝑓𝑦 ∙ 𝑑 
𝑉𝑠
    (3-58) 
Dalam SNI 2847:2013 Pasal 21.5.3.2, 
spasi sengkang tidak boleh melebihi 
yang terkecil dari :  
𝑠 < 𝑑 4⁄   
s < 6 kali diameter tulangan longitudinal  
s < 150 mm 
b. Penulangan geser lapangan 
Untuk pemasangan tulangan geser di luar sendi 
plastis (di luar 2h)  
𝑉𝑢𝑙𝑎𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 = 𝑉𝑛 − (2 ∙ ℎ)   (3-59) 
∅ ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,75 ∙
1





∅ ∙ 𝑉𝑐 = 0,75 ∙ 1 6⁄ ∙ √𝑓𝑐 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑  (3-61) 
Cek kondisi, 
𝑉𝑢 ≤ 0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐    (3-62) 
0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ ∙ 𝑉𝑐   (3-63) 
∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛)  (3-64) 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2   (3-65) 
𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛 =
𝑏 ∙ 𝑠 
3 ∙ 𝑓𝑦
    (3-66) 




    (3-67) 
7. Kontrol lendutan 
8. Kontrol terhadap retak  
3.6.4. Kolom 
Langkah-langkah dalam penulangan kolom adalah sebagai 
berikut :  
1. Diberikan data-data meliputi dimensi kolom dan 
properti material 
2. Menganalisis struktur dengan menggunakan program 
bantu SAP 2000 sehingga didapatkan gaya-gaya 
dalam yang dibutuhkan dalam desain. 
3. Perencanaan tulangan memanjang kolom : 
a. Kontrol rasio tulangan longitudinal kolom  
Menurut SNI 2847:2013 Pasal 21.6.3.1 luas 
tulangan memanjang, Ast, tidak boleh kurang 





b. Kontrol kapasitas beban aksial kolom atas dan 
bawah terhadap beban aksial terfaktor  
Φ Pn (max) = 0,8 ∙ φ (0,85 ∙ f ′c (Ag −
                             Ast) + (fy ∙ Ast)) (3-68) 
Cek, Φ Pn (max) > P max 
4. Pemeriksaan persyaratan “strong column weak beam”  
Sesuai dengan SNI 2847:2013 Pasal 21.6.2.2 
mensyaratkan bahwa  
Σ𝑀𝑛𝑐 ≥ (1,2)Σ 𝑀𝑛𝑏    (3-69) 
Keterangan :  
ΣMnc = momen kapasitas kolom  
ΣMnb = momen kapasitas balok  
Nilai ΣMnc diperoleh dengan bantuan 
diagram interaksi kolom dengan program bantu pca 
Column. 
5. Penentuan daerah plastis  
Menurut SNI 2847:2013 Pasal 21.6.4.1 panjang lo 
tidak boleh kurang dari yang terbesar dari : 




 𝑥 𝑏𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚  
𝑙0 > 450 𝑚𝑚  




 𝑥 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚  









6. Pengekangan kolom di daerah sendi plastis  
Kebutuhan  pengekangan  di  daerah  sendi  
plastis ditentukan berdasarkan SNI 2847:2013 Pasal 
21.6.4.4 luas  penampang  total  tulangan  sengkang 
persegi,  Ash, tidak boleh kurang dari 
𝐴𝑠ℎ = 0,3





) − 1]  (3-70) 
𝐴𝑠ℎ = 0,09
𝑠 ∙ 𝑏𝑐 ∙ 𝑓′𝑐
𝑓𝑦𝑡
    (3-71)  
Keterangan :  
s = jarak tulangan transversal  
bc = dimensi potongan melintang dari inti kolom, 
    diukur  dari  pusat  ke pusat  dari  tulangan   
    pengekang (mm)  
fyt = kuat leleh tulangan transversal (Mpa)  
Ag = luasan penampang kolom (mm)  
Ach = luasan penampang kolom diukur dari daerah 
    terluar tulangan transversal (mm)  
7. Kebutuhan tulangan geser  
Gaya geser yang bekerja di sepanjang 
bentang kolom (Vu) ditentukan dari Mpr+ dan Mpr- 
balok yang menyatu dengan kolom tersebut 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦 
0,85 ∙ 𝑓′𝑐 ∙ 𝑏
     (3-72) 
𝑀𝑝𝑟 = 𝐴𝑠 ∙ 1,25 ∙ 𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎 
2








     (3-74) 
Besarnya Vu harus dibandingkan dengan Vc, 
yaitu gaya geser  yang diperoleh dari Mpr kolom. Mpr 
kolom diperoleh dengan program bantu pca Column. 
Karena dimensi dan penulangan kolom atas dan 
bawah sama, maka: 
𝑉𝑒 =
 2 ∙ 𝑀𝑝𝑟 
𝑙𝑛
     (3-75) 
Cek Ve > Vu  
Sesuai dengan SNI 2847:2013 Pasal 21.6.5.2 
nilai Vc diasumsikan 0, apabila 50% Ve > Vu, maka : 
𝑃𝑢 <
𝐴𝑔 ∙ 𝑓′𝑐 
10
    (3-76) 
Apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, 
maka Vc ≠ 0. Sesuai SNI 2847:2013 Pasal 11.2.1.2 
untuk komponen struktur yang dikenai beban aksial 
berlaku. 
𝑉𝑐 = 0,17 (1 +
𝑁𝑢 
14 ∙ 𝐴𝑔
) 𝜆 √𝑓′𝑐 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑  (3-77) 
Besarnya Vs dihitung berdasarkan tulangan 
confinement Ash terpasang 
𝑉𝑠 =
 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦 ∙ 𝑑 
𝑠
     (3-78) 
Cek, 𝜙 (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠) > 𝑉𝑢  
Sesuai SNI 2847:2013 Pasal 21.6.4.5 sisa 
panjang kolom di luar sendi plastis (lo) tetap harus 










𝑠 < 6 𝑥 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 
𝑠 < 150 𝑚𝑚 
8. Panjang lewatan pada sambungan tulangan kolom  
Sambungan tulangan kolom yang diletakkan 
di tengah tinggi  kolom  harus memenuhi ketentuan 
panjang lewatan yang ditentukan SNI 2847:2013 
Pasal 12.2.3 untuk tulangan D22 dan yang lebih besar 
𝑙𝑑 = (
𝑓𝑦 ∙ 𝜓𝑡 ∙ 𝜓𝑒
1,7 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓′𝑐
) 𝑑𝑏   (3-79) 
Keterangan :  
Ψt = 1 (tidak berada di atas lapisan beton setebal 300 
    mm)  
Ψe = 1 (tidak dilapisi epoksi)  
λ = 1 (beton berat normal)  
Sesuai  dengan SNI  2847:2013 Pasal  12.15.1  
panjang minimum  sambungan untuk  sambungan  
lewatan  tarik harus  seperti  disyaratkan  untuk  
sambungan kelas A atau B, tetapi tidak kurang dari 
300 mm  
Sambungan kelas A  = 1,0 · ld 
Sambungan kelas B  = 1,3 · ld 
3.7.  Perhitungan Hubungan Balok Kolom 
1. Kekuatan geser 
Kekuatan geser hubungan balok kalom (HBK), 





- Untuk HBK terkekang balok pada semua muka,  
1,7 √𝑓′𝑐 ∙ 𝐴𝑗    (3-80) 
- Untuk HBK kolom terkekang balok pada 3 muka atau 
pada 2 muka berlawanan  
1,2 √𝑓′𝑐 ∙ 𝐴𝑗    (3-81) 
- Untuk kasus-kasus lainnya  
1,0 √𝑓′𝑐 ∙ 𝐴𝑗     (3-82) 
Keterangan :  
Aj = luas penampang efektif hubungan balok kolom,   
     dihitung dari h kolom dikali lebar joint efektif.  
Lebar joint efektif tidak melebihi yang terkecil dari :  
a. Lebar balok ditambah tinggi joint  
b. Dua kali tegak lurus yang lebih kecil dari sumbu 
longitudinal balok ke sisi kolom  
Maksud, dari persyaratan di atas dapat dilihat lebih 






Gambar 3. 7 Luas penampang efektif hubungan balok kolom 
(Sumber: SNI 2847:2013 Gambar S21.7.4) 
2. Panjang penyaluran batang tulangan dalam kondisi tarik  
Sesuai SNI 2847:2013 Pasal 21.7.5.1, panjang 
penyaluran ℓdh untuk ukuran Ø-10 sampai Ø -36 dengan kait 
90º tidak boleh kurang dari :  
a. 8 · db  





Untuk  tulangan  tanpa  kait,  panjang  penyaluran minimal 





a. 2,5 kali panjang penyaluran dengan kait bila 
ketebalan pengecoran beton di bawah tulangan 
tersebut kurang dari 300 mm.  
b. 3,5 kali panjang penyaluran dengan kait bila 
ketebalan pengecoran beton di bawah tulangan 
tersebut lebih dari 300 mm. 
3.8.  Penggambaran Teknik 
Setelah analisis struktur dan perhitungan struktur selesai 
dilakukan dan memenuhi persyaratan yang ada, maka hasil 
perhitungan dapat dituangkan ke dalam gambar teknik supaya hasil 
desain struktur dapat dimengerti oleh pihak pelaksana ataupun 
yang nantinya akan menggunakan. 
Penggambaran teknik hasil desain struktur menggunakan 
bantuan software Auto CAD.  Penggambaran teknik yang 
dilakukan adalah sebagai berikut :  
1. Gambar arsitektural, meliputi :  
a. Gambar denah 
b. Gambar tampak (tampak utara, selatan, timur, dan 
barat) 
2. Gambar struktur, meliputi : 
a. Gambar potongan memanjang dan melintang 
b. Gambar balok 
c. Gambar kolom 
d. Gambar pelat 
e. Gambar plat tangga dan bordes 
f. Gambar atap  
3. Gambar detail penulangan, meliputi :  
a. Gambar detail penulangan sloof  
b. Gambar detail penulangan balok  
c. Gambar detail penulangan kolom  
d. Gambar detail penulangan plat  





3.9.  Metode Pelaksanaan Pekerjaan Balok - Pelat Lantai 
Metode pelaksanaan yang dibahas adalah metode 
pelaksanaan pekerjaan balok dan pelat lantai. Dalam menentukan 
metode dan spesifikasi teknis digunakan acuan dari peraturan SNI 
2847:2013 pasal 5.7 sampai dengan 6.2.2. Urutan pelaksanaan dan 
peralatan yang dibutuhkan akan diuraikan secara singkat seperti di 
bawah ini :  
1. Persiapan peralatan dan tempat pengecoran 
Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu 
diantaranya pekerjaan pengukuran, pembuatan bekisting dan 
pabrikasi besi. Pekerjaan pengukuran ini bertujuan untuk 
mengatur/ memastikan kerataan ketinggian balok dan pelat. 
2. Pemasangan perancah (shoring) 
Pada tahap ini dilakukan pemasangan perancah 
(shoring) yang bertujuan untuk menyangga bekisting. 
Pemasangan perancah ini diawali dengan pemasangan jack 
base yang kemudian diikuti dengan pemasangan main frame 
lalu ladder frame yang kemudian disambung dengan joint 
pin dan kemudian diperkuat oleh cross brace dan bagian 
paling atas dipasang U-head. 
3. Pemasangan bekisting 
Pada tahap ini, pemasangan bekisting dilaksanakan 
setelah diketahui titik-titik penempatan bekisting melalui 
marking point. Pekerjaan bekisting pada balok – pelat 
menggunakan sistem semi modern dengan memakai 
plywood dan scaffolding. 
4. Pembesian 
Pada tahap ini, pembesian tulangan merupakan 
pekerjaan yang meliputi pekerjaan pemotongan hingga 





maupun di tempat fabrikasi. Pekerjaan tulangan 
menggunakan sistem perakitan di tempat fabrikasi besi 
selanjutnya diangkut ke lokasi proyek menggunakan Tower 
Crane. 
5. Pengecoran 
Pada tahap ini, pekerjaan pengecoran merupakan 
pekerjaan penuangan beton segar ke area yang telah 
dipasang bekisting dan tulangan. Pengecoran pada balok – 
pelat menggunakan beton ready mix. 
6. Pembongkaran bekisting dan perancah  
Pada tahap ini, pekerjaan pembongkaran bekisting 
dan perancah pelat dan balok dilakukan apabila beton telah 
cukup umur yaitu selama 7 hari. Beton yang cukup umur 
adalah beton yang dapat menahan berat sendiri dan beban 
dari luar. 
7. Perawatan 
Pada tahap ini dilakukan perawatan berupa curing 
beton yang dilakukan setelah pembongkaran bekisting, saat 
beton mulai atau memasuki fase hardening.  
Setelah ditentukan urutan metode pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi, kemudian dilakukan pemilihan alat yang akan 
digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. 
1. Tower crane 
2. Concrete bucket 









“Halaman ini sengaja dikosongkan” 





4.1.  Data Preliminary Desain 
Bahan yang digunakan untuk struktur gedung ini adalah 
beton bertulang dengan data-data sebagai berikut : 
Tipe bangunan    : Rumah sakit 
Letak bangunan    : Taman, Sepanjang 
Tinggi bangunan   : 40,15 m 
Mutu beton (fc’)   : 35 MPa 
Mutu baja (fy) tulangan longitudinal : 410 MPa 
Mutu baja (fy) tulangan transversal : 410 MPa 
 
4.2.  Preliminary Desain Balok 
Dimensi balok ditinjau berdasarkan perbedaan bentang 
balok yang ada. Namun pada tugas akhir terapan ini hanya 
menjelaskan salah satu tipe balok yang mempunyai bentang 
terpanjang untuk dijadikan contoh perhitungan preliminary desain 
balok. 
Berikut adalah balok bangunan yang akan ditinjau dalam 






Gambar 4. 1 Denah Balok dan Kolom Lantai 2-8 
 
Gambar 4. 2 Detail Balok yang ditinjau 
4.2.1. Balok induk 
Dengan bentang balok induk (L) adalah 8.000 mm 
dapat diperhitungkan dimensi balok sebagai berikut : 



















ℎ𝑚𝑖𝑛 = 493 𝑚𝑚 
ℎ       ≈ 700 𝑚𝑚 









𝑏 = 467 𝑚𝑚 
𝑏 ≈ 500 𝑚𝑚 
Maka balok induk dengan bentang 8.000 mm 
digunakan dimensi balok 500/700 mm. 
4.2.2. Balok anak 
Dengan bentang balok anak (L) adalah 8.000 mm dapat 
diperhitungkan dimensi balok sebagai berikut : 















ℎ𝑚𝑖𝑛 = 376 𝑚𝑚 
















𝑏 = 333 𝑚𝑚 
𝑏 ≈ 350 𝑚𝑚 
Maka balok anak dengan bentang 8.000 mm digunakan 
dimensi balok 350/500 mm. 
Dari hasil perhitungan preliminary desain balok direkapitulasi pada 
tabel 4.1 sebagai berikut : 
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Preliminary Desain Balok 
Tipe Balok 
Bentang Lebar Tinggi 
(L) (b) (h) 
(mm) (mm) (mm) 
B1 8.000 500 700 
B2 4.000 500 700 
B3 6.500 500 700 
B4 3.250 500 700 
B5 1.500 500 700 
B6 2.300 500 700 





B8 4.000 350 500 
B9 6.500 350 500 
B10 3.250 350 500 
B11 1.500 350 500 
B12 2.300 350 500 
BB 3.250 350 500 
BL 3.250 350 500 
 
4.3.  Preliminary Desain Kolom 
Perencanaan dimensi kolom utama adalah sebagai berikut : 
Data perencanaan : 
- Tinggi kolom (LKolom) : 4.200 mm 
- Bentang balok (LBalok) : 8.000 mm 
- Lebar balok (bBalok) : 500 mm 
- Tinggi balok (hBalok) : 700 mm 
Dimensi kolom direncanakan berdasarkan ketentuan ‘kolom kuat 
dan balok lemah’. 
Perhitungan Perencanaan : 








500 ∙ 7003 



















𝐼𝐾𝑜𝑙𝑜𝑚 ≥ 0,75 ∙ 10
10 𝑚𝑚4 













 ℎ4       = 𝐼𝐾𝑜𝑙𝑜𝑚 ∙ 12 
 ℎ4       = 0,75 ∙ 1010 ∙ 12 
ℎ4       = 9 ∙ 1010 
ℎ         = 548 
ℎ         ≈ 850 𝑚𝑚 
Maka direncanakan dimensi kolom dengan bentang 4.200 mm 
adalah 850/850 mm. 
Dari hasil perhitungan preliminary desain kolom direkapitulasi 







Tabel 4. 2 Rekapitulasi Preliminary Desain Kolom 
Tipe Kolom 
Bentang Dimensi 
(L) (b) (h) 
(mm) (mm) (mm) 
K1 4.200 850 850 
K2 4.200 700 700 
 
4.4.  Preliminary Desain Pelat 
Dalam laporan perhitungan dimensi pelat, cukup ditinjau 
satu tipe pelat yang mempunyai luasan yang terbesar. 
Data perencanaan :  
- Kuat tekan beton (fc’)   : 35 MPa 
- Kuat leleh tulangan (fy)   : 410 MPa 
- Rencana tebal pelat (hf)   : 120 mm 
- Bentang pelat sumbu panjang (Ly) : 4.000 mm 
- Bentang pelat sumbu pendek (Lx)  : 4.000 mm 
- Balok atas    : 500/700 mm 
- Balok kiri    : 500/700 mm 
- Balok bawah    : 350/500 mm 
- Balok kanan    : 350/500 mm 






Gambar 4. 3 Denah Pelat Lantai 2-8 
 
Gambar 4. 4 Detail Pelat yang ditinjau 
Perhitungan Perencanaan : 
- Bentang pelat bersih sumbu panjang (Ln) 
 


















𝐿𝑛 = 3.575 𝑚𝑚 
- Bentang pelat bersih sumbu pendek (Sn) 
 







𝑆𝑛 = 3.575 𝑚𝑚 
- Rasio antara bentang bersih sumbu panjang terhadap 









𝛽 = 1 < 2 (𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡 2 𝐴𝑟𝑎ℎ) 
- Rasio kekakuan 
 Balok as A Joint 1-1.5 
 Lebar efektif (be) 
Dipilih nilai terkecil dari 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∙ ℎ𝑤 < 𝑏𝑤 + 8 ∙ ℎ𝑓 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∙ ℎ𝑤   
𝑏𝑒 = 500 + 2 ∙ 700 
𝑏𝑒 = 1.900 𝑚𝑚 
 
 











𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 8 ∙ ℎ𝑓 
𝑏𝑒 = 500 + 8 ∙ 120 
𝑏𝑒 = 1.460 𝑚𝑚  
Dipakai nilai terkecil be = 1.460 mm 
 Faktor modifikasi (k) 
 
𝑘 = 1,52 










𝐼𝑏 = 21,72 ∙ 10
9 𝑚𝑚4 





















) [4 − 6 (
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ℎ

































𝛼1 = 37,7 
 
 Balok as 1 Joint A-A.5 
 Lebar efektif (be) 
Dipilih nilai terkecil dari 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∙ ℎ𝑤 < 𝑏𝑤 + 8 ∙ ℎ𝑓 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∙ ℎ𝑤   
𝑏𝑒 = 500 + 2 ∙ 700 
𝑏𝑒 = 1.900 𝑚𝑚 
 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 8 ∙ ℎ𝑓 
𝑏𝑒 = 500 + 8 ∙ 120 
𝑏𝑒 = 1.460 𝑚𝑚  
Dipakai nilai terkecil be = 1.460 mm 









) [4 − 6 (
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ℎ
























𝑘 = 1,52 










𝐼𝑏 = 21,72 ∙ 10
9 𝑚𝑚4 










𝐼𝑝 = 57,6 ∙ 10
7 𝑚𝑚4 









𝛼2 = 37,7 
 
 Balok as A.5 Joint 1-1.5 
 Lebar efektif (be) 
Dipilih nilai terkecil dari 





𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∙ ℎ𝑤   
𝑏𝑒 = 350 + 2 ∙ 500 
𝑏𝑒 = 1.350 𝑚𝑚 
 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 8 ∙ ℎ𝑓 
𝑏𝑒 = 350 + 8 ∙ 120 
𝑏𝑒 = 1.310 𝑚𝑚  
Dipakai nilai terkecil be = 1.310 mm 
 Faktor modifikasi (k) 
 
𝑘 = 1,73 










𝐼𝑏 = 62,92 ∙ 10
8 𝑚𝑚4 
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𝐼𝑝 = 57,6 ∙ 10
7 𝑚𝑚4 









𝛼3 = 10,4 
 
 Balok as 1.5 Joint A-A.5 
 Lebar efektif (be) 
Dipilih nilai terkecil dari 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∙ ℎ𝑤 < 𝑏𝑤 + 8 ∙ ℎ𝑓 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∙ ℎ𝑤   
𝑏𝑒 = 350 + 2 ∙ 500 
𝑏𝑒 = 1.350 𝑚𝑚 
 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 8 ∙ ℎ𝑓 
𝑏𝑒 = 350 + 8 ∙ 120 
𝑏𝑒 = 1.310 𝑚𝑚  






 Faktor modifikasi (k) 
 
𝑘 = 1,73 










𝐼𝑏 = 62,92 ∙ 10
8  𝑚𝑚4 










𝐼𝑝 = 57,6 ∙ 10
7 𝑚𝑚4 
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(37,7 + 37,7 + 10,9 + 10,9) 
𝛼𝑚 = 24,3 
- Tebal pelat 
Karena nilai αm > 2, maka dipakai : 
ℎ =




36 + 9 ∙ 𝛽 
 
ℎ =




36 + 9 ∙ 1 
 
ℎ = 87 𝑚𝑚 
ℎ ≈ 120 𝑚𝑚 
Direncanakan pelat lantai menggunakan ketebalan 120 mm. 
Dari hasil perhitungan preliminary desain pelat direkapitulasi pada 
tabel 4.3 sebagai berikut : 




1 2 3 4 Panjang Pendek 
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm) 





P2 50/70 50/70 35/50 50/70 4.000 4.000 
P3 50/70 50/70 35/50 50/70 4.000 3.250 
P4 50/70 50/70 35/50 35/50 4.000 3.250 
P5 50/70 50/70 35/50 35/50 4.000 1.500 
P6 35/50 50/70 50/70 50/70 4.000 3.250 
P7 50/70 50/70 35/50 50/70 3.250 3.250 
P8 35/50 50/70 50/70 50/70 4.000 1.500 
P9 35/50 50/70 50/70 35/50 1.500 1.500 
P10 50/70 50/70 35/50 50/70 3.250 2.300 
P11 50/70 50/70 35/50 35/50 4.000 2.300 
P12 50/70 50/70 35/50 50/70 4.000 2.300 
P13 50/70 35/50 35/50 50/70 2.300 1.500 
P14 50/70 35/50 35/50 50/70 3.250 1.500 
P15 35/50 50/70 50/70 50/70 3.250 1.500 
P16 35/50 35/50 50/70 35/50 4.000 3.250 
P17 35/50 35/50 35/50 50/70 3.250 1.500 
P18 35/50 35/50 35/50 35/50 3.250 1.500 
P19 50/70 35/50 35/50 35/50 3.250 1.500 
PB1 50/70 50/70 35/50 35/50 4.000 4.000 





PB3 50/70 50/70 35/50 50/70 4.000 3.250 
PB4 50/70 50/70 35/50 35/50 4.000 3.250 
PB5 50/70 50/70 35/50 35/50 4.000 1.500 
PB6 35/50 50/70 50/70 50/70 4.000 3.250 
PB7 50/70 50/70 35/50 50/70 3.250 3.250 
PB8 35/50 50/70 50/70 50/70 4.000 1.500 
PB9 35/50 50/70 50/70 35/50 1.500 1.500 
PB10 35/50 35/50 50/70 50/70 6.500 1.500 
PB11 50/70 50/70 35/50 50/70 3.250 2.300 
PB12 50/70 50/70 35/50 35/50 4.000 2.300 
PB13 50/70 35/50 35/50 50/70 3.250 1.500 
PB14 35/50 50/70 50/70 50/70 3.250 1.500 





1 2 3 4 m 
(t) 
(mm) 
P1 37,7 37,7 10,9 10,9 24,3 120 
P2 37,7 37,7 10,9 37,7 31 120 





P4 41,6 41.6 12,1 12,1 26,8 120 
P5 54,8 54,8 15,9 15,9 35,4 120 
P6 12,1 41,6 41,6 41,6 34,2 120 
P7 46,4 46,4 13,4 46,4 38,2 120 
P8 15,9 54,8 54,8 54,8 45,1 120 
P9 29,1 101 101 29,1 64,8 120 
P10 54,4 54,4 15,7 54,4 44,7 120 
P11 47,9 47,9 13,9 13,9 30,9 120 
P12 47,9 47,9 13,9 47,9 39,4 120 
P13 79,4 23 23 79,4 51,2 120 
P14 63,5 18,4 18,4 63,5 41 120 
P15 18,4 63,5 63,5 63,5 52,2 120 
P16 12,1 12,1 41,6 12,1 19,4 120 
P17 18,4 18,4 18,4 63,5 29,7 120 
P18 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 120 
P19 63,5 18,4 18,4 18,4 29,7 120 
PB1 2,79 2,79 0,78 0,78 1,78 300 
PB2 2,79 2,79 0,78 2,79 2,28 300 
PB3 3,07 3,07 0,86 3,07 2,52 300 





PB5 4,05 4,05 1,13 1,13 2,59 300 
PB6 0,86 3,07 3,07 3,07 2,52 300 
PB7 3,43 3,43 0,96 3,43 2,81 300 
PB8 1,13 4,05 4,05 4,05 3,32 300 
PB9 2,07 7,43 7,43 2,07 4,75 300 
PB10 0,78 0,78 2,79 2,79 1,78 300 
PB11 4,02 4,02 1,12 4,02 3,29 300 
PB12 3,54 3,54 0,99 0,99 2,26 300 
PB13 4,69 1,31 1,31 4,69 3 300 
PB14 1,31 4,69 4,69 4,69 3,85 300 
PB15 0,86 0,86 3,07 0,86 1,41 300 
 
4.5.  Preliminary Desain Sloof 
Dimensi sloof ditinjau berdasarkan perbedaan bentang 
sloof yang ada. Namun pada tugas akhir terapan ini hanya 
menjelaskan salah satu tipe sloof yang mempunyai bentang 
terpanjang untuk dijadikan contoh perhitungan preliminary desain 
sloof. 
Berikut adalah sloof bangunan yang akan ditinjau dalam 






Gambar 4. 5 Denah Sloof Lantai Basement 
 
Gambar 4. 6 Detail Sloof yang ditinjau 
4.5.1. Sloof induk 
Dengan bentang sloof induk (L) adalah 8000 mm 
dapat diperhitungkan dimensi sloof sebagai berikut : 



















ℎ𝑚𝑖𝑛 = 493 𝑚𝑚 
ℎ       ≈ 700 𝑚𝑚 









𝑏 = 467 𝑚𝑚 
𝑏 ≈ 500 𝑚𝑚 
Maka sloof induk dengan bentang 8.000 mm 
digunakan dimensi sloof 500/700 mm. 
4.5.2. Sloof anak 
Dengan bentang sloof anak (L) adalah 8.000 mm 
dapat diperhitungkan dimensi sloof sebagai berikut : 















ℎ𝑚𝑖𝑛 = 376 𝑚𝑚 
















𝑏 = 333 𝑚𝑚 
𝑏 ≈ 350 𝑚𝑚 
Maka sloof anak dengan bentang 8.000 mm 
digunakan dimensi sloof 500/700 mm. 
Dari hasil perhitungan preliminary desain sloof direkapitulasi pada 
tabel 4.3 sebagai berikut : 
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Preliminary Desain Sloof 
Tipe Sloof 
Bentang Lebar Tinggi 
(L) (b) (h) 
(mm) (mm) (mm) 
S1 8.000 500 700 
S2 4.000 500 700 
S3 6.500 500 700 
S4 3.250 500 700 
S5 1.500 500 700 
S6 2.300 500 700 





S8 4.000 350 500 
S9 6.500 350 500 
S10 3.250 350 500 
S11 1.500 350 500 
S12 2.300 350 500 
 
4.6.  Preliminary Desain Tangga 
Data perencanaan : 
- Tebal rencana pelat tangga = 150 mm 
- Tebal rencana pelat bordes = 150 mm 
- Tinggi injakan (t)   = 175 mm 
- Lebar injakan (i)   = 300 mm 
- Panjang datar tangga  = 3.600 mm 
- Tinggi tangga   = 4.200 mm 
- Tinggi bordes   = 2.100 mm 
- Lebar bordes   = 3.250 mm 
- Panjang bordes   = 1.900 mm 
- Tebal selimut beton   = 20 mm 
Perhitungan perencanaan : 




















- Sudut kemiringan tangga 
 




𝛼 = 30,26𝑜  
Syarat : 25 < α < 40 
   25 < 30,26 < 40  (OK) 
- Tebal efektif pelat tangga 
 
𝐿𝑢𝑎𝑠 1 = 1 2⁄  ∙ 300 ∙ 175 




Persamaan :  
      26.250 = 173,7 𝑑 
     𝑑          = 151,2 𝑚𝑚 
𝑛𝑖 = 𝑛𝑡 − 1 
𝑛𝑖 = 24 − 1 
𝑛𝑖 = 23 𝑏𝑢𝑎ℎ 




𝐿𝑢𝑎𝑠 1 = 1 2⁄  ∙ 𝑖 ∙ 𝑡 
𝐿𝑢𝑎𝑠 2 = 1 2⁄  ∙ (𝑖
2 + 𝑡2)0.5 ∙ 𝑑 
𝐿𝑢𝑎𝑠 2 = 1 2⁄  ∙ (300
2 + 1752)0.5 ∙ 𝑑 
𝐿𝑢𝑎𝑠 2 = 173,7 ∙ 𝑑 





     
   1 2⁄  ∙ 𝑑 = 75,58 𝑚𝑚 
Maka tebal efektif pelat tangga adalah 230 mm 
- Syarat lebar tanjakan dan tinggi injakan 
Syarat  : 2 𝑡 + 𝑖               = 64 ~ 67 𝑐𝑚 
    2 ∙ 175 + 300 = 64 ~ 67 𝑐𝑚 
  650 𝑚𝑚             = 64 ~ 67 𝑐𝑚  (OK) 
Dari hasil perhitungan preliminary desain tangga direkapitulasi 
pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

















(h) (t) (i) (nt) (ni) 
(mm) (mm) (mm) (buah) (buah) 
TB 3.500 175 300 20 19 






Rencana Efektif  
(mm) (mm) (mm) 
TB 30,3 150 230 150 
TL 30,3 150 230 150 
1
2⁄  ∙ 𝑑 =
1
2⁄  ∙ 151,2 





5.1. Beban Gravitasi 
Pada elemen struktur gedung dikenai beban gravitasi. 
Beban gravitasi yang terjadi mengacu pada peraturan SNI 
1727:2013, PPIUG 1983, ASCE 7-02 dan brosur material yang ada 
pada saat ini. Untuk brosur material terdapat pada lampiran A. 
Adapun beban gravitasi yang terjadi akan diterapkan pada 
perhitungan dan program bantu SAP 2000. 
5.1.1. Beban mati (D) 
Beban mati terdiri atas berat sendiri seluruh elemen 
struktur dan perlengkapan permanen pada gedung seperti 
dinding, lantai, atap dan plafon. Beban mati terdiri dari dua 
macam, antara lain : 
1. Berat sendiri (Self Weight, Dead Load, DL) 
- Berat beton : 2.400 kg/m3 (PPIUG 1983) 
2. Berat sendiri tambahan (Superimposed Dead Load, 
SDL) 
- Beban spesi keramik  : 21 kg/m2  
      (PPIUG 1983) 
- Beban keramik  : 18 kg/m2 
       (brosur) 
- Beban ducting mechanical : 19 kg/m2 
      (ASCE-7-02) 
- Beban plafond  : 5 kg/m2  
      (ASCE-7-02) 
- Beban dinding bata ringan : 60 kg/m2 
       (brosur) 
 Lantai 1-8             : 60 kg/m2 x 4,2 m 





 Lantai attic           : 60 kg/m2 x 3,05 m 
          : 183 kg/m  
- Beban spesi dinding  : 48 kg/m2  
      (ASCE-7-02) 
 Lantai 1-8             : 48 kg/m2 x 4,2 m 
      : 202 kg/m 
 Lantai attic           : 48 kg/m2 x 3,05 m 
    : 146 kg/m  
- Beban lapisan waterproofing : 5 kg/m2  
      (ASCE-7-02) 
- Beban lift    : 33.600 kg  
Pada gedung medik Rumah Sakit Siti Khadijah ini 
direncanakan menggunakan lift dengan merk Hyundai 
Standard Type B1600-2S dengan spesifikasi teknis sebagai 
berikut: 
Tabel 5. 1 Spesifikasi Lift Merk Hyundai 
Speed 




R1 R2 OP OH 
(m/s) (kg) (kg) (mm) (mm) 




Car Hoistway Machine Room 
A B A B MX My MH 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 






Gambar 5. 1 Elevator Hyundai 
 Perhitungan pembebanan pada balok penggantung lift 
 Panjang balok penggantung lift = 3250 mm 
  
  
      (PPIUG 1983) 
o k1 = 0,6 
o k2 = 1 
 𝜓 = (1 + 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑣) ≥ 1,15 
𝜓 = (1 + 0,6 ∙ 1 ∙ 1) ≥ 1,15 
𝑅𝑎 = 𝑅1 ∙ 𝜓 
𝑅𝑏 = 𝑅2 ∙ 𝜓 





𝜓 = 1,6 
  
𝑅𝑎 = 11.500 ∙ 1,6 
𝑅𝑎 = 18.400 𝑘𝑔 
 𝑅𝑏 = 𝑅2 ∙ 𝜓 
𝑅𝑏 = 9.500 ∙ 1,6 
𝑅𝑏 = 15.200 𝑘𝑔 
 
Gambar 5. 2 Pembebanan pada Balok Penggantung 
Lift 
 
0 = 𝑅𝑎 ∙ 𝐿 − 𝑃𝑢 ∙ 𝑥 
0 = 18.400 ∙ 3,25 − 𝑃𝑢 ∙ 𝑥 








𝑅𝑎 = 𝑅1 ∙ 𝜓 






0 = 𝑅𝑏 ∙ 𝐿 − 𝑃𝑢 ∙ 𝑥 
0 = 15.200 ∙ 3,25 −
59.800
𝑥
∙ (3,25 − 𝑥) 






















𝑃𝑢 = 33.600 𝑘𝑔 
5.1.2. Beban hidup (LL) 
Beban hidup terdiri dari beban yang diakibatkan 
oleh pemakaian gedung dan tidak termasuk beban mati, 
beban konstruksi atau beban yang diakibatkan oleh alam. 
Beban hidup bergantung pada fungsi ruang, maka beban 









1. Beban hidup (L) 
- Beban ruang operasi  : 287 kg/m2 
    (SNI 1727:2013) 
- Beban ruang laboratorium : 287 kg/m2 
     (SNI 1727:2013) 
- Beban ruang pasien   : 192 kg/m2  
    (SNI 1727:2013) 
- Beban koridor lantai pertama : 479 kg/m2  
    (SNI 1727:2013) 
- Beban koridor diatas lantai pertama : 383 kg/m2 
    (SNI 1727:2013) 
- Beban lobby   : 479 kg/m2  
    (SNI 1727:2013) 
- Beban tangga  : 479 kg/m2  
    (SNI 1727:2013) 
- Beban parkir   : 192 kg/m2  
    (SNI 1727:2013) 
2. Beban hidup atap (Lr) 
- Beban air hujan  : 108 kg/m2  
    (SNI 1727:2013) 
- Atap datar   : 96 kg/m2  
    (SNI 1727:2013) 
5.2. Beban Angin 
Beban angin didistribusikan merata pada kolom yang 
berada di dinding terluar bangunan. Beban angin untuk bangunan 
gedung yang termasuk sebagai Sistem Penahan Beban Angin 
Utama (SPBAU) direncanakan sesuai dengan aturan pada SNI 
1727:2013 seperti berikut ini : 
1. Menentukan kategori resiko bangunan 
Sesuai tabel 2.4, gedung Medik Rumah Sakit Siti Khadijah 






2. Kecepatan angin dasar 
Kecepatan angin dasar yang dipakai didapatkan dari BPBD 
Kabupaten Sidoarjo. Dari data tersebut diambil nilai 
kecepatan dasar tertinggi : 
V = 40 km/jam = 11,1 m/s 
3. Menentukan parameter beban angin 
a. Faktor arah angin, Kd  = 0,85   
   (SNI 1727:2013 Tabel 26.6-1) 
b. Kategori eksposur      = B   
   (SNI 1727:2013 Pasal 26.7.3) 
c. Faktor topografi, Kzt  = 1   
   (SNI 1727:2013 Pasal 26.8.2) 
d. Faktor efek tiupan angin, G = 0,85   
   (SNI 1727:2013 Pasal 26.9.1) 
e. Koefisien tekanan internal, Gcpi = + 0,18 
4. Beban angin : 
a. Tekanan eksposur tekanan velositas, Kz atau Kh 
- Kz 
Z = 36,65 m 
Sesuai tabel 26.9.1 SNI 1727:2013 untuk 
kategori eksposur B, maka α = 7 dan Zg = 
365,76 m. Nilai Kz didapatkan dengan 

















Z = 36,65 m 
Nilai Kh didapatkan dengan melakukan 
perhitungan interpolasi sesuai tabel 27.3-1 SNI 
1727:2013 sebagai berikut : 
Diketahui,  Z = 36,6 m  Kh = 1,04 
  Z = 42,7 m  Kh = 1,09 
Dihitung dengan interpolasi linier : 
𝐾ℎ = 1,04 +
36,65 − 36,6
42,7 − 36,6
𝑥(1,09 − 1,04) 
𝐾ℎ = 1,04 
 
b. Tekanan velositas, qz dan qh 
-  qz 
 
 









𝑞𝑧 = 0,613 ∙ 𝐾𝑧 ∙ 𝐾𝑧𝑡 ∙ 𝐾𝑑 ∙ 𝑉
2 
𝑞𝑧 = 0,613 ∙ 1,042 ∙ 1 ∙ 0,85 ∙ 11,1
2 
𝑞ℎ = 0,613 ∙ 𝐾ℎ ∙ 𝐾𝑧𝑡 ∙ 𝐾𝑑 ∙ 𝑉
2 






c. Koefisien eksternal, Cp 
 
Gambar 5. 3 Beban Angin pada Bangunan 
Dari data, diketahui tekanan angin terbesar 
berasal dari arah barat bangunan, sehingga L = 18,3 m 
dan B = 39,25 m, maka L/B = 0,47. 
Tabel 5. 2 Perhitungan Nilai Cp untuk Tiap 
Permukaan Dinding 









Sesuai gambar 27.4-1 SNI 












d. Tekanan angin, p 




𝑊𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 = 4,557 𝑘𝑔/𝑚
2 











 Kemudian, dihitung juga pengaruh-pengaruh beban angin 
menurut elevasi lantai yang ada sama dengan cara menghitung di 
atas. Didapatkan hasil perhitungan seperti pada tabel 5.3 berikut 
ini. 
 
𝑊𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 = 𝑞𝑧 ∙ 𝐺 ∙ 𝐶𝑝 
𝑊𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 = 67,01 ∙ 0,85 ∙ 0,8 
𝑊𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 = 45,57 𝑁/𝑚
2 
𝑊𝑝𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑞ℎ ∙ 𝐺 ∙ 𝐶𝑝 
𝑊𝑝𝑒𝑟𝑔𝑖 = 66,93 ∙ 0,85 ∙ −0,5 
𝑊𝑝𝑒𝑟𝑔𝑖 = −28,44 𝑁/𝑚
2 
𝑊𝑝𝑒𝑟𝑔𝑖 = −2,844 𝑘𝑔/𝑚
2 
𝑊𝑡𝑒𝑝𝑖 = 𝑞ℎ ∙ 𝐺 ∙ 𝐶𝑝 
𝑊𝑡𝑒𝑝𝑖 = 66,93 ∙ 0,85 ∙ −0,7 
𝑊𝑡𝑒𝑝𝑖 = −39,82 𝑁/𝑚
2 













(h lantai) (Z) 
(m) (m) (N/m2) (N/m2) 
Basement 3,5 -3,5 0 0 0 0 
1 4,2 0 0 0 0 0 
2 4,2 4,2 0,81 0,57 51,91 36,7 
3 4,2 8,4 0,68 0,68 43,99 43,8 
4 4,2 12,6 0,77 0,77 49,39 49,3 
5 4,2 16,8 0,83 0,83 53,62 53,6 
6 4,2 21 0,89 0,89 57,15 57 
7 4,2 25,2 0,94 0,94 60,21 60,3 
8 4,2 29,4 0,98 0,98 62,92 63 
Attic 3,05 33,6 1,02 1,02 65,37 65,3 











Pengaruh Beban Angin 
Angin 
Datang Pergi Tepi 
(kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) 
Basement 0 0 0 
1 0 0 0 
2 3,53 -1,6 -2,2 
3 2,99 -1,9 -2,6 
4 3,36 -2,1 -2,9 
5 3,65 -2,3 -3,2 
6 3,89 -2,4 -3,4 
7 4,09 -2,6 -3,6 
8 4,28 -2,7 -3,7 
Attic 4,44 -2,8 -3,9 
Atap 4,56 -2,8 -4 
 Sesuai dengan SNI 1727:2013 Pasal 28.4.4 yaitu beban 
angin yang digunakan pada desain SPBAU untuk bangunan 
gedung tertutup atau tertutup sebagian tidak boleh lebih kecil dari 
77 kg/m2 dikalikan dengan luas dinding bangunan gedung. 
Sehingga digunakan beban angin untuk angin datang, angin pergi, 
dan angin tepi adalah 77 kg/m2. 
 Beban tersebut kemudian dihitung dengan cara tributary 





bangunan seperti pada tabel 5.4 di bawah ini. Tanda positif dan 
negatif merupakan arah datang atau pergi angin terhadap 
bangunan. 
Tabel 5. 4 Rekapitulasi Tekanan Angin 













(m) (m) (kg/m2) (kg/m) 








































(m) (m) (kg/m2) (kg/m) 











































(m) (m) (kg/m2) (kg/m) 












































39,25 Tepi 3,25 77 -154 













(m) (m) (kg/m2) (kg/m) 











































39,25 Tepi 3,25 77 -154 
 
5.3. Beban Gempa 
Analisa pembebanan gempa pada gedung ini mengacu 
pada SNI 1726:2012 dengan tinjauan gempa pada daerah Taman, 









1. Menetapkan kategori resiko bangunan berdasarkan tabel 5.5.  
Tabel 5. 5 Kategori Resiko Bangunan Gedung dan Non 







(Sumber : SNI 1726:2012 Tabel 1) 
Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 
gedung yang direncanakan pada tugas akhir ini yaitu gedung 
rumah sakit termasuk dalam kategori resiko IV. 
2. Menentukan faktor keutamaan gempa berdasarkan tabel 5.6. 
Tabel 5. 6 Faktor Keutamaan Gempa 
 
(Sumber : SNI 1726:2012 Tabel 2) 
Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 
gedung rumah sakit ini yang termasuk dalam kategori resiko 








3. Analisa data N-SPT 









0 - - - 
2 2 - - 
5 3 8 0,38 
9 4 11 0,36 
12 3 3 1 
26 14 5,83 2,4 
30 4 22 0,18 
Ʃ 30  4,32 
 
- Nilai N rata-rata = 6,94 
 
 














Keterangan  : 
di = Tebal lapisan atau kedalaman lapisan tanah (m) 
Ni = Jumlah pukulan/ tahanan penetrasi standart 
 
4. Menentukan klasifikasi situs berdasarkan tabel 5.8. 
Berdasarkan hasil analisa data tanah, maka didapat 
klasifikasi situs tanah sebagai berikut : 
Tabel 5. 8 Klasifikasi Situs 
 
(Sumber : SNI 1726:2012 Tabel 3) 
Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 
nilai N rata-rata pada data tanah kurang dari 15 sehingga 







5. Menentukan parameter percepatan gempa (SS dan S1). Nilai 
parameter percepatan gempa untuk daerah Taman, 
Sepanjang yang digunakan melihat dari www.puskim.go.id 
dan digunakan nilai SS = 0,670 dan S1 = 0,256 
6. Menentukan koefisien situs (Fa dan Fv) berdasarkan tabel 
5.9 dan tabel 5.10. 
Tabel 5. 9 Koefisien Situs Fa 
 
(Sumber : SNI 1726:2012 Tabel 4) 
Dari penentuan nilai SS, didapat nilai Ss yaitu 0,670 
yang terletak diantara nilai 0,5 dengan 0,75 dan klasifikasi 
situs tanah E, sehingga untuk mendapatkan nilai Fa harus 
dilakukan dengan cara interpolasi linier. Setelah melakukan 
cara interpolasi linier, didapatkan nilai Fa sebesar 1,360. 
Tabel 5. 10 Koefisien Situs Fv 
 





Dari penentuan nilai S1, didapat nilai S1 yaitu 0,256 
yang terletak diantara nilai 0,2 dengan 0,3 dan klasifikasi 
situs tanah E, sehingga untuk mendapatkan nilai Fv harus 
dilakukan dengan cara interpolasi linier. Setelah melakukan 
cara interpolasi linier, didapatkan nilai Fv sebesar 2,976. 
 
7. Menghitung parameter spektrum respons percepatan pada 
periode pendek (SMS) dan periode 1 detik (SM1). 
a.  
𝑆𝑀𝑆 = 1,36 ∙ 0,67 









3⁄ ∙  𝑆𝑀𝑆 
𝑆𝐷𝑆 =
2
3⁄ ∙ 0,91 
𝑆𝐷𝑆 = 0,61 
b. 𝑆𝐷1 =
2
3⁄ ∙  𝑆𝑀1 
𝑆𝐷1 =
2
3⁄ ∙ 0,76 
𝑆𝐷1 = 0,51 
𝑆𝑀𝑆 = 𝐹𝑎 ∙ 𝑆𝑠 
𝑆𝑀1 = 𝐹𝑣 ∙ 𝑆1 
𝑆𝑀1 = 2,98 ∙ 0,256 





9. Menentukan kategori desain seismik berdasarkan tabel 5.11 
dan tabel 5.12 
Tabel 5. 11 Kategori Desain Seismik berdasarkan 
Parameter Respons Percepatan pada Periode Pendek 
 
(Sumber : SNI 1726:2012 Tabel 6) 
Tabel 5. 12 Kategori Desain Seismik berdasarkan 
Parameter Respons Percepatan pada Perioda 1 Detik 
 
(Sumber : SNI 1726:2012 Tabel 7) 
Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 
gedung rumah sakit ini termasuk Kategori Resiko D. 
 
10. Menentukan koefisien modifikasi respon (R), faktor 















(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 9) 
Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 
nilai koefisien modifikasi respon (R) sebesar 8, faktor 
pembesaran defleksi (Cd) sebesar 5½ dan faktor pembesaran 
defleksi (Ω0) sebesar 3.  
11. Menentukan prosedur analisis gaya gempa berdasarkan tabel 
5.14. 
Tabel 5. 14 Prosedur Analisis yang Boleh Digunakan 
 





Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 
pemilihan prosedur analisis struktur menggunakan analisis 
respons spektrum masih diijinkan. 
12. Melakukan analisis modal respon spektrum.  
Analisis modal respon spektrum dilakukan dengan 
menggambar dan memasukkan grafik respon spektrum 
rencana ke dalam program bantu analisis struktur (SAP 
2000). Ketentuan mengenai penggambaran grafik respon 
spektrum dijelaskan pada gambar 5.4. 
 
 
Gambar 5. 4 Ketentuan Penggambaran Grafik Respons 
Spektrum Desain 
(Sumber : SNI 1726:2012 Gambar 1) 
Menurut SNI 1726:2012, respons spektrum desain meliputi: 
a. Pada periode T<T0, respons spektrum desain harus 
dihitung dengan cara dibawah ini : 








b. Pada periode T0 < T <TS, respons spektrum percepatan 
harus dihitung dengan cara dibawah ini : 
𝑆𝑎 = 𝑆𝐷𝑆 
c. Pada periode T > TS, respons spektrum percepatan 














Dengan ketentuan diatas, maka respons spektrum 
percepatan harus dihitung dengan cara : 























Tabel 5. 15 Tabel Respons Spektrum 
T T Sa T T Sa 
(detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) 
0 0 0,17 Ts+2,0 2,836 0,18 
T0 0,167 0,61 Ts+2,1 2,936 0,17 
Ts 0,836 0,61 Ts+2,2 3,036 0,17 
Ts+0,1 0,936 0,54 Ts+2,3 3,136 0,16 
Ts+0,2 1,036 0,49 Ts+2,4 3,236 0,16 
Ts+0,3 1,136 0,45 Ts+2,5 3,336 0,15 
Ts+0,4 1,236 0,41 Ts+2,6 3,436 0,15 
Ts+0,5 1,336 0,38 Ts+2,7 3,536 0,14 
Ts+0,6 1,436 0,35 Ts+2,8 3,636 0,14 
Ts+0,7 1,536 0,33 Ts+2,9 3,736 0,14 
Ts+0,8 1,636 0,31 Ts+3,0 3,836 0,13 
Ts+0,9 1,736 0,29 Ts+3,1 3,936 0,13 
Ts+1,0 1,836 0,28 Ts+3,2 4,036 0,13 
Ts+1,1 1,936 0,26 Ts+3,3 4,136 0,12 
Ts+1,2 2,036 0,25 Ts+3,4 4,236 0,12 
Ts+1,3 2,136 0,24 Ts+3,5 4,336 0,12 





Ts+1,5 2,336 0,22 Ts+3,7 4,536 0,11 
Ts+1,6 2,436 0,21 Ts+3,8 4,636 0,11 
Ts+1,7 2,536 0,2 Ts+3,9 4,736 0,11 
Ts+1,8 2,636 0,19 Ts+4,0 4,836 0,11 
Ts+1,9 2,736 0,19    
 
 
Gambar 5. 5 Grafik Respons Spektrum 
 Perencana menggunakan perhitungan manual sebagai 
acuan untuk input pada program bantu SAP 2000. 
5.4. Beban Hidup Tanah (H) 
Beban tanah dihitung untuk pembebanan pada area 
basement yang berada pada kedalaman -3,5 meter. Diketahui dari 
hasil uji tanah Gedung Medik Rumah Sakit Siti Khadijah, terdapat 
muka air tanah pada kedalaman 2 meter. Beban tanah dihitung 





































Kedalaman ɣt ɣw c Ø 
(m) (kN/m3) (kN/m3) (kN/m2) (0) 
2 - 5 17,1 10 0,171 2,1 
 
 
Gambar 5. 6 Ilustrasi Perhitungan Beban Tanah 



















1 − sin 𝜃






2. Menghitung nilai tekanan tanah aktif 
 
Gambar 5. 7 Tekanan Tanah Aktif 
 
𝐴~𝐴1 = 2,87 ∙ 0,93 
𝐴~𝐴1 = 2,67 𝑘𝑁/𝑚2 
 
 
𝐵1~𝐵2 = 0,93 ∙ 7,1 ∙ 2 
𝐵1~𝐵2 = 13,2 𝑘𝑁/𝑚2 
 
 
𝐶2~𝐶3 = 0,93 ∙ 7,1 ∙ 1,5 
𝐶2~𝐶3 = 9,9 𝑘𝑁/𝑚2 
 
 
𝐶3~𝐶4 = 10 ∙ 1,5 
𝐴~𝐴1 = 𝑞 ∙ 𝐾𝑎 
𝐵1~𝐵2 = 𝐾𝑎 ∙ 𝛾′ ∙ ℎ1 
C2~𝐶3 = 𝐾𝑎 ∙ 𝛾′ ∙ ℎ2 











Beban pada dinding basement berdasar titik 
ketinggian akibat tekanan tanah aktif adalah : 
a. Pada h = 0 m 
 
𝑃 = 2,67 − 0,33 
𝑃 = 2,34 𝑘𝑁/𝑚2  
b. Pada h = 3,5 m 
 
𝑃 = 2,67 + (13,2 + 9,9) + 15 − 0,33 
𝑃 = 40,4 𝑘𝑁/𝑚2 
 
5.5. Kombinasi Pembebanan 
Pembebanan struktur beton harus mampu memikul semua 
beban kombinasi pembebanan dibawah ini berdasarkan SNI 
1726:2012 Pasal 4.2.2 : 
1. 1,4D 
2. 1,2D + 1,6L + 0,5(Lr atau R) 
3. 1,2D + 1,6(Lr atau R) + (1,0L atau 0,5W) 
𝐶4~𝐶5 = 2𝑐√𝐾𝑎 
𝐶4~𝐶5 = 2 ∙ 0,171 ∙ √0,93 
𝐶4~𝐶5 = 0,33 𝑘𝑁/𝑚2  
𝑃 = 𝐴~𝐴1 − 𝐶4~𝐶5 





4. 1,2D + 1,0W + 1,0L + 0,5(Lr atau R) 
5. 1,2D + 1,0E + 1,0L 
6. 0,9D + 1,0W 
7. 0,9D + 1,0E 
Keterangan :  D = beban mati 
L = beban hidup 
Lr = beban hidup atap 
R = beban hujan 
W = beban angin 






6.1. Permodelan Struktur 
Permodelan struktur bangunan dengan Sistem Rangka 
Pemikul Momen Khusus (SRPMK) ini dapat dilihat pada gambar 
6.1 yang merupakan permodelan dari SAP 2000. 
 
Gambar 6. 1 Permodelan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus 





6.2. Peninjauan terhadap Pengaruh Gempa 
Pembebanan gempa horizontal dibagi kedalam dua arah yaitu : 
1. Gempa arah x dengan komposisi 100% Ex + 30% Ey 
2. Gempa arah y dengan komposisi 100% Ey + 30% Ex 
6.3. Analisis Modal dan Ragam Analisis 
Analisis modal menggunakan SAP 2000 diambil sebanyak 
5 kali dari jumlah lantai yang dimodelkan, Mode Shape untuk 
menjamin partisi massa struktur lebih dari 90%. Dalam hal lateral 
kearah X dan kearah Y. Input data untuk analisa modal dapat 
dilihat pada Gambar 6.2. 
 





6.4. Faktor Skala Gaya Gempa dengan Respon Spektrum SAP 
2000 
Faktor skala gaya gempa dihitung dengan menggunakan cara 






𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛 = 1,84 
 Faktor beban tersebut adalah untuk arah gempa yang 
ditinjau sedangkan arah tegak lurus dari peninjauan gempa tersebut 
akan dikenakan gempa sebesar 30% dari arah gempa yang ditinjau 
sehingga faktor skala gaya pada arah tegak lurus gempa yang 
ditinjau adalah 0,3 x 1,84 = 0,552 
 
 










6.5. Kontrol Periode Fundamental 
Nilai T (waktu getar alami struktur) dibatasi oleh waktu 
getar alami fundamental untuk mencegah penggunaan struktur 
yang terlalu fleksibel dengan perumusan dalam SNI 1726:2012 
Pasal 7.8.2.1 sebagai batas bawah sebesar : 




Ct = parameter pendekatan tipe struktur 
hn = ketinggian struktur  
x = parameter pendekatan tipe struktur 
Tabel 6. 1 Nilai Parameter Perioda Pendekatan Ct dan x 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 15) 
𝑇𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ = 𝐶𝑡 ∙ ℎ𝑛
𝑥
 
𝑇𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ = 0,0466 ∙ 40,15
0,9 
𝑇𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ = 1,2933 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 
Dengan batas atas perioda fundamental struktur sebesar : 





Berdasarkan SNI 1726:2012 pasal 7.8.2, periode fundamental 
struktur (T) tidak boleh melebihi hasil koefisien untuk batas atas 
pada perioda yang dihitung dari SNI 1726:2012 Tabel 14, sehingga 
T yang akan digunakan ialah 𝑇𝑎  𝑎𝑡𝑎𝑠 = 𝐶𝑢 ∙ 𝑇𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 
Tabel 6. 2 Koefisien untuk Batas Atas pada Perioda yang dihitung 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 14) 
 
Nilai Cu = 1,4 karena nilai SD1 = 0,51. Ta batas atas dapat diperoleh 
sebagai berikut : 
𝑇𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 = 𝐶𝑢 ∙ 𝑇𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 
𝑇𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 = 1,4 ∙ 1,293 
𝑇𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 = 1,811 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 
 
Dari permodelan pada SAP 2000 didapat : 
 






Gambar 6. 5 Perioda dari Program SAP 2000 
Perbandingan nilai untuk periode fundamental struktur sebagai 
berikut : 
Ta min  <  Tsap  <  Tmax 
1,2933  <  1,34  <  1,811 
Tinjauan struktur uncracked untuk perioda struktur pada 
permodelan telah memenuhi persyaratan yang dihitung. Menurut 
SNI 1726:2012 pasal 7.9.4.1, perioda fundamental struktur (T) 
yang dipakai adalah T hasil analisis struktur. 
6.6. Kontrol Gaya Geser Gempa Dasar Dinamis Struktur 
Kontrol gaya geser gempa dinamis struktur untuk melihat 
apakah gaya gempa yang dimasukkan dengan menggunakan 
response spectrum sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh SNI 
1726:2012 pasal 7.8.1. Untuk contoh gaya geser gempa dasar 





- Nilai Cs minimum : 
𝐶𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,044 ∙ 𝑆𝐷𝑆 ∙ 𝐼𝑒 ≥ 0,01 
𝐶𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,044 ∙ 0,607 ∙ 1,5 ≥ 0,01 
𝐶𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,0401 ≥ 0,01 















𝐶𝑠 = 0,114 















𝐶𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0,071 
Cs min   <      Cs   <  Cs max 
0,0401  < 0,114  > 0,071   
Sehingga digunakan Cs pakai sebesar Cs maksimum sebesar 0,071. 
Penentuan gaya geser dinamis struktur menggunakan persamaan 
sebagai berikut : 






Cs  = koefisien respons seismik 
Wt = total beban mati, beban mati tambahan dan beban hidup 
 
Gambar 6. 6 Hasil SAP Beban Mati, Beban Mati Tambahan, dan 
Beban Hidup 
Dari hasil SAP 2000 didapat : 
Wt = 11.114.438,75 kg 
 
𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠 = 𝐶𝑠 ∙ 𝑊𝑡 
𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠 = 0,071 ∙ 11.114.438,75  
𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠 = 791.151,124 𝑘𝑔 
 
0,85 ∙ 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠 = 0,85 ∙ 791.151,124 
0,85 ∙ 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠 = 672.478,455 𝑘𝑔 
Hasil analisa dinamis gaya geser gempa dari SAP 2000 didapatkan 
sebesar : 
 







Dari hasil SAP 2000 didapat : 
- Untuk arah x 
𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟            >          0,85 ∙ 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠 
987.327,06 kg >  672.478,455  kg (OK) 
- Untuk arah y 
𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟             >          0,85 ∙ 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠 
923.948,16 kg >   672.478,455 kg (OK) 
Ketentuan 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟 > 0,85 ∙ 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠 telah memenuhi syarat SNI 
1726:2012 pasal 7.9.4. 
6.7. Kontrol Simpangan Antar Lantai 
Untuk mengetahui besarnya simpangan antar tingkat perlu 
dicari terlebih dahulu nilai perpindahan elastis (δxe) dari analisis 
struktur. Setelah itu nilai-nilai δxe dikalikan dengan faktor 
pembesaran Cd/Ie. Setelah itu dapat diketahui besarnya simpangan 
antar tingkat yang merupakan selisih nilai perpindahan elastis yang 
diperbesar pada satu tingkat dibawahnya. Nilai simpangan ini 
selanjutnya dikontrol terhadap batas simpangan. Defleksi pusat di 
massa tingkat x (δx) harus ditentukan sesuai dengan persamaan 






δxe = defleksi pada lantai x yang ditentukan dengan analisis elastis 
Cd  = faktor amplifikasi (SNI 1726:2012 Tabel 9)  






Tabel 6. 3 Simpangan Antar Lantai Ijin, δa 
 
(Sumber: SNI 1726:2012 Tabel 16) 
- Analisa simpangan antar lantai gempa arah X 
Tabel 6. 4 Kontrol Simpangan Antar Lantai Portal Gempa 








(m) (m) (mm) (mm) 
Atap 36,65 3,05 39,45 0,97 
Attic 33,6 4,2 38,48 2,24 
8 29,4 4,2 36,24 3,33 
7 25,2 4,2 32,9 4,33 
6 21 4,2 28,57 5,19 





4 12,6 4,2 17,52 6,3 
3 8,4 4,2 11,22 6,18 
2 4,2 4,2 5,04 4,35 
1 0 3,5 0,70 0,70 







Atap 3,56 30,5 AMAN 
Attic 8,22 42 AMAN 
8 12,22 42 AMAN 
7 15,88 42 AMAN 
6 19,02 42 AMAN 
5 21,51 42 AMAN 
4 23,1 42 AMAN 
3 22,64 42 AMAN 
2 15,94 42 AMAN 
1 2,55 35 AMAN 





- Analisa simpangan antar lantai gempa arah Y 
Tabel 6. 5 Kontrol Simpangan Antar Lantai Portal Gempa 








(m) (m) (mm) (mm) 
Atap 36,65 3,05 43,36 1,559 
Attic 33,6 4,2 41,8 3,206 
8 29,4 4,2 38,59 4,145 
7 25,2 4,2 34,45 4,959 
6 21 4,2 29,49 5,625 
5 16,8 4,2 23,86 6,071 
4 12,6 4,2 17,79 6,24 
3 8,4 4,2 11,55 5,895 
2 4,2 4,2 5,657 4,392 
1 0 3,5 1,266 1,266 












Atap 5,716 30,5 AMAN 
Attic 11,76 42 AMAN 
8 15,2 42 AMAN 
7 18,18 42 AMAN 
6 20,62 42 AMAN 
5 22,26 42 AMAN 
4 22,88 42 AMAN 
3 21,61 42 AMAN 
2 16,1 42 AMAN 
1 4,642 35 AMAN 

















PERHITUNGAN STRUKTUR SEKUNDER 
 
7.1. Perhitungan Struktur Pelat Lantai 
Pada perhitungan pelat ini akan diambil contoh pelat lantai 2 tipe 
P1 pada elevasi +4,20. 
7.1.1.  Data perencanaan pada pelat lantai 
Mutu beton (fc’)    = 35 MPa 
Mutu baja (fy)    = 410 MPa 
Diameter tulangan lentur (Øl)  = 10 mm 
Diameter tulangan susut (Øs)  = 10 mm 
Tebal pelat (t)    = 120 mm 
Tebal selimut beton (ts)   = 20 mm 
Balok atas    = 500 / 700 mm 
Balok kiri    = 500 / 700 mm 
Balok bawah     = 350 / 500 mm 
Balok kanan    = 350 / 500 mm 
Bentang pelat sumbu panjang (Ly) = 4.000 mm 
Bentang pelat sumbu pendek (Lx)  = 4.000 mm 
Bentang panjang bersih (Ln)  = 3.575 mm 
           


















         𝐿𝑛 = 3.575 𝑚𝑚 
Bentang pendek bersih (Sn)   = 3.575 
           







         𝑆𝑛 = 3.575 𝑚𝑚 
β1      = 0,8    
    (SNI 2847:2013 Pasal 10.2.7.3 ) 
Ø      = 0,9 
 
Gambar 7. 1 Detail Pelat Lantai 
7.1.2.  Beban pada pelat 
- Beban mati : 
 Berat sendiri pelat = 2400 kg/m3 x 120 mm  
= 288 kg/m2 
 Spesi keramik = 21 kg/m2/cm x 1 cm 
   = 21 kg/m2 
 Keramik  = 18 kg/m2 











 Ducting mechanichal =19 kg/m2 
 Plafond  = 5 kg/m2 + 
qD = 351 kg/m2 
- Beban hidup : 
 Ruang operasi = 287 kg/m2 + 
qL = 287 kg/m2 
 




7.1.3.  Perhitungan momen-momen pelat lantai 
- Tipe pelat (β) 
 
 
 (Pelat dua arah) 
Dengan menghitung momen pelat lantai 
menggunakan bantuan tabel koefisien momen : 
  
𝑀𝑙𝑥 = 0,001 ∙ 880 ∙ 42 ∙ 21 
𝑀𝑙𝑥 = 295,8 𝑘𝑔. 𝑚 
 𝑀𝑙𝑦 = 0,001 ∙ 𝑞𝑈 ∙ 𝐿𝑥2 ∙ 𝑋 
𝑀𝑙𝑦 = 0,001 ∙ 880 ∙ 42 ∙ 21 
𝑀𝑙𝑦 = 295,8 𝑘𝑔. 𝑚 
  
𝑀𝑡𝑥 = 0,001 ∙ 880 ∙ 42 ∙ 52 
𝑞𝑈 = 1,2 ∙ 𝑞𝐷 + 1,6 ∙ 𝑞𝐿 
𝑞𝑈 = 1,2 ∙ 351 + 1,6 ∙ 287 









𝛽 = 1 < 2  
𝑀𝑙𝑥 = 0,001 ∙ 𝑞𝑈 ∙ 𝐿𝑥2 ∙ 𝑋 





𝑀𝑡𝑥 = 732,5 𝑘𝑔. 𝑚 
 𝑀𝑡𝑦 = 0,001 ∙ 𝑞𝑈 ∙ 𝐿𝑥2 ∙ 𝑋 
𝑀𝑡𝑦 = 0,001 ∙ 880 ∙ 42 ∙ 52 
𝑀𝑡𝑦 = 732,5 𝑘𝑔. 𝑚 
Dari perhitungan momen pelat diatas dapat direkapitulasi 
pada tabel 7.1 
Tabel 7. 1 Tabel Hasil Momen dengan Tabel Koefisien 
Momen dan dari Hasil SAP 2000 
No Keterangan 
Momen 
Tabel Koefisien SAP 
(kg.m) (kg.m) 
1 Lapangan X 295,8 255,9 
2 Lapangan Y 295,8 234,7 
3 Tumpuan X 732,5 268,7 
4 Tumpuan Y 732,5 251,4 
Dari hasil perhitungan momen dengan tabel 
koefisien momen dan hasil SAP 2000 dapat diambil momen 
yang terbesar yaitu momen dari tabel koefisien momen. 
7.1.4.  Perhitungan tulangan pelat lantai 
 




𝑑𝑥 = 95 𝑚𝑚 




















𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 























𝑚 = 13,78 
 
7.1.4.1. Penulangan lapangan 
- Arah X 
Dari momen yang didapat dari hasil 
perhitungan tabel koefisien momen didapat momen 
























(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 0,36
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,00089 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 





Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,00089 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,001 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,001 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,001 ∙ 1.000 ∙ 95 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 110,4 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 1.000 ∙ 95
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 324,4 𝑚𝑚
2 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As yang 
tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, maka diambil 
nilai As = 324,4 mm2 
 
 Batas spasi tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 13.3.2, batas spasi 






Dipakai tulangan diameter 10 mm 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑
𝑓𝑦
 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 𝑡 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 120 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 240 
𝑆 =








0,25 ∙ 𝜋 ∙ 102 ∙ 1.000
324,4
 
𝑆 = 242,1 𝑚𝑚    S pakai adalah 150 mm 
 
Tulangan pakai D10-150 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 102 ∙ 1.000
150
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 523,6 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang  > Asperlu 
523,6 mm2  > 324,4 mm2 (OK) 
 
 Kontrol ketebalan pelat terhadap geser 







𝑉𝑢 = 15.737 𝑁 
 





 λ = 1 (beton normal)         (SNI 2847:2013 pasal 8.6.1) 
 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑥 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 1 ∙ √35 ∙ 1.000 ∙ 95 
𝑉𝑐 = 95.545 𝑁 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =













∅ ∙ 𝑉𝑐 = 85.990 𝑁 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐 >  Vu 
85.990 𝑁 > 15.737 N (OK) 
 
- Arah Y 
Dari momen yang didapat dari hasil 
perhitungan tabel koefisien momen didapat momen 
























(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 0,455
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0011 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 > 0,0011  < 0,03 





Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,0011 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,001 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,001 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,001 ∙ 1.000 ∙ 85 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 123,6 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 1.000 ∙ 85
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 290,2 𝑚𝑚
2 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As yang 
tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, maka diambil 
nilai As =290,2 mm2 
 
 Batas spasi tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 13.3.2, batas spasi 






Dipakai tulangan diameter 10 mm 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑
𝑓𝑦
 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 𝑡 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 120 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 240 
𝑆 =








0,25 ∙ 𝜋 ∙ 102 ∙ 1.000
290,2
 
𝑆 = 270,6 𝑚𝑚    S pakai adalah 150 mm 
 
Tulangan pakai D10-150 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 102 ∙ 1.000
150
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 523,6 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang  > Asperlu 
523,6 mm2  > 290,2 mm2 (OK) 
 
 Kontrol ketebalan pelat terhadap geser 







𝑉𝑢 = 15.737 𝑁 
 





 λ = 1 (beton normal)         (SNI 2847:2013 pasal 8.6.1) 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑦 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 1 ∙ √35 ∙ 1.000 ∙ 85 
𝑉𝑐 = 85.487 𝑁 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =













∅ ∙ 𝑉𝑐 = 76.939 𝑁 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐 >  Vu 
76.939 𝑁 > 15.737 N (OK) 
 
7.1.4.2. Penulangan tumpuan 
- Arah X 
Dari momen yang didapat dari hasil 
perhitungan tabel koefisien momen didapat momen 
























(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 0,902
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0022 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 





0,003 > 0,0022  < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,0022 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,003 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,003 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,003 ∙ 1.000 ∙ 95 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 275,9 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 1.000 ∙ 95
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 324,4 𝑚𝑚
2 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As yang 
tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, maka diambil 
nilai As = 324,4 mm2 
 
 Batas spasi tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 13.3.2, batas spasi 






Dipakai tulangan diameter 10 mm 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑
𝑓𝑦
 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 𝑡 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 120 







0,25 ∙ 𝜋 ∙ 102 ∙ 1.000
324,4
 
𝑆 = 242,1 𝑚𝑚    S pakai adalah 150 mm 
 
Tulangan pakai D10-150 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 102 ∙ 1.000
150
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 523,6 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang  > Asperlu 
523,6 mm2  > 324,4 mm2 (OK) 
 
 Kontrol ketebalan pelat terhadap geser 







𝑉𝑢 = 15.737 𝑁 
 





 λ = 1 (beton normal)         (SNI 2847:2013 pasal 8.6.1) 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑥 
𝑆 =
















𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 1 ∙ √35 ∙ 1.000 ∙ 95 
𝑉𝑐 = 95.545 𝑁 
 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐 = 85.990 𝑁 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐 >  Vu 
85.990 𝑁 > 15.737 N (OK) 
 
- Arah Y 
Dari momen yang didapat dari hasil 
perhitungan tabel koefisien momen didapat momen 
























(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 1,13
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0028 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut : 





ρmin < ρperlu  < ρmax 
0,003 > 0,0028  < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,0028 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,004 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,004 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,004 ∙ 1.000 ∙ 85 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 309,6 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 1.000 ∙ 85
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 290,2 𝑚𝑚
2 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As yang 
tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, maka diambil 
nilai As =309,6 mm2 
 
 Batas spasi tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 13.3.2, batas spasi 






Dipakai tulangan diameter 10 mm 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑
𝑓𝑦
 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 𝑡 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 120 







0,25 ∙ 𝜋 ∙ 102 ∙ 1.000
309,6
 
𝑆 = 253,7 𝑚𝑚    S pakai adalah 150 mm 
 
Tulangan pakai D10-150 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 102 ∙ 1.000
150
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 523,6 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang  > Asperlu 
523,6 mm2  > 290,2 mm2 (OK) 
 
 Kontrol ketebalan pelat terhadap geser 







𝑉𝑢 = 15.737 𝑁 
 





 λ = 1 (beton normal)         (SNI 2847:2013 pasal 8.6.1) 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑦 
𝑆 =
















𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 1 ∙ √35 ∙ 1.000 ∙ 85 
𝑉𝑐 = 85.487 𝑁 
 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐 = 76.939 𝑁 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐 >  Vu 
76.939 𝑁 > 15.737 N (OK) 
 
7.2. Perhitungan Struktur Pelat dan Dinding Basement 
Perencanaan struktur pelat dan dinding basement 
menggunakan hasil analisis dari permodelan SAP 2000. Beban-
beban tanah yang dimasukkan sesuai dengan yang sudah dibahas 
pada sub-bab 5.4. Beban ini terdiri dari beban tanah berupa tekanan 
dari luar basement dengan nilai : 
- Pada h = 0 m  P = 2,34 kN/m2 
- Pada h = 3,5 m  P = 40,4 kN/m2 
Serta tekanan tanah pada bagian bawah pelat basement yang 
merupakan tekanan uplift dengan nilai 1000 kg/m3 x 0,74 m  = 740 
kg/m2. 
 
Gambar 7. 2 Permodelan Tekanan Tanah Aktif pada Dinding 
Basement 





7.2.1. Perhitungan struktur pelat basement  
7.2.1.1. Data perencanaan pada pelat lantai basement 
Mutu beton (fc’)     = 35 MPa 
Mutu baja (fy)    = 410 MPa 
Diameter tulangan lentur (Øl)  = 13 mm 
Diameter tulangan susut (Øs)  = 13 mm 
Tebal pelat (t)    = 300 mm 
Tebal selimut beton (ts)   = 30 mm 
Balok atas     = 500 / 700 mm 
Balok kiri     = 500 / 700 mm 
Balok bawah     = 350 / 500 mm 
Balok kanan    = 350 / 500 mm 
Bentang pelat sumbu panjang (Ly) = 4.000 mm 
Bentang pelat sumbu pendek (Lx)  = 4.000 mm 
Bentang panjang bersih (Ln)  = 3.575 mm 
           







         𝐿𝑛 = 3.575 𝑚𝑚 
Bentang pendek bersih (Sn)    = 3.575 
           







         𝑆𝑛 = 3.575 𝑚𝑚 
β1       = 0,8   
   (SNI 2847:2013 pasal 10.2.7.3 ) 
Ø       = 0,9 



















Gambar 7. 3 Detail Pelat Lantai Basement 
7.2.1.2. Pembebanan pada pelat basement 
- Beban mati : 
 Berat sendiri pelat = 2400 kg/m3 x 300 mm  
= 720 kg/m2 + 
qD = 720 kg/m2 
 
- Beban hidup : 
 Ruang parkir  = 192 kg/m2 
 Tekanan uplift = 1000 kg/m3 x 740 mm  
= 740 kg/m2 + 
qL = 932 kg/m2 
 




7.2.1.3. Perhitungan momen-momen pelat lantai 
- Tipe pelat (β) 
 
𝑞𝑈 = 1,2 ∙ 𝑞𝐷 + 1,6 ∙ 𝑞𝐿 
𝑞𝑈 = 1,2 ∙ 720 + 1,6 ∙ 932 










 (Pelat dua arah) 
Dengan menghitung momen pelat lantai 
menggunakan bantuan tabel koefisien momen : 
  
𝑀𝑙𝑥 = 0,001 ∙ 2.355 ∙ 42 ∙ 21 
𝑀𝑙𝑥 = 791 𝑘𝑔. 𝑚 
 
 𝑀𝑙𝑦 = 0,001 ∙ 𝑞𝑈 ∙ 𝐿𝑥2 ∙ 𝑋 
𝑀𝑙𝑦 = 0,001 ∙ 2.355 ∙ 42 ∙ 21 
𝑀𝑙𝑦 = 791 𝑘𝑔. 𝑚 
 
  
𝑀𝑡𝑥 = 0,001 ∙ 2.355 ∙ 42 ∙ 52 
𝑀𝑡𝑥 = 1.860 𝑘𝑔. 𝑚 
 
 𝑀𝑡𝑦 = 0,001 ∙ 𝑞𝑈 ∙ 𝐿𝑥2 ∙ 𝑋 
𝑀𝑡𝑦 = 0,001 ∙ 2.355 ∙ 42 ∙ 52 
𝑀𝑡𝑦 = 1.860 𝑘𝑔. 𝑚 
Dari perhitungan momen pelat diatas dapat 





𝛽 = 1 < 2  
𝑀𝑙𝑥 = 0,001 ∙ 𝑞𝑈 ∙ 𝐿𝑥2 ∙ 𝑋 










1 Lapangan X 295,8 
2 Lapangan Y 295,8 
3 Tumpuan X 732,5 
4 Tumpuan Y 732,5 
 
7.2.1.4. Perhitungan penulangan pelat lantai basement 
 


















𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 





























𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 










𝑚 = 13,78 
 
7.2.1.4.1. Penulangan lapangan 
- Arah X 
Dari momen yang didapat dari hasil 
perhitungan tabel koefisien momen didapat 





























(1 − √1 − 






(1 − √1 − 
2 ∙ 13,78 ∙ 0,13
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,00031 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut : 
ρmin    < ρperlu  < ρmax 
0,003  > 0,00031 < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,00031 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,0004 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,0004 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑𝑥 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0004 ∙ 1.000 ∙ 263,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 106 𝑚𝑚
2 
 
 Kontrol tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 1.000 ∙ 263,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 899,8 𝑚𝑚
2 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As yang 
tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, maka 
diambil nilai As = 899,8 mm2 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =







 Kontrol syarat jarak tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 13.3.2, batas 
spasi tulangan tidak boleh melebihi dua kali 





Dipakai tulangan diameter 13 mm 
 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
899,8
 
𝑆 = 147,5 𝑚𝑚    S pakai adalah 120 mm 
 
Tulangan pakai D13-120 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
120
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 1.106 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang > Asperlu 
1.106 mm2 > 899,8 mm2 (OK) 
 
 Kontrol retak jarak tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 10.6.4, spasi 
tulangan yang berada paling dekat dengan 
permukaan tarik tidak boleh melebihi : 
 
 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 𝑡 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 300 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 600 
𝑆 =




0,25 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑏
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠






fs = tegangan tarik yang dihitung dalam 
    tulangan 























𝑓𝑠 = 273,3 𝑀𝑃𝑎 
𝐶𝑐 = 𝑡𝑠 
𝐶𝑐 = 30 𝑚𝑚 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠
) − 2,5 ∙ 𝐶𝑐 
𝑠 = 380 ∙ (
280
273,3
) − 2,5 ∙ 30 
𝑠 = 314,3 𝑚𝑚 













Jarak antar tulangan = 120 mm (tidak melebihi 
314,3 mm dan 307,3 mm, OK) 
 
 Kontrol ketebalan pelat terhadap geser 







𝑉𝑢 = 42.099,2 𝑁 
 
Berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 11.2.1.1 





 λ = 1 (beton normal) (SNI 2847:2013 ps. 8.6.1) 
 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑥 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 1 ∙ √35 ∙ 1.000 ∙ 263,5 
𝑉𝑐 = 265.010,79 𝑁 
 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐 = 238.509,71 𝑁 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐     >  Vu 
238.509,71 𝑁  > 42.099,2 N (OK) 
 
 





𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑥 





- Arah Y 
Dari momen yang didapat dari hasil 
perhitungan tabel koefisien momen didapat 


























(1 − √1 − 






(1 − √1 − 
2 ∙ 13,78 ∙ 0,14
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0003 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut : 
ρmin    < ρperlu  < ρmax 
0,003  > 0,0003  < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 





𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,0003 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,00045 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,00045 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑𝑦 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0004 ∙ 1.000 ∙ 263,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 106 𝑚𝑚
2 
 
 Kontrol tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 1.000 ∙ 250,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 855,4 𝑚𝑚
2 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As yang 
tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, maka 
diambil nilai As = 855,4 mm2 
 
 Kontrol syarat jarak tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 13.3.2, batas 
spasi tulangan tidak boleh melebihi dua kali 





Dipakai tulangan diameter 13 mm 
 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
855,4
 
𝑆 = 155,2 𝑚𝑚    S pakai adalah 150 mm 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑦
𝑓𝑦
 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 𝑡 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 300 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 600 
𝑆 =







Tulangan pakai D13-150 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
150
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 884,9 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang > Asperlu 
884,9 mm2 > 855 mm2 (OK) 
 
 Kontrol retak jarak tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 10.6.4, spasi 
tulangan yang berada paling dekat dengan 
permukaan tarik tidak boleh melebihi : 
 
Dimana,  
fs = tegangan tarik yang dihitung dalam 
    tulangan 







0,25 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑏
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠









𝑓𝑠 = 273,3 𝑀𝑃𝑎 















Jarak antar tulangan = 150 mm (tidak melebihi 
314,4 mm dan 307,3 mm, OK) 
 
 Kontrol ketebalan pelat terhadap geser 







𝑉𝑢 = 42.099,2 𝑁 
 
Berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 11.2.1.1 
nilai Vc adalah : 
𝐶𝑐 = 30 𝑚𝑚 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠
) − 2,5 ∙ 𝐶𝑐 
𝑠 = 380 ∙ (
280
273,3
) − 2,5 ∙ 30 
𝑠 = 314,3 𝑚𝑚 




















 λ = 1 (beton normal) (SNI 2847:2013 ps. 8.6.1) 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑥 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 1 ∙ √35 ∙ 1.000 ∙ 250,5 
𝑉𝑐 = 251.936,26 𝑁 
 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐 = 226.742,63 𝑁 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐     >  Vu 
226.742,63 𝑁  > 42.099,2 N (OK) 
7.2.1.4.2. Penulangan tumpuan 
- Arah X 
Dari momen yang didapat dari hasil 
perhitungan tabel koefisien momen didapat 




















𝑅𝑛 = 0,314 𝑁/𝑚𝑚2 
 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑦 








(1 − √1 − 






(1 − √1 − 
2 ∙ 13,78 ∙ 0,314
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0008 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut : 
ρmin    < ρperlu  < ρmax 
0,003  > 0,0008  < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,0008 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,001 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,001 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑𝑥 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,001 ∙ 1.000 ∙ 263,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 263,4 𝑚𝑚
2 
 
 Kontrol tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 1.000 ∙ 263,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 899,8 𝑚𝑚
2 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As yang 
tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, maka 
diambil nilai As = 899,8 mm2 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =







 Kontrol syarat jarak tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 13.3.2, batas 
spasi tulangan tidak boleh melebihi dua kali 





Dipakai tulangan diameter 13 mm 
 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
899,8
 
𝑆 = 147,5 𝑚𝑚    S pakai adalah 120 mm 
 
Tulangan pakai D13-120 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
120
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 1.106 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang > Asperlu 
1.106 mm2 > 899,8 mm2 (OK) 
 
 Kontrol retak jarak tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 10.6.4, spasi 
tulangan yang berada paling dekat dengan 
permukaan tarik tidak boleh melebihi : 
 
 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 𝑡 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 300 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 600 
𝑆 =




0,25 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑏
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠






fs = tegangan tarik yang dihitung dalam 
    tulangan 























𝑓𝑠 = 273,3 𝑀𝑃𝑎 
𝐶𝑐 = 𝑡𝑠 
𝐶𝑐 = 30 𝑚𝑚 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠
) − 2,5 ∙ 𝐶𝑐 
𝑠 = 380 ∙ (
280
273,3
) − 2,5 ∙ 30 
𝑠 = 314,3 𝑚𝑚 













Jarak antar tulangan = 120 mm (tidak melebihi 
314,3 mm dan 307,3 mm, OK) 
 
 Kontrol ketebalan pelat terhadap geser 







𝑉𝑢 = 42.099,2 𝑁 
 
Berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 11.2.1.1 




 λ = 1 (beton normal) (SNI 2847:2013 ps. 8.6.1) 
 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑥 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 1 ∙ √35 ∙ 1.000 ∙ 263,5 
𝑉𝑐 = 265.010,79 𝑁 
 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐 = 238.509,71 𝑁 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐     >  Vu 









𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑥 





- Arah Y 
Dari momen yang didapat dari hasil 
perhitungan tabel koefisien momen didapat 

























(1 − √1 − 






(1 − √1 − 
2 ∙ 13,78 ∙ 0,35
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0009 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut : 
ρmin    < ρperlu  < ρmax 
0,003  > 0,0009  < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 





𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,0011 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,0011 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑𝑦 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0011 ∙ 1.000 ∙ 250,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 277,2 𝑚𝑚
2 
 
 Kontrol tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 1.000 ∙ 250,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 855,4 𝑚𝑚
2 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As yang 
tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, maka 
diambil nilai As = 855,4 mm2 
 
 Kontrol syarat jarak tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 13.3.2, batas 
spasi tulangan tidak boleh melebihi dua kali 





Dipakai tulangan diameter 13 mm 
 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
855,4
 
𝑆 = 155,2 𝑚𝑚    S pakai adalah 150 mm 
 
Tulangan pakai D13-150 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑦
𝑓𝑦
 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 𝑡 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 300 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 600 
𝑆 =









0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
150
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 884,9 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang > Asperlu 
884,9 mm2 > 855,4 mm2 (OK) 
 
 Kontrol retak jarak tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 10.6.4, spasi 
tulangan yang berada paling dekat dengan 
permukaan tarik tidak boleh melebihi : 
 
Dimana,  
fs = tegangan tarik yang dihitung dalam 
    tulangan 








0,25 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑏
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠









𝑓𝑠 = 273,3 𝑀𝑃𝑎 
𝐶𝑐 = 𝑡𝑠 













Jarak antar tulangan = 150 mm (tidak melebihi 
314,3 mm dan 307,3 mm, OK) 
 Kontrol ketebalan pelat terhadap geser 







𝑉𝑢 = 42.099,2 𝑁 
Berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 11.2.1.1 




 λ = 1 (beton normal) (SNI 2847:2013 ps. 8.6.1) 
 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠
) − 2,5 ∙ 𝐶𝑐 
𝑠 = 380 ∙ (
280
273,3
) − 2,5 ∙ 30 
𝑠 = 314,3 𝑚𝑚 


















𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑𝑦 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ 1 ∙ √35 ∙ 1.000 ∙ 250,5 
𝑉𝑐 = 251.936,26 𝑁 
 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐 = 226.742,63 𝑁 
 
∅ ∙ 𝑉𝑐     >  Vu 
226.742,63 𝑁  > 42.099,2 N (OK) 
 
7.2.1.5. Perhitungan penulangan susut 
- Kontrol tulangan susut 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 7.12.2.1, luasan 
tulangan susut menyediakan paling sedikit 
memiliki rasio luas tuangan terhadap luas bruto 
penampang beton tidak boleh kurang dari ρperlu 
= 0,0014 dan slab yang menggunakan batang 
tulangan ulir mutu 420 MPa maka ρperlu = 
0,0018 
 
𝐴𝑠𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡 
𝐴𝑠𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 0,0018 ∙ 1.000 ∙ 300 
𝐴𝑠𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 540 𝑚𝑚
2 
 
- Kontrol syarat jarak tulangan 
 atau  
 
Dipakai tulangan diameter 13 mm 
 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
540
 
∅ ∙ 𝑉𝑐 = 0,9 ∙ 251.936,26 
𝑠 ≤ 5 ∙ ℎ 𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 450 𝑚𝑚 
𝑆 =







𝑆 = 246 𝑚𝑚    S pakai adalah 200 mm 
 





200 mm <  1.500 mm (OK) 
200 mm <  450 mm (OK) 
 
Tulangan pakai D13-200 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
200
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 664 𝑚𝑚
2 
Aspasang > Asperlu 
664 mm2 > 540 mm2 (OK) 
7.2.2. Perhitungan struktur dinding basement 
7.2.2.1. Data perencanaan pada dinding basement 
Mutu beton (fc’)     = 35 MPa 
Mutu baja (fy)    = 410 MPa 
Diameter tulangan lentur (Øl)  = 13 mm 
Diameter tulangan susut (Øs)  = 13 mm 
Tebal dinding (t)    = 300 mm 
Tebal selimut beton (ts)   = 30 mm 
β1       = 0,8   
   (SNI 2847:2013 pasal 10.2.7.3 ) 
Ø       = 0,9 
Faktor reduksi kuat geser  = 0,75   
   (SNI 2847:2013 pasal 9.3.2.3) 
Tinggi efektif balok (d)   = 263,5 mm 
𝑠 = 5 ∙ ℎ 
𝑠 = 5 ∙ 300 
𝑠 = 1.500 𝑚𝑚 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =










7.2.2.2. Hasil output SAP 2000 
Setelah dilakukan analisa menggunakan SAP 
2000, didapatkan hasil output yang digunakan untuk 
menghitung penulangan dinding basement. Hasil 
output SAP 2000 diambil dari beban kombinasi yaitu 
1,2D + 1,6H. Berikut adalah hasil output dari SAP 
2000 : 
Mu- maksimum = 11,1 kN.m 
Mu+ maksimum = 8,79 kN.m 
7.2.2.3. Syarat tebal dinding basement 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 14.5.3.2, tebal dinding 
basement eksterior dan dinding pondasi tidak boleh 
kurang dari 190 mm. 
t   >  t min 
300 mm >  190 mm  (OK) 
7.2.2.4. Perhitungan penulangan lentur 
- Momen lentur negatif 










𝑀𝑛 = 12.345.555,56 𝑁. 𝑚𝑚 





















𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 

























(1 − √1 −  










(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 0,18
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0004 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,0004  < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,0004 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,0006 
Maka dipakai nilai ρ = 0,0006 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0006 ∙ 1000 ∙ 263,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 149 𝑚𝑚
2 
 
 Kontrol tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 1000 ∙ 263,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 899,8 𝑚𝑚
2 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As yang 
tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, maka 













 Kontrol syarat jarak tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 13.3.2, batas 






Dipakai tulangan diameter 13 mm 
 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
899,8
 
𝑆 = 147,5 𝑚𝑚    S pakai adalah 120 mm 
 
Tulangan pakai D13-120 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
120
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 1.106 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang > Asperlu 
1.106 mm2 > 899,8 mm2 (OK) 
 
 Kontrol retak jarak tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 10.6.4, spasi 
tulangan yang berada paling dekat dengan 
permukaan tarik tidak boleh melebihi : 
 
 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 𝑡 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 300 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 600 
𝑆 =




0,25 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑏
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠






fs = tegangan tarik yang dihitung dalam 
    tulangan 























𝑓𝑠 = 273,3 𝑀𝑃𝑎 
𝐶𝑐 = 𝑡𝑠 
𝐶𝑐 = 30 𝑚𝑚 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠
) − 2,5 ∙ 𝐶𝑐 
𝑠 = 380 ∙ (
280
273,3
) − 2,5 ∙ 30 
𝑠 = 314,3 𝑚𝑚 













Jarak antar tulangan = 120 mm (tidak melebihi 
314,3 mm dan 307,3 mm, OK) 
 Kontrol rasio tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 14.3.3, rasio 
minimum luas tulangan horizontal terhadap 






- Momen lentur positif 




















𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =

























𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 

























(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 0,14
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,00034 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,00034 < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 





𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,00034 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,0004 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,0004 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0004 ∙ 1000 ∙ 263,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 117,8 𝑚𝑚
2 
 
 Kontrol tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 1000 ∙ 263,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 899,8 𝑚𝑚
2 
 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As yang 
tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, maka 
diambil nilai As = 899,8 mm2 
 
 Kontrol syarat jarak tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 13.3.2, batas 






Dipakai tulangan diameter 13 mm 
 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
899,8
 
𝑆 = 147,5 𝑚𝑚    S pakai adalah 120 mm 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑
𝑓𝑦
 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 𝑡 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 300 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 600 
𝑆 =







Tulangan pakai D13-120 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
120
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 1.106 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang > Asperlu 
1.106 mm2 > 899,8 mm2 (OK) 
 
 Kontrol retak jarak tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 10.6.4, spasi 
tulangan yang berada paling dekat dengan 
permukaan tarik tidak boleh melebihi : 
 
Dimana,  
fs = tegangan tarik yang dihitung dalam 
    tulangan 








0,25 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑏
𝑆𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠

























Jarak antar tulangan = 120 mm (tidak melebihi 
314,3 mm dan 307,3 mm, OK) 
 Kontrol rasio tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 14.3.3, rasio 
minimum luas tulangan horizontal terhadap 




𝐶𝑐 = 𝑡𝑠 
𝐶𝑐 = 30 𝑚𝑚 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠
) − 2,5 ∙ 𝐶𝑐 
𝑠 = 380 ∙ (
280
273,3
) − 2,5 ∙ 30 
𝑠 = 314,3 𝑚𝑚 






















7.2.2.5. Perhitungan penulangan susut 
- Kontrol tulangan susut 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 7.12.2.1, luasan 
tulangan susut menyediakan paling sedikit 
memiliki rasio luas tuangan terhadap luas bruto 
penampang beton tidak boleh kurang dari ρperlu 
= 0,0014 dan slab yang menggunakan batang 
tulangan ulir mutu 420 MPa maka ρperlu = 
0,0018 
 
𝐴𝑠𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡 
𝐴𝑠𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 0,0018 ∙ 1.000 ∙ 300 
𝐴𝑠𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 540 𝑚𝑚
2 
 
- Kontrol syarat jarak tulangan 
 atau  
Dipakai tulangan diameter 13 mm 
 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
540
 
𝑆 = 246 𝑚𝑚    S pakai adalah 200 mm 





200 mm <  1.500 mm (OK) 
200 mm <  450 mm (OK) 
 
Tulangan pakai D13-200 
 
𝑠 ≤ 5 ∙ ℎ 𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 450 𝑚𝑚 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑏
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
 
𝑠 = 5 ∙ ℎ 
𝑠 = 5 ∙ 300 
𝑠 = 1.500 𝑚𝑚 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =








0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
200
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 664 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang > Asperlu 
664 mm2 > 540 mm2 (OK) 
 
- Kontrol rasio tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 14.3.3, rasio 
minimum luas tulangan horizontal terhadap 





7.3.Perhitungan Struktur Tangga 
Evaluasi struktur tangga meliputi evaluasi terhadap penampang 
pelat tangga, pelat bordes dan balok bordes. Sebagai contoh 
perhitungan akan ditinjau tangga yang menghubungkan antara 
lantai 1 dan lantai 2. 
7.3.1.  Data perencanaan 
Mutu beton (fc’)   = 35 MPa 
Mutu baja (fy)   = 410 MPa 
Tebal pelat (h)   = 150 mm 
Tebal selimut beton (ts)  = 20 mm 
Lebar injakan (i)   = 300 mm 
Tinggi tanjakan (t)  = 175 mm 
Lebar tangga   = 1,625 m 
Diameter tulangan lentur (Øl) = 13 mm 
Diameter tulangan susut (Øs) = 10 mm 
β1    = 0,8   














Ø    = 0,9 
 
 
Gambar 7. 4 Denah Tangga 
 
 





7.3.2.  Pembebanan struktur pelat tangga dan pelat bordes 
Pelat tangga dan pelat bordes pada umumnya 
menerima beban yang sama, yaitu kombinas beban ultimate 
dari beban mati dan beban hidup. 
Pelat tangga 
- Beban mati : 
  
 





𝑞𝐷𝐿 = 1.038,5 + 63,38 
𝑞𝐷𝐿 = 1.101,8 𝑘𝑔/𝑚 
 
- Beban hidup 









∙ 2400 ∙ 1,625 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖 & 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘 = (21 + 18) ∙ 1,625 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖 & 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘 = 63,38 𝑘𝑔/𝑚 
𝑞𝐷𝐿 = 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 + 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘 
𝑞𝐿𝐿 = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 ∙ 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 
𝑞𝐿𝐿 = 479 ∙ 1,625 
𝑞𝐿𝐿 = 778,38 𝑘𝑔/𝑚 





𝑄𝑢 = 1,4 ∙ 1.101,8 + 1,6 ∙ 778,38 
𝑄𝑢 = 2.788 𝑘𝑔/𝑚 
Pelat bordes 
- Beban mati : 
  
 





𝑞𝐷𝐿 = 1.170 + 126,8 
𝑞𝐷𝐿 = 1.296,8 𝑘𝑔/𝑚 
- Beban hidup 




 Beban ultimate 
 
𝑄𝑢 = 1,4 ∙ 1.296,8 + 1,6 ∙ 1.556,8 
𝑄𝑢 = 4.306,3 𝑘𝑔/𝑚 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 = 0,15 ∙ 2400 ∙ 3,25 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖 & 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘 = (21 + 18) ∙ 3,25 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖 & 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘 = 126,8 𝑘𝑔/𝑚 
𝑞𝐷𝐿 = 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 + 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑘 
𝑞𝐿𝐿 = 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 ∙ 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑠 
𝑞𝐿𝐿 = 479 ∙ 3,25 
𝑞𝐿𝐿 = 1.556,8 𝑘𝑔/𝑚 





7.3.3.  Analisis struktur pelat tangga dan pelat bordes 
Dalam analisis struktur melalui ilmu mekanika, 
tangga akan diasumsikan sebagai frame 2 dimensi, yang 
kemudian dianalisa untuk menentukan gaya-gaya dalamnya 
dengan perencanaan struktur statis tak tentu. 
Tangga dalam perencanaan gedung medik ini akan 
dimodelkan sebagai frame statis tak tentu dengan metode 
cross dan dengan kondisi perletakan berupa sendi yang 
diletakkan sebagai ujung dari tangga, dalam kondisi nyata 
umumnya berupa balok. 
Mekanika tangga metode cross 
 
Gambar 7. 6 Detail Tangga Metode Cross 
- Mencari panjang miring tangga 
 
 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐴𝐵 = 4,17 𝑚 
 
- Faktor kekakuan 
 
 
𝜇𝐵𝐴 : 𝜇𝐵𝐶 : 𝜇𝐵𝐷 =  0,72 𝐸𝐼: 1,58 𝐸𝐼: 0,72 𝐸𝐼 
 
 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐴𝐵 = 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐵𝐷 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐴𝐵 = √3,62 + 2,12 































0,72 + 1,58 + 0,72
 





0,72 + 1,58 + 0,72
 




   (OK) 
 
- Momen primer 
 
 
𝑀𝐹 𝐵𝐴 = 1 8⁄ ∙ 2.788 ∙ 4,17
2 
𝑀𝐹 𝐵𝐴 = 6.053 𝑘𝑔. 𝑚 
 
𝑀𝐹 𝐵𝐶 = 1 8⁄ ∙ 4.306,3 ∙ 1,9
2 






𝜇𝐵𝐴 = 𝜇𝐵𝐷 
𝜇𝐵𝐶 =
1,58 𝐸𝐼
0,72𝐸𝐼 + 1,58𝐸𝐼 + 0,72𝐸𝐼
 
𝜇𝐵𝐴 + 𝜇𝐵𝐶 + 𝜇𝐵𝐷 = 1 
0,24 + 0,52 + 0,24 = 1 
𝑀𝐹 𝐵𝐴 = 𝑀𝐹 𝐵𝐷 
𝑀𝐹 𝐵𝐴 = 1 8⁄ ∙ 𝑄𝑢 ∙ 𝐿
2 






Tabel 7. 3 Tabel Metode Cross Tangga 
Tabel Cross 
Titik Bentang B 
Batang BC BA BD 
Angka kekauan 
(K) 
1,58 0,72 0,72 
Faktor distribusi 
(FD) 
















0 0 0 
Momen Akhir 
(kg.m) 





- Kontrol momen akhir pada tabel cross 
∑ 𝑀 = 0 
0 = 7.260 − 3.630 − 3.630 










∑ 𝑀𝐵 = 0 dimisalkan VC  
 
𝑉𝐶 ∙ 1,9 − 1 2⁄ ∙ 4.306 ∙ 1,9
2 − 7.260 = 0 
𝑉𝐶 ∙ 1,9 − 7.772,8 − 7.260 = 0 
𝑉𝐶 ∙ 1,9 − 15.032 = 0 
𝑉𝐶 = 7.912 𝑘𝑔  
 
∑ 𝑀𝐶 = 0 dimisalkan VB  
 
−𝑉𝐵 ∙ 1,9 + 1 2⁄ ∙ 4.306 ∙ 1,9
2 − 7.260 = 0 
−𝑉𝐵 ∙ 1,9 + 7.772,8 − 7.260 = 0 
−𝑉𝐵 ∙ 1,9 + 513 = 0 









𝑉𝐶 ∙ 𝐿 − 1 2⁄ ∙ 𝑞 ∙ 𝐿
2 − 𝑀 𝐵𝐶 = 0 
−𝑉𝐵 ∙ 𝐿 + 1 2⁄ ∙ 𝑞 ∙ 𝐿









∑ 𝑀𝐵 = 0 dimisalkan VA  
 
−𝑉𝐴 ∙ 4,17 + 1 2⁄ ∙ 2.788 ∙ 4,17
2 + 3.630 = 0 
−𝑉𝐴 ∙ 4,17 + 24.214 + 3.630 = 0 
−𝑉𝐴 ∙ 4,17 + 27.843 = 0 
𝑉𝐴 = 6.681 𝑘𝑔  
 
∑ 𝑀𝐴 = 0 dimisalkan VB  
 
𝑉𝐵 ∙ 4,17 − 1 2⁄ ∙ 2.788 ∙ 4,17
2 + 3.630 = 0 
𝑉𝐵 ∙ 4,17 − 24.214 − 3.630 = 0 
𝑉𝐵 ∙ 4,17 − 20.584 = 0 




−𝑉𝐴 ∙ 𝐿 + 1 2⁄ ∙ 𝑞 ∙ 𝐿
2 + 𝑀 𝐵𝐴 = 0 
𝑉𝐵 ∙ 𝐿 − 1 2⁄ ∙ 𝑞 ∙ 𝐿






Gambar 7. 7 Free Body Diagram Tangga Metode 
Cross 
- Mencari momen maksimum 
Batang BD = Batang BA 
 
 
𝑁 𝐵𝐷 = 5.209 ∙ sin 30,3 







- Bidang N, D dan M 
N X1 = 2.625 kg 
X1     = 0 m 
X1     = 4,17 m 
DB    = 4.499 kg 




Pada D = 0, terjadi momen maksimum 
DD = 0 
0 = 4.499 − 2.788 ∙ 𝑋 
𝑁 𝐵𝐷 = 𝑁𝐵𝐴 
𝑁 𝐵𝐷 = 𝑉𝐵 ∙ sin 𝛼 
𝐷 𝐵𝐷 = 𝐷 𝐵𝐴 
𝐷 𝐵𝐷 = 𝑉𝐵 ∙ cos 𝛼 
𝐷 𝐵𝐷 = 6.681 ∙ cos 30,3 
𝐷 𝐵𝐷 = 5.771 𝑘𝑔 
𝐷𝐷 = 𝐷𝐵 − 𝑞 ∙ 𝑋1 
𝐷𝐷 = 4.499 − 2.788 ∙ 4,17 





𝑋 = 1,61 𝑚 (dari titik B) 
 
 
𝑀𝑋1 = 4.499 ∙ 1,61 − 2.788 ∙ 1,61 − 3.630 
𝑀𝑋1 = −868 𝑘𝑔. 𝑚 
 





Momen tumpuan B 7.260 
Momen maksimum BA -868 
Momen maksimum BD -868 
 
Momen tangga diambil terbesar yaitu 868 
kg.m. Sedangkan momen pada bordes diambil 7.260 
kg.m. Selanjutnya akan digunakan dalam hitungan 
analisa penulangan pelat.  
7.3.4.  Analisa penulangan pelat tangga 
 




𝑑 = 123,5 𝑚𝑚 
 
𝑀𝑋1 = 𝐷𝐵 ∙ 𝑋1 − 𝑞 ∙ 𝑋1 − 𝑀 𝐵𝐷 
















𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 










𝑚 = 13,78 

















0,8 ∙ 1.000 ∙ 123,52
 








(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 0,79
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,002 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 > 0,002  < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,002 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,003 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,003 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,003 ∙ 1.000 ∙ 123,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 313,6 𝑚𝑚
2 
 
- Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 1.000 ∙ 123,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 421,71 𝑚𝑚
2 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 
maka diambil nilai As = 421,71 mm2 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =







- Batas spasi tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 13.3.2, batas 
spasi tulangan tidak boleh melebihi dua kali 





Dipakai tulangan diameter 13 mm 
 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
421,71
 
𝑆 = 314,75 𝑚𝑚    S pakai adalah 200 mm 
 
Tulangan pakai D13-200 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
200
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 663,66 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang > Asperlu 
663,66 mm2 > 421,71 mm2 (OK) 
7.3.4.2. Tulangan susut 
- Kontrol tulangan susut 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 7.12.2.1, 
luasan tulangan susut menyediakan paling 
sedikit memiliki rasio luas tuangan terhadap 
luas bruto penampang beton tidak boleh kurang 
dari ρperlu = 0,0014 dan slab yang menggunakan 
batang tulangan ulir mutu 420 MPa maka ρperlu 
= 0,0018 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 𝑡 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 150 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 300 
𝑆 =











𝐴𝑠𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡 
𝐴𝑠𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 0,0018 ∙ 1.000 ∙ 150 
𝐴𝑠𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 270 𝑚𝑚
2 
 
- Batas spasi tulangan 
 atau  
 
Dipakai tulangan diameter 10 mm 
 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 102 ∙ 1.000
270
 
𝑆 = 290,89 𝑚𝑚    S pakai adalah 200 mm 
 





200 mm <  750 mm (OK) 
200 mm <  450 mm (OK) 
 
Tulangan pakai D10-200 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 102 ∙ 1.000
200
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 392,7 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang > Asperlu 
392,7 mm2 > 270 mm2 (OK) 
 
𝑠 ≤ 5 ∙ ℎ 𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 450 𝑚𝑚 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑏
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
 
𝑠 = 5 ∙ ℎ 
𝑠 = 5 ∙ 150 
𝑠 = 750 𝑚𝑚 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =







7.3.5. Analisa penulangan pelat bordes 
 














𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 










𝑚 = 13,78 

























0,8 ∙ 1.000 ∙ 123,52
 





(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 6,61
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,018 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,018  < 0,03 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,018 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,018 ∙ 1.000 ∙ 123,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 2.282 𝑚𝑚
2 
 
- Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 1.000 ∙ 123,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 421,71 𝑚𝑚
2 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =







Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 
maka diambil nilai As = 2.282 mm2 
 
- Batas spasi tulangan 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 13.3.2, batas 
spasi tulangan tidak boleh melebihi dua kali 





Dipakai tulangan diameter 13 mm 
 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
2.282
 
𝑆 = 58,17 𝑚𝑚    S pakai adalah 50 mm 
 
Tulangan pakai D13-50 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 132 ∙ 1.000
50
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 2.654,6 𝑚𝑚
2 
Aspasang > Asperlu 
2.654,6 mm2 > 2.281,7 mm2 (OK) 
7.3.5.2. Tulangan susut 
- Kontrol tulangan susut 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 7.12.2.1, 
luasan tulangan susut menyediakan paling 
sedikit memiliki rasio luas tuangan terhadap 
luas bruto penampang beton tidak boleh kurang 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 𝑡 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 150 
𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 300 
𝑆 =











dari ρperlu = 0,0014 dan slab yang menggunakan 
batang tulangan ulir mutu 420 MPa maka ρperlu 
= 0,0018 
 
𝐴𝑠𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 ∙ 𝑏 ∙ 𝑡𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡 
𝐴𝑠𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 0,0018 ∙ 1.000 ∙ 150 
𝐴𝑠𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 = 270 𝑚𝑚
2 
 
- Batas spasi tulangan 
 atau  
 
Dipakai tulangan diameter 10 mm 
 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 102 ∙ 1.000
270
 
𝑆 = 290,89 𝑚𝑚    S pakai adalah 200 mm 
 





200 mm <  750 mm (OK) 
200 mm <  450 mm (OK) 
 
Tulangan pakai D10-200 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 102 ∙ 1.000
200
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 = 392,7 𝑚𝑚
2 
 
Aspasang > Asperlu 
𝑠 ≤ 5 ∙ ℎ 𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 450 𝑚𝑚 
𝑆 =
0,25 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑏
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
 
𝑠 = 5 ∙ ℎ 
𝑠 = 5 ∙ 150 
𝑠 = 750 𝑚𝑚 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 =







392,7 mm2 > 270 mm2 (OK) 
7.4. Desain Balok Bordes 
Balok bordes direncanakan untuk memikul beban mati dan 
reaksi perletakan dari tangga. Sebagai contoh perhitungan akan 
ditinjau balok bordes pada tangga yang menghubungkan dasar 
dengan lantai 2. 
7.4.1.  Data perencanaan 
Beban mati dan beban hidup yang bekerja pada 
balok bordes dapat dianggap sebagai beban statis yang 
bekerja pada daerah pelat bordes. 
Data-data perencanaan : 
Mutu beton (fc’)   = 35 MPa 
Mutu baja (fy)   = 410 MPa 
Lebar balok (b)   = 350 mm 
Tinggi balok (h)   = 500 mm 
Panjang balok (L)  = 3.250 mm 
Diameter tulangan lentur (Ø1) = 16 mm  
Diameter tulangan geser (Ø2) = 10 mm 
β1    = 0,8   
    (SNI 2847:2013 pasal 10.2.7.3) 
Faktor reduksi kuat lentur  = 0,9    
    (SNI 2847:2013 ps. 9.3.2.7) 
Faktor reduksi kuat geser  = 0,75    










∙ (3.250 + 1.350) ∙ 950 
𝐿𝑢𝑎𝑠 ∆ = 2.185.000 𝑚𝑚2 
𝐿𝑢𝑎𝑠 ∆ = 2,185 𝑚2 






∙ (𝑎 + 𝑏) ∙ 𝑡 














7.4.2.  Pembebanan balok bordes 
- Beban mati 
 Berat sendiri = 2400 kg/m3 · 0,35 m · 0,5 m 
= 420 kg/m + 
 qDL1 = 420 kg/m 
- Beban mati tambahan 
 Berat pelat   = 2400 kg/m3 · 0,15 m 
= 360 kg/m 
 Beban spesi   = 21 kg/m 
 Beban keramik = 18 kg/m + 
qDL2 =  399 kg/m 
- Beban mati total per satuan panjang 
 




𝐷𝐿 = 688,3 𝑘𝑔/𝑚 
𝐷𝐿 = 6,88 𝑘𝑁/𝑚 
- Beban hidup 





- Beban ultimate 
 
𝑄𝑢 = 1,4 ∙ 6,68 + 1,6 ∙ 3,22 
𝑄𝑢 = 14,79 𝑘𝑁/𝑚 
 
𝑑 = 432 𝑚𝑚 
𝐷𝐿 = 𝑞𝐷𝐿1 + (











𝐿𝐿 = 322 𝑘𝑔/𝑚 
𝐿𝐿 = 3,22 𝑘𝑁/𝑚 









∙ 14,79 ∙ 3,252 






∙ 14,79 ∙ 3,252 










7.4.3.  Perhitungan penulangan lentur 
Daerah tumpuan kanan 
- Tulangan tarik 

















































𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 


















0,8 ∙ 350 ∙ 4322
 





(1 − √1 −  






(1 − √1 −  







𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,00074 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,00074 < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,00074 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,00096 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,00096 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,00096 ∙ 350 ∙ 432 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 145,5 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 350 ∙ 432
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 516,3 𝑚𝑚
2 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 




Dipakai tulangan 3 D16 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =




















 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 91 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
 Kontrol kemampuan penampang 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
603,2 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 350
 
𝑎 = 23,75 𝑚𝑚 
 








𝑀𝑛 = 106.836.255 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 106,8 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 96,15 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 > Mn 
96,15 kN.m > 15,78 kN.m (OK) 
 
- Tulangan tekan 
 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 3 ∙ 201,1 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 603,2 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =
350 − (2 ∙ 50) − (2 ∙ 10) − (3 ∙ 16)
3 − 1
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 106,8 
∅ ∙ 𝑀𝑛 
𝐴𝑠′ = 0,3 ∙ 𝐴𝑠 

















 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 198 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
Jadi penulangan lentur untuk daerah tumpuan kanan 
dipakai tulangan tarik 3 D16 dan tulangan tekan 2 D16. 
 
Daerah tumpuan kiri 
- Tulangan tarik 










𝑀𝑛 = 15.777.683,08 𝑁. 𝑚𝑚 
 
𝐴𝑠′ = 181 𝑚𝑚2 
𝑛 =
𝐴𝑠′






𝑛 = 0,9 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 2 𝑏𝑢𝑎ℎ 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 2 ∙ 201,1 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 402,1 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =















𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 


















0,8 ∙ 350 ∙ 4322
 





(1 − √1 −  






(1 − √1 −  







𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,00074 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,00074 < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,00074 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,00096 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,00096 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,00096 ∙ 350 ∙ 432 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 145,5 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 350 ∙ 432
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 516,3 𝑚𝑚
2 
 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 



























 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 91 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
 Kontrol kemampuan penampang 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
603,2 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 350
 
𝑎 = 23,75 𝑚𝑚 
 








𝑀𝑛 = 106.836.255 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 106,8 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 96,15 𝑘𝑁. 𝑚 
 > Mn 
96,15 kN.m > 15,78 kN.m (OK) 
 
- Tulangan tekan 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 3 ∙ 201,1 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 603,2 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =
350 − (2 ∙ 50) − (2 ∙ 10) − (3 ∙ 16)
3 − 1
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 106,8 
∅ ∙ 𝑀𝑛 


















 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 198 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
Jadi penulangan lentur untuk daerah tumpuan kiri 
dipakai tulangan tarik 3 D16 dan tulangan tekan 2 D16. 
 
Daerah lapangan 
- Tulangan tarik 










𝑀𝑛 = 10.847.157,12 𝑁. 𝑚𝑚 
𝐴𝑠′ = 0,3 ∙ 603,2 
𝐴𝑠′ = 181 𝑚𝑚2 
𝑛 =
𝐴𝑠′






𝑛 = 0,9 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 2 𝑏𝑢𝑎ℎ 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 2 ∙ 201,1 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 402,1 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =















𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 


















0,8 ∙ 350 ∙ 4322
 





(1 − √1 −  






(1 − √1 −  







𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0005 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,0005  < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,0005 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,0007 
Maka dipakai nilai ρ = 0,0007 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0007 ∙ 350 ∙ 432 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 99,87 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 350 ∙ 432
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 516,3 𝑚𝑚
2 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 





Dipakai tulangan 3 D16 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =




















 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 91 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
 Kontrol kemampuan penampang 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
603,2 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 350
 
𝑎 = 23,75 𝑚𝑚 
 








𝑀𝑛 = 106.836.255 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 106,8 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 96,15 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 > Mn 
96,15 kN.m > 10,85 kN.m (OK) 
 
- Tulangan tekan 
 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 3 ∙ 201,1 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 603,2 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =
350 − (2 ∙ 50) − (2 ∙ 10) − (3 ∙ 16)
3 − 1
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 106,8 
∅ ∙ 𝑀𝑛 
𝐴𝑠′ = 0,3 ∙ 𝐴𝑠 

















 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 198 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
Jadi penulangan lentur untuk daerah lapangan dipakai 
tulangan tarik 3 D16 dan tulangan tekan 2 D16. 
 
Tabel 7. 5 Rekapitulasi Penulangan Lentur Balok Bordes 
Rekapitulasi 






Tarik 3 D16 603,2 
Tekan 2 D16 402,1 
𝐴𝑠′ = 181 𝑚𝑚2 
𝑛 =
𝐴𝑠′






𝑛 = 0,9 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 2 𝑏𝑢𝑎ℎ 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 2 ∙ 201,1 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 402,1 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =










Tarik 3 D16 603,2 
Tekan 2 D16 402,1 
3 Lapangan 
Tarik 3 D16 603,2 
Tekan 2 D16 402,1 
 
7.4.4.  Perhitungan penulangan geser 
Dari perhitungan sebelumnya didapat : 
Vu tumpuan = 24,03 kN = 24.031 N 
Vu lapangan = 6,008 kN = 6.008 N 
 
Syarat kuat tekan beton (fc’) 
 
 
   (Memenuhi) 
 
Kuat geser beton 
𝑉𝑐 = 1 6⁄ ∙ √𝑓𝑐 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 
𝑉𝑐 = 1 6⁄ ∙ √35 ∙ 350 ∙ 432 
𝑉𝑐 = 149.085,21 𝑁 
 
Kuat geser tulangan geser 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 350 ∙ 432 









∙ √35 ∙ 350 ∙ 432 
√𝑓𝑐′ < 8,3 𝑀𝑃𝑎 
√35 < 8,3 𝑀𝑃𝑎 





𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 298.170,42 𝑁 
 
2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 298.170,42  
2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 596.340,82 𝑁 
 
Daerah tumpuan 
Periksa kondisi geser pada penampang balok : 
- Kondisi 1 
𝑉𝑢 ≤ 0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 
24.031 ≤ 0,5 ∙ 0,75 ∙ 149.085,21 
24.031 𝑁 ≤ 55.907 𝑁   (Memenuhi) 
 
- Kondisi 2 
0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ ∙ 𝑉𝑐 
0,5 ∙ 0,75 ∙ 149.085,21 ≤ 24.031 ≤ 0,75 ∙ 149.085,21 
55.907 > 24.031 ≤ 111.813,91            (Tidak memenuhi) 
 
- Kondisi 3 
∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛) 
0,75 ∙ 149.085,2 ≤ 24.031 ≤ 0,75 (149.085,2 + 50.400) 
111.813,91 > 24.031 ≤ 149.613,91     (Tidak memenuhi) 
 
- Kondisi 4 
∅ ∙ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛) ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) 
0,75 ∙ (149.085 + 50.400) ≤ 24.031 ≤ 0,75 (149.085 + 298.170,42) 
149.613,91 > 24.031 ≤ 335.441,72    (Tidak memenuhi) 
- Kondisi 5 
∅ ∙ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) 
0,75(149.085 + 298.170) ≤ 24.031 ≤ 0,75 (149.085 + 2 ∙ 298.170) 





Maka perencanaan penulangan geser balok diambil 
berdasarkan kondisi 1. 
Direncanakan diameter tulangan geser 10 mm dengan 
sengkang 2 kaki 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 
𝐴𝑣 = 2 ∙ 1 4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 10
2 
𝐴𝑣 = 157,1 𝑚𝑚2 
Jarak tulangan geser/ sengkang : 
𝑆 =




157,1 ∙  410 ∙  432
50.400
 
𝑆 = 552 𝑚𝑚 
Sehingga dipakai 10 D 2 kaki dengan 200 mm. 
𝑉𝑠 =




157,1 ∙  410 ∙  432
200
 
𝑉𝑠 = 139.109,72 𝑁 
𝑉𝑠 = 139 𝑘𝑁 
 
Vs min   <  Vs pakai 







Periksa kondisi geser pada penampang balok : 
- Kondisi 1 
𝑉𝑢 ≤ 0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 
6.008 ≤ 0,5 ∙ 0,75 ∙ 149.085,21 
6.008 𝑁 ≤ 55.907 𝑁   (Memenuhi) 
 
- Kondisi 2 
0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ ∙ 𝑉𝑐 
0,5 ∙ 0,75 ∙ 149.085,21 ≤ 6.008 ≤ 0,75 ∙ 149.085,21 
55.907 > 6.008 ≤ 111.813,91            (Tidak memenuhi) 
 
- Kondisi 3 
∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛) 
0,75 ∙ 149.085,2 ≤ 6.008 ≤ 0,75 (149.085,21 + 50.400) 
111.813,91 > 6.008 ≤ 149.613,91     (Tidak memenuhi) 
 
- Kondisi 4 
∅ ∙ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛) ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) 
0,75 ∙ (149.085 + 50.400) ≤ 6.008 ≤ 0,75 (149.085 + 298.170,42) 
149.613,91 > 6.008 ≤ 335.441,72    (Tidak memenuhi) 
- Kondisi 5 
∅ ∙ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) 
0,75 ∙ (149.085 + 298.170) ≤ 6.008 ≤ 0,75 (149.085 + 2 ∙ 298.170) 
335.442 > 6.008 ≤ 559.070           (Tidak memenuhi) 
Maka perencanaan penulangan geser balok diambil 
berdasarkan kondisi 1. 
Direncanakan diameter tulangan geser 10 mm dengan 





𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 
𝐴𝑣 = 2 ∙ 1 4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 10
2 
𝐴𝑣 = 157,1 𝑚𝑚2 
Jarak tulangan geser/ sengkang : 
𝑆 =




157,1 ∙  410 ∙  432
50.400
 
𝑆 = 552 𝑚𝑚 
Sehingga dipakai 10 D 2 kaki dengan 200 mm. 
𝑉𝑠 =




157,1 ∙  410 ∙  432
200
 
𝑉𝑠 = 139.109,72 𝑁 
𝑉𝑠 = 139 𝑘𝑁 
Vs min   <  Vs pakai 
50,4 kN  <  139 kN   (OK) 
7.4.5.  Kontrol retak pada balok bordes 
Berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 10.6.4, spasi tulangan 
yang berada paling dekat dengan permukaan tarik tidak 
boleh melebihi : 
 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠






fs = tegangan tarik yang dihitung dalam tulangan 
























𝑓𝑠 = 273,3 𝑀𝑃𝑎 
𝐶𝑐 = 𝑡𝑠 + ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟 
𝐶𝑐 = 50 + 10 
𝐶𝑐 = 60 𝑚𝑚 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠
) − 2,5 ∙ 𝐶𝑐 
𝑠 = 380 ∙ (
280
273,3
) − 2,5 ∙ 60 
𝑠 = 239,3 𝑚𝑚 













Jarak antar tulangan di daerah tumpuan = 200 (tidak 
melebihi 239,3 mm dan 307,3 mm, OK) 
 
Gambar 7. 8 Detail Penulangan Balok Bordes 
7.5. Desain Balok Anak 
Perhitungan balok anak 35/50 ditinjau pada elevasi +4,20. 
Berikut ini adalah data-data perencanaan balok, gambar denah 
pembalokan, hasil output, dan diagram gaya dalam dari program 
bantu SAP 2000. 
7.5.1.  Data perencanaan tulangan balok 
Data-data perencanaan : 
Tipe balok  : 350/500 
Bentang balok (L) : 8.000 mm 
Lebar balok (b)  : 350 mm 
Tinggi balok (h)  : 500 mm 
Kuat tekan beton (fc’) : 35 Mpa 
Kuat leleh tul. lentur (fy) : 410 Mpa 
Kuat leleh tul. geser (fyv) : 410 Mpa 





Kuat leleh tul. puntir (fyt) : 410 Mpa 
Diameter tul. lentur (Øl) : 19 mm 
Diameter tul. geser (Øg) : 10 mm 
Diameter tul. puntir (Øp) : 13 mm 
Tebal selimut beton (ts) : 50 mm 
Faktor reduksi kuat lentur : 0,9   (SNI 2847:2013 ps. 9.3.2.7) 
Faktor reduksi kuat geser : 0,75 (SNI 2847:2013 ps. 9.3.2.3) 
Faktor reduksi kuat torsi : 0,75 (SNI 2847:2013 ps. 9.3.2.3) 
β1   : 0,8 (SNI 2847:2013 ps. 10.2.7.3) 
 



















Gambar 7. 9 Balok Anak yang ditinjau 
7.5.2. Hasil output dan diagram gaya dalam dari SAP 2000 
Setelah dilakukan analisa menggunakan SAP 2000, 
didapatkan hasil output dan diagram gaya dalam yang 
digunakan untuk menghitung penulangan balok. Hasil 
output SAP 2000 diambil dari beban kombinasi yaitu 1,2D + 
1,6L. Berikut adalah hasil output dan diagram gaya dalam : 
Hasil output diagram momen 
- Tumpuan 
 








Mu = 58,65 kN.m 
 
Hasil output diagram gaya geser 
- Tumpuan 
 
Vu = 46,6 kN 
- Lapangan 
 
Vu = 26,83 kN 
 
Hasil output diagram torsi 
- Tumpuan 
 













Hasil output diagram aksial 
 
Pu = 2,22 kN 
7.5.3.  Syarat komponen struktur lentur 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.1 mensyaratkan 
bahwa komponen struktur lentur SRPMK harus memeunhi 
hal berikut ini : 




= 612.500 𝑁 
𝐴𝑔 ∙ 𝑓𝑐′
10
= 612,5 𝑘𝑁 
Berdasarkan analisis struktur, gaya aksial terhadap 
beban kombinasi 1,2D + 1,6L adalah 2,22 kN < 612,5 
kN (OK) 
b. Bentang bersih komponen struktur tidak boleh kurang 
dari 4 kali tinggi efektifnya. 
d     = 431 mm 
Dimensi balok induk  = 500 x 700 
Bentang bersih (Ln) = 7.500 mm 
   








350 ∙ 500 ∙ 35
10
 








𝐿𝑛 > 4 ∙ 𝑑 
7.500 > 4 ∙ 431 
7.500 𝑚𝑚 > 1.722 𝑚𝑚   (OK) 
c. Perbandingan lebar terhadap tinggi tidak boleh 
kurang dari 0,3 
 
 
     (OK) 
7.5.4.  Perhitungan penulangan lentur 
Daerah tumpuan  
- Tulangan tarik 




















𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =























𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 


















0,8 ∙ 350 ∙ 4312
 





(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 1,89
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0048 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,0048  < 0,03 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,0048 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0048 ∙ 350 ∙ 431 






 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 350 ∙ 431
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 515 𝑚𝑚
2 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 











 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 86,5 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
 Kontrol kemampuan penampang 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
851 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 350
 
𝑎 = 33,5 𝑚𝑚 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =











𝑛 = 2,53 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 3 𝑏𝑢𝑎ℎ
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 3 ∙ 284 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 851 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =















𝑀𝑛 = 150.132.702 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 150 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 135 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 > Mn 
135 kN.m > 98 kN.m (OK) 
 















 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 150 
∅ ∙ 𝑀𝑛 
𝐴𝑠′ = 0,3 ∙ 𝐴𝑠 
𝐴𝑠′ = 0,3 ∙ 851 
𝐴𝑠′ = 255 𝑚𝑚2 
𝑛 =
𝐴𝑠′






𝑛 = 0,9 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 2 𝑏𝑢𝑎ℎ 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 2 ∙ 283,5 







𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 192 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
Jadi penulangan lentur untuk daerah tumpuan 
dipakai tulangan tarik 3 D19 dan tulangan tekan 2 D19. 
 
Daerah lapangan 
- Tulangan tarik 




















𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,026 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =























0,8 ∙ 350 ∙ 4312
 





(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 1,26
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,003 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,003  < 0,03 
 
Karena ρperlu < ρmin, maka ρperlu diperbesar 30% 
sehingga : 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 𝜌 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1,3 ∙ 0,003 
𝜌 𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 0,0041 
 







𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0041 ∙ 350 ∙ 431 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 613 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 350 ∙ 431
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 515 𝑚𝑚
2 
 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 











 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
















𝑛 = 2,16 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 3 𝑏𝑢𝑎ℎ
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 3 ∙ 284 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 851 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =







 Kontrol kemampuan penampang 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
851 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 350
 
𝑎 = 33,5 𝑚𝑚 
 








𝑀𝑛 = 150.132.702 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 150 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 135 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 > Mn 
135 kN.m > 98 kN.m (OK) 












∅ ∙ 𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 150 
∅ ∙ 𝑀𝑛 
𝐴𝑠′ = 0,3 ∙ 𝐴𝑠 
𝐴𝑠′ = 0,3 ∙ 851 
𝐴𝑠′ = 255 𝑚𝑚2 
𝑛 =
𝐴𝑠′






𝑛 = 0,9 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 2 𝑏𝑢𝑎ℎ 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 







 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 192 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
Jadi penulangan lentur untuk daerah tumpuan 
dipakai tulangan tarik 3 D19 dan tulangan tekan 2 D19. 
Tabel 7. 6 Rekapitulasi Tulangan Lentur pada Balok Anak 
Rekapitulasi 
No Keterangan Tulangan 
As 
(mm2) 
1 Tumpuan  
Tarik 3 D19 851 
Tekan 2 D19 567 
2 Lapangan 
Tarik 3 D19 851 
Tekan 2 D19 567 
 
7.5.5.  Perhitungan penulangan geser 
Dari hasil output SAP 2000 didapat : 
Vu tumpuan = 46,6 kN = 46.597 N 
Vu lapangan = 26,8 kN = 26.827 N 
 
Syarat kuat tekan beton (fc’) 
 
 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 567 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =
350 − (2 ∙ 50) − (2 ∙ 10) − (2 ∙ 19)
2 − 1
 
√𝑓𝑐′ < 8,3 𝑀𝑃𝑎 





   (Memenuhi) 
 
Kuat geser beton 
𝑉𝑐 = 1 6⁄ ∙ √𝑓𝑐 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 
𝑉𝑐 = 1 6⁄ ∙ √35 ∙ 350 ∙ 431 
𝑉𝑐 = 148.567,55 𝑁 
 
Kuat geser tulangan geser 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 350 ∙ 431 









∙ √35 ∙ 350 ∙ 431 
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 297.135,11 𝑁 
 
2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 297.135,11  
2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 594.270,21 𝑁 
 
Daerah tumpuan 
Periksa kondisi geser pada penampang balok : 
- Kondisi 1 
𝑉𝑢 ≤ 0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 
46.597 ≤ 0,5 ∙ 0,75 ∙ 148.567,55 
46.597 𝑁 ≤ 55.712,8 𝑁   (Memenuhi) 
 
- Kondisi 2 
0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ ∙ 𝑉𝑐 
0,5 ∙ 0,75 ∙ 148.567,55 ≤ 46.597 ≤ 0,75 ∙ 148.567,55 
55.712,8 > 46.597 ≤ 111425,7            (Tidak memenuhi) 
 
 





- Kondisi 3 
∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛) 
0,75 ∙ 148.567,5 ≤ 46.597 ≤ 0,75 (148.567,5 + 50.225) 
111425,7 > 46.597 ≤ 149.094,42     (Tidak memenuhi) 
 
- Kondisi 4 
∅ ∙ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛) ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) 
0,75 ∙ (148.567 + 50.225) ≤ 46.597 ≤ 0,75 (148.567 + 297.135,11) 
149.094,42 > 46.597 ≤ 334.277    (Tidak memenuhi) 
- Kondisi 5 
∅ ∙ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) 
0,75(148.568 + 297.135) ≤ 46.597 ≤ 0,75 (148.568 + 2 ∙ 297.135) 
335.442 > 46.597 ≤ 559.070           (Tidak memenuhi) 
Maka perencanaan penulangan geser balok diambil 
berdasarkan kondisi 1. 
Direncanakan diameter tulangan geser 10 mm dengan 
sengkang 2 kaki 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 
𝐴𝑣 = 2 ∙ 1 4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 10
2 
𝐴𝑣 = 157,1 𝑚𝑚2 
Jarak tulangan geser/ sengkang : 
𝑆 =











𝑆 = 552 𝑚𝑚 
Sehingga dipakai 10 D 2 kaki dengan 200 mm. 
𝑉𝑠 =




157,1 ∙  410 ∙  431
200
 
𝑉𝑠 = 139.109,72 𝑁 
𝑉𝑠 = 139 𝑘𝑁 
Vs min   <  Vs pakai 
50,4 kN  <  139 kN   (OK) 
 
Daerah lapangan 
Periksa kondisi geser pada penampang balok : 
- Kondisi 1 
𝑉𝑢 ≤ 0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 
26.827 ≤ 0,5 ∙ 0,75 ∙ 148.567,55 
26.827 𝑁 ≤ 55.712,8 𝑁   (Memenuhi) 
 
- Kondisi 2 
0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ ∙ 𝑉𝑐 
0,5 ∙ 0,75 ∙ 148.567,55 ≤ 26.827 ≤ 0,75 ∙ 148.567,55 
55.712,8 > 26.827 ≤ 111425,7            (Tidak memenuhi) 
 
- Kondisi 3 
∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛) 
0,75 ∙ 148.567,5 ≤ 26.827 ≤ 0,75 (148.567,5 + 50.225) 







- Kondisi 4 
∅ ∙ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛) ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) 
0,75 ∙ (148.567 + 50.225) ≤ 26.827 ≤ 0,75 (148.567 + 297.135,11) 
149.094,42 > 26.827 ≤ 334.277    (Tidak memenuhi) 
- Kondisi 5 
∅ ∙ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) 
0,75(148.568 + 297.135) ≤ 46.597 ≤ 0,75 (148.568 + 2 ∙ 297.135) 
335.442 > 46.597 ≤ 559.070           (Tidak memenuhi) 
Maka perencanaan penulangan geser balok diambil 
berdasarkan kondisi 1. 
Direncanakan diameter tulangan geser 10 mm dengan 
sengkang 2 kaki 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 
𝐴𝑣 = 2 ∙ 1 4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 10
2 
𝐴𝑣 = 157,1 𝑚𝑚2 
Jarak tulangan geser/ sengkang : 
𝑆 =




157,1 ∙  410 ∙  431
50.400
 
𝑆 = 552 𝑚𝑚 
Sehingga dipakai 10 D 2 kaki dengan 200 mm. 
𝑉𝑠 =








157,1 ∙  410 ∙  431
200
 
𝑉𝑠 = 139.109,72 𝑁 
𝑉𝑠 = 139 𝑘𝑁 
 
Vs min   <  Vs pakai 
50,4 kN  <  139 kN   (OK) 
7.5.6.  Perhitungan penulangan puntir 
 
Gambar 7. 10 Luasan Acp 





Parameter luar irisan penampang beton Acp : 
 
 
𝐴𝑐𝑝 = 𝑏 ∙ ℎ 
𝐴𝑐𝑝 = 350 ∙ 500 
𝐴𝑐𝑝 = 175.000 𝑚𝑚2 
P𝑐𝑝 = 2 ∙ (𝑏 + ℎ) 














Berdasarkan hasil output diagram torsi pada SAP 









P𝑐𝑝 = 1.700 𝑚𝑚 
Aoh = (𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ∙ 𝑡𝑠 − 2 ∙ ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟)(ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ∙ 𝑡𝑠 − 2 ∙ ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟) 
Aoh = (350 − 2 ∙ 50 − 2 ∙ 10)(500 − 2 ∙ 50 − 2 ∙ 10) 
Aoh = 87.400 𝑚𝑚2 
Poh = 2 ∙ ((𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ∙ 𝑡𝑠 − 2 ∙ ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟) + (ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ∙ 𝑡𝑠 − 2 ∙ ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟)) 
Poh = 2 ∙ ((350 − 2 ∙ 50 − 2 ∙ 10) + (500 − 2 ∙ 50 − 2 ∙ 10)) 









𝑇𝑛 = 978.000 𝑁. 𝑚𝑚 













Tu   >  Tu min 
733.500 N.mm < 6.634.383,22 N.mm 
Karena Tu < Tu min, maka pada penampang balok 
digunakan penulangan puntir berupa penulangan puntir 
minimum. 
- Cek kecukupan penampang menahan momen puntir 
 
 
     (OK) 
Maka, penampang balok mencukupi untuk menahan momen 
puntir. 
 
7.5.6.1. Tulangan puntir untuk lentur 
Tulangan longitudinal tambahan yang 
diperlukan untuk menahan puntir sesuai SNI 
2847:2013 pasal 11.5.3.7 direncanakan berdasarkan 





 dihitung sesuai SNI 2847:2013 pasal 
11.5.3.6 berasal dari persamaan : 
 
Untuk beton non prategang, θ  = 450 




























+ 0,66 ∙ √35) 




∙ 𝑃ℎ ∙ (
𝑓𝑦𝑡
𝑓𝑦
) ∙ cot2 𝜃 
𝑇𝑛 =
2 ∙ 𝐴𝑜 ∙ 𝐴𝑡 ∙ 𝐹𝑦𝑡
𝑠
∙ cot 𝜃 
















= 19,59 𝑚𝑚2 




Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 11.5.5.3 tulangan 




















= 0,149 𝑚𝑚 
𝐴𝑜 = 0,85 ∙ 87.400 










∙ 𝑃ℎ ∙ (
𝑓𝑦𝑡
𝑓𝑦
) ∙ cot2 𝜃 
𝐴𝑙 = 0,02 ∙ 1.220 ∙ (
410
410
) ∙ cot2 45 
𝐴𝑙 = 19,59 𝑚𝑚2 
𝐴𝑙 𝑚𝑖𝑛 =


















 kurang dari 
𝐴𝑡
𝑠
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚, maka digunakan 
𝐴𝑡
𝑠
 pakai sebesar 0,15 mm. 
𝐴𝑙 𝑚𝑖𝑛 =










0,42 ∙ √35 ∙ 175.000
410




𝐴𝑙 𝑚𝑖𝑛 = 878,3 𝑚𝑚2 
 
Al perlu  <  Al min 
19,59 mm2  < 878,3 mm2 
Karena Al perlu < Al min, maka dipakai Al min = 
878,3 mm2. 
Luasan tulangan puntir untuk arah memanjang 




Penulangan torsi pada tulangan memanjang : 





















- Penulangan pada sisi bawah disalurkan pada 
tulangan tarik. 










Dipakai tulangan 4 D13 
 




As pasang   >  As perlu 
531 mm2  > 439 mm2 
 
7.5.6.2. Tulangan puntir untuk geser 
Daerah tumpuan 
Kebutuhan tulangan sengkang penahan torsi : 




𝐴𝑠 = 2 ∙ 220 
𝐴𝑠 = 439 𝑚𝑚2 
𝑛 =
𝐴𝑠






𝑛 = 3,31 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 4 𝑏𝑢𝑎ℎ 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖𝑟 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 4 ∙ 132,7 










= 0,785 𝑚𝑚 
























, maka tulangan geser 
terpasang belum mampu menahan gaya geser dan 
gaya torsi. 
























= 0,785 + 2 ∙ 0,149 
𝐴𝑣𝑡
𝑠





























, maka tulangan geser 
terpasang mampu menahan gaya geser dan gaya torsi. 
Jadi tulangan geser yang dipasang setelah ditambah 
gaya torsi adalah 2 kaki D10-140. 
Daerah lapangan 





= 0,785 𝑚𝑚 

































= 0,785 + 2 ∙ 0,149 
𝐴𝑣𝑡
𝑠

























, maka tulangan geser 
terpasang belum mampu menahan gaya geser dan 
gaya torsi. 



















, maka tulangan geser 
terpasang mampu menahan gaya geser dan gaya torsi. 
Jadi tulangan geser yang dipasang setelah ditambah 

















7.5.7.  Perhitungan panjang penyaluran tulangan 
Gaya tarik dan tekan pada tulangan disetiap 
penampang komponen struktur beton bertulang harus 
disalurkan pada masing-masing sisi penampang melalui 
penyaluran tulangan. Adapun perhitungan penyaluran 
tulangan berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 12. 
Penyaluran tulangan dalam kondisi tarik 
Penyaluran tulangan dalam kondisi tarik dihitung 
berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 12.2.3. Panjang 
penyaluran untuk batang tulangan ulir dan kawat dalam 
kondisi tarik tidak boleh kurang dari 300 mm (SNI 
2847:2013 pasal 12.2.1) 







] ∙ 𝑑𝑏  
Dengan,  
Fy  = 410 MPa  (mutu baja tulangan) 
λ    = 1  (beton normal) 
fc’ = 35 MPa (mutu beton) 
ψt = 1,3  (faktor lokasi penulangan) 
ψe = 1,5  (faktor pelapis) 
ψs = 0,8  (faktor ukuran tulangan) 
db = 19 mm (diameter tulangan lentur) 







Cb yang terkecil dari : 













1,1 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′
𝜓𝑡 ∙ 𝜓𝑒 ∙ 𝜓𝑠
𝐶𝑏 + 𝐾𝑡𝑟
𝑑𝑏
] ∙ 𝑑𝑏 
𝑙𝑑 = [
410
1,1 ∙ 1 ∙ √35
1,3 ∙ 1,5 ∙ 0,8
44 + 0
19
] ∙ 19 
𝑙𝑑 = 806,4 𝑚𝑚 
Maka jarak ld dipakai 850 mm > 300 mm (Memenuhi) 
Penyaluran tulangan berkait dalam kondisi tarik 
Panjang penyaluran untuk batang tulangan ulir 
dalam kondisi tarik yang diakhiri kait standar ldh ditentukan 
dari SNI 2847:2013 pasal 21.7.5.1 tidak boleh kurang dari 
8·db dan 150 mm. 
Detail batang berkait untuk penyaluran kait standart. 
𝐶𝑏 = 𝑡𝑠 + ∅𝑡𝑢𝑙. 𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟 +
1
2⁄ ∙ 𝑑𝑏 
𝐶𝑏 = 50 + 10 + 1 2⁄ ∙ 19 
𝐶𝑏 = 69,5 𝑚𝑚 
𝐶𝑏 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 + 1 2⁄ ∙ 𝑑𝑏 +
1
2⁄ ∙ 𝑑𝑏 
𝐶𝑏 = 25 + 1 2⁄ ∙ 19 +
1
2⁄ ∙ 19 






Gambar 7. 11 Detail Batang Tulangan Berkait untuk 




Ldh tidak boleh kurang dari : 
-  
 
- 150 mm 









𝑙𝑑ℎ = 243,8 𝑚𝑚 
8 ∙ 𝑑𝑏 = 8 ∙ 19 





Penyaluran tulangan dalam kondisi tekan 
Penyaluran tulangan dalam kondisi tekan, ldc 
dihitung berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 12.3.2. Untuk 











 Maka panjang penyaluran dalam kondisi tekan = 340 mm. 
7.5.8.  Kontrol retak pada balok anak 
Berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 10.6.4, spasi 
tulangan yang berada paling dekat dengan permukaan tarik 
tidak boleh melebihi : 
 
Dimana,  
fs = tegangan tarik yang dihitung dalam tulangan 








0,24 ∙ 410 ∙ 19
1 ∙ √35
 
𝑙𝑑𝑐 = 0,043 ∙ 𝑓𝑦 ∙ 𝑑𝑏 
𝑙𝑑𝑐 = 0,043 ∙ 410 ∙ 19 
𝑙𝑑𝑐 = 335 𝑚𝑚 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠









𝑓𝑠 = 273,3 𝑀𝑃𝑎 
𝐶𝑐 = 𝑡𝑠 + ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟 
















Jarak antar tulangan di daerah tumpuan = 200 (tidak 
melebihi 239,3 mm dan 307,3 mm, OK) 
 
 
Gambar 7. 12 Detail Penulangan Balok Anak 
 
 
𝐶𝑐 = 60 𝑚𝑚 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠
) − 2,5 ∙ 𝐶𝑐 
𝑠 = 380 ∙ (
280
273,3
) − 2,5 ∙ 60 
𝑠 = 239,3 𝑚𝑚 













7.6. Desain Balok Lift 
Perhitungan balok lift 35/50 ditinjau pada elevasi +37,1. 
Berikut ini adalah data-data perencanaan balok, gambar denah 
pembalokan, hasil output, dan diagram gaya dalam dari program 
bantu SAP 2000. 
7.6.1. Data-data perencanaan tulangan balok 
Data-data perencanaan : 
Tipe balok  : 350/500 
Bentang balok (L) : 3.250 mm 
Lebar balok (b)  : 350 mm 
Tinggi balok (h)  : 500 mm 
Kuat tekan beton (fc’) : 35 Mpa 
Kuat leleh tul. lentur (fy) : 410 Mpa 
Kuat leleh tul. geser (fyv) : 410 Mpa 
Kuat leleh tul. puntir (fyt) : 410 Mpa 
Diameter tul. lentur (Øl) : 19 mm 
Diameter tul. geser (Øg) : 13 mm 
Diameter tul. puntir (Øp) : 13 mm 
Tebal selimut beton (ts) : 50 mm 
Faktor reduksi kuat lentur : 0,9   (SNI 2847:2013 ps. 9.3.2.7) 
Faktor reduksi kuat geser : 0,75 (SNI 2847:2013 ps. 9.3.2.3) 
Faktor reduksi kuat torsi : 0,75 (SNI 2847:2013 ps. 9.3.2.3) 
β1   : 0,8 (SNI 2847:2013 ps. 10.2.7.3) 
 



















Gambar 7. 13 Detail Balok Lift yang ditinjau 
7.6.2. Hasil output dan diagram gaya dalam dari SAP 2000 
Setelah dilakukan analisa menggunakan SAP 2000, 
didapatkan hasil output dan diagram gaya dalam yang 
digunakan untuk menghitung penulangan balok. Hasil 
output SAP 2000 diambil dari beban kombinasi yaitu 1,2D + 
1,6L. Berikut adalah hasil output dan diagram gaya dalam : 
Hasil output diagram momen 
- Tumpuan 
 
Mu = 72,47 kN.m 
- Lapangan 
 





Hasil output diagram gaya geser 
- Tumpuan 
 




Vu = 99,83 kN 
 
 
Hasil output diagram torsi 
- Tumpuan 
 




Tu = 4,974 kN.m 
 
Hasil output diagram aksial 
 





7.6.3. Syarat komponen struktur lentur 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.1 mensyaratkan 
bahwa komponen struktur lentur SRPMK harus memeunhi 
hal berikut ini : 




= 612.500 𝑁 
𝐴𝑔 ∙ 𝑓𝑐′
10
= 612,5 𝑘𝑁 
Berdasarkan analisis struktur, gaya aksial terhadap 
beban kombinasi 1,2D + 1,6L adalah 4,793 kN < 
612,5 kN (OK) 
b. Bentang bersih komponen struktur tidak boleh kurang 
dari 4 kali tinggi efektifnya. 
d     = 427,5 mm 
Dimensi balok induk  = 500 x 700 
Bentang bersih (Ln) = 2.750 mm 
   




𝐿𝑛 = 2.750 𝑚𝑚 
𝐿𝑛 > 4 ∙ 𝑑 
2.750 > 4 ∙ 427,5 




350 ∙ 500 ∙ 35
10
 








c. Perbandingan lebar terhadap tinggi tidak boleh 
kurang dari 0,3 
 
 
     (OK) 
 
7.6.4. Perhitungan penulangan lentur 
Daerah tumpuan  
- Tulangan tarik 




















𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 




























0,8 ∙ 350 ∙ 427,52
 





(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 1,57
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0039 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,0039  < 0,03 
Maka dipakai nilai ρ = 0,0039 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0039 ∙ 350 ∙ 427,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 590 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =








1,4 ∙ 350 ∙ 427,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 510,9 𝑚𝑚
2 
 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 












 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 83,5 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
 Kontrol kemampuan penampang 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
851 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 350
 










𝑛 = 2,08 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 3 𝑏𝑢𝑎ℎ
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 3 ∙ 284 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 851 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =















𝑀𝑛 = 149.086.481,4 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 149,1 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 134,2 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 > Mn 
134,2 kN.m > 80,52 kN.m (OK) 















 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 149,1 
∅ ∙ 𝑀𝑛 
𝐴𝑠′ = 0,3 ∙ 𝐴𝑠 
𝐴𝑠′ = 0,3 ∙ 851 
𝐴𝑠′ = 255 𝑚𝑚2 
𝑛 =
𝐴𝑠′






𝑛 = 0,9 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 2 𝑏𝑢𝑎ℎ 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 2 ∙ 283,5 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 567 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =







𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 186 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
Jadi penulangan lentur untuk daerah tumpuan 
dipakai tulangan tarik 3 D19 dan tulangan tekan 2 D19. 
 
Daerah lapangan 
- Tulangan tarik 




















𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 






















0,8 ∙ 350 ∙ 427,52
 





(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 2,09
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0053 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,0053  < 0,03 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,0053 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0053 ∙ 350 ∙ 427,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 791 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =











𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 510,9 𝑚𝑚
2 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 












 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 83,5 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
 Kontrol kemampuan penampang 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
851 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 350
 
𝑎 = 33,5 𝑚𝑚 
 
















𝑛 = 2,79 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 3 𝑏𝑢𝑎ℎ
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 3 ∙ 284 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 851 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =







𝑀𝑛 = 149.086.481,4 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 149,1 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 134,2 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 > Mn 
134,2 kN.m > 80,52 kN.m (OK) 
 














 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 186 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 149,1 
∅ ∙ 𝑀𝑛 
𝐴𝑠′ = 0,3 ∙ 𝐴𝑠 
𝐴𝑠′ = 0,3 ∙ 851 
𝐴𝑠′ = 255 𝑚𝑚2 
𝑛 =
𝐴𝑠′






𝑛 = 0,9 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 2 𝑏𝑢𝑎ℎ
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 2 ∙ 283,5 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 567 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =







Jadi penulangan lentur untuk daerah tumpuan 
dipakai tulangan tarik 3 D19 dan tulangan tekan 2 D19. 
Tabel 7. 7 Rekapitulasi Tulangan Lentur pada Balok Lift 
Rekapitulasi 
No Keterangan Tulangan 
As 
(mm2) 
1 Tumpuan  
Tarik 3 D19 851 
Tekan 2 D19 567 
2 Lapangan 
Tarik 3 D19 851 
Tekan 2 D19 567 
 
7.6.5. Perhitungan penulangan geser 
Dari hasil output SAP 2000 didapat : 
Vu tumpuan = 107,9 kN = 107.858 N 
Vu lapangan = 99,83 kN = 99.826 N 
 
Syarat kuat tekan beton (fc’) 
 
 
   (Memenuhi) 
 
Kuat geser beton 
𝑉𝑐 = 1 6⁄ ∙ √𝑓𝑐 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 
𝑉𝑐 = 1 6⁄ ∙ √35 ∙ 350 ∙ 427,5 
𝑉𝑐 = 147.532,24 𝑁 
 
 
√𝑓𝑐′ < 8,3 𝑀𝑃𝑎 
√35 < 8,3 𝑀𝑃𝑎 





Kuat geser tulangan geser 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 350 ∙ 427,5 









∙ √35 ∙ 350 ∙ 427,5 
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 295.064,48 𝑁 
 
2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 295.064,48  
2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 590.128,96 𝑁 
 
Daerah tumpuan 
Periksa kondisi geser pada penampang balok : 
- Kondisi 1 
𝑉𝑢 ≤ 0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 
107.858 ≤ 0,5 ∙ 0,75 ∙ 147.532,24 
107.858  𝑁 ≥ 55.324,59 𝑁           (Tidak memenuhi) 
 
- Kondisi 2 
0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ ∙ 𝑉𝑐 
0,5 ∙ 0,75 ∙ 147.532,24 ≤ 107.858 ≤ 0,75 ∙ 147.532,24 
55.324,59 ≤ 107.858 ≤ 110.694,18      (Memenuhi)    
 
- Kondisi 3 
∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛) 
0,75 ∙ 147.532,24 ≤ 107.858 ≤ 0,75 (147.532,24 + 49.875) 
110.694 > 107.858 > 148.055,43  (Tidak memenuhi) 
 
- Kondisi 4 





0,75 ∙ (147.532 + 49.875) ≤ 107.858 ≤ 0,75 (147.532 + 295.066) 
148.055,4 > 107.858 ≤ 331.947,5    (Tidak memenuhi) 
- Kondisi 5 
∅ ∙ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) 
0,75(147.532 + 295.066) ≤ 107.858 ≤ 0,75(147.532 + 2 ∙ 295.066) 
331.948 > 107.858 ≤ 553.246           (Tidak memenuhi) 
Maka perencanaan penulangan geser balok diambil 
berdasarkan kondisi 2. 
Direncanakan diameter tulangan geser 13 mm dengan 
sengkang 2 kaki 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 
𝐴𝑣 = 2 ∙ 1 4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 13
2 
𝐴𝑣 = 265,5 𝑚𝑚2 
Jarak tulangan geser/ sengkang : 
𝑆 =




265,5 ∙  410 ∙  427,5
49.875
 
𝑆 = 932,9 𝑚𝑚 
Sehingga dipakai 13 D 2 kaki dengan 200 mm. 
𝑉𝑠 =











𝑉𝑠 = 232.646,52 𝑁 
𝑉𝑠 = 232,6 𝑘𝑁 
Vs min   <  Vs pakai 
49,88 kN  <  232,6 kN  (OK) 




 dan  








200 𝑚𝑚 ≤ 213,8 𝑚𝑚   (OK) 
b. 𝑆 𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 600 𝑚𝑚 
200 𝑚𝑚 ≤ 600 𝑚𝑚   (OK) 
 
Daerah lapangan 
Periksa kondisi geser pada penampang balok : 
- Kondisi 1 
𝑉𝑢 ≤ 0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 
99.826 ≤ 0,5 ∙ 0,75 ∙ 147.532,24 
99.826  𝑁 ≥ 55.324,59 𝑁           (Tidak memenuhi) 
 
- Kondisi 2 
0,5 ∙ ∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ ∙ 𝑉𝑐 
0,5 ∙ 0,75 ∙ 147.532,24 ≤ 99.826 ≤ 0,75 ∙ 147.532,24 
55.324,59 ≤ 99.826 ≤ 110.694,18      (Memenuhi)    
 
- Kondisi 3 
∅ ∙ 𝑉𝑐 ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛) 
0,75 ∙ 147.532,24 ≤ 99.826 ≤ 0,75 (147.532,24 + 49.875) 
110.694 > 99.826 > 148.055,43  (Tidak memenuhi) 
 





- Kondisi 4 
∅ ∙ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛) ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) 
0,75 ∙ (147.532 + 49.875) ≤ 99.826 ≤ 0,75 (147.532 + 295.066) 
148.055,4 > 99.826 ≤ 331.947,5    (Tidak memenuhi) 
- Kondisi 5 
∅ ∙ (𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) ≤ 𝑉𝑢 ≤ ∅ (𝑉𝑐 + 2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥) 
0,75(147.532 + 295.066) ≤ 99.826 ≤ 0,75(147.532 + 2 ∙ 295.066) 
331.948 > 99.826 ≤ 553.246           (Tidak memenuhi) 
Maka perencanaan penulangan geser balok diambil 
berdasarkan kondisi 2. 
Direncanakan diameter tulangan geser 13 mm dengan 
sengkang 2 kaki 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 
𝐴𝑣 = 2 ∙ 1 4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 13
2 
𝐴𝑣 = 265,5 𝑚𝑚2 
Jarak tulangan geser/ sengkang : 
𝑆 =




265,5 ∙  410 ∙  427,5
49.875
 
𝑆 = 932,9 𝑚𝑚 
Sehingga dipakai 13 D 2 kaki dengan 200 mm. 
𝑉𝑠 =








265,5 ∙  410 ∙  427,5
200
 
𝑉𝑠 = 232.646,52 𝑁 
𝑉𝑠 = 232,6 𝑘𝑁 
Vs min   <  Vs pakai 
49,88 kN  <  232,6 kN  (OK) 




 dan  








200 𝑚𝑚 ≤ 213,8 𝑚𝑚   (OK) 
b. 𝑆 𝑚𝑎𝑘𝑠 ≤ 600 𝑚𝑚 
200 𝑚𝑚 ≤ 600 𝑚𝑚   (OK) 
 
7.6.6. Perhitungan penulangan puntir 
 
Gambar 7. 14 Luasan Acp 






















Berdasarkan hasil output diagram torsi pada SAP 
2000 dengan kombinasi beban 1,2D + 1,6L, Tu = 4,974 
kN.m 
 
𝐴𝑐𝑝 = 𝑏 ∙ ℎ 
𝐴𝑐𝑝 = 350 ∙ 500 
𝐴𝑐𝑝 = 175.000 𝑚𝑚2 
P𝑐𝑝 = 2 ∙ (𝑏 + ℎ) 
P𝑐𝑝 = 2 ∙ (350 + 500) 
P𝑐𝑝 = 1.700 𝑚𝑚 
Aoh = (𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ∙ 𝑡𝑠 − 2 ∙ ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟)(ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ∙ 𝑡𝑠 − 2 ∙ ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟) 
Aoh = (350 − 2 ∙ 50 − 2 ∙ 13)(500 − 2 ∙ 50 − 2 ∙ 13) 
Aoh = 83.776 𝑚𝑚2 
Poh = 2 ∙ ((𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ∙ 𝑡𝑠 − 2 ∙ ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟) + (ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ∙ 𝑡𝑠 − 2 ∙ ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟)) 
Poh = 2 ∙ ((350 − 2 ∙ 50 − 2 ∙ 13) + (500 − 2 ∙ 50 − 2 ∙ 13)) 
















Tu   >  Tu min 
4.973.600 N.mm < 6.634.383,22 N.mm 
Karena Tu < Tu min, maka pada penampang balok 
digunakan penulangan puntir berupa penulangan puntir 
minimum. 
- Cek kecukupan penampang menahan momen puntir 
 
 
     (OK) 







𝑇𝑛 = 6.631.466,67 𝑁. 𝑚𝑚 




































+ 0,66 ∙ √35) 





7.6.6.1. Tulangan puntir untuk lentur 
Tulangan longitudinal tambahan yang 
diperlukan untuk menahan puntir sesuai SNI 
2847:2013 pasal 11.5.3.7 direncanakan berdasarkan 





 dihitung sesuai SNI 2847:2013 pasal 
11.5.3.6 berasal dari persamaan : 
 
Untuk beton non prategang, θ  = 450 
Dimana,   











= 0,11 𝑚𝑚2 






∙ 𝑃ℎ ∙ (
𝑓𝑦𝑡
𝑓𝑦
) ∙ cot2 𝜃 
𝑇𝑛 =
2 ∙ 𝐴𝑜 ∙ 𝐴𝑡 ∙ 𝐹𝑦𝑡
𝑠
∙ cot 𝜃 
𝐴𝑜 = 0,85 ∙ 𝐴𝑜ℎ 
𝐴𝑜 = 0,85 ∙ 83.776 










∙ 𝑃ℎ ∙ (
𝑓𝑦𝑡
𝑓𝑦
) ∙ cot2 𝜃 
𝐴𝑙 = 0,11 ∙ 1.196 ∙ (
410
410






Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 11.5.5.3 tulangan 




















= 0,149 𝑚𝑚 
 





 kurang dari 
𝐴𝑡
𝑠
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚, maka digunakan 
𝐴𝑡
𝑠
 pakai sebesar 0,15 mm. 
𝐴𝑙 𝑚𝑖𝑛 =










0,42 ∙ √35 ∙ 175.000
410




𝐴𝑙 𝑚𝑖𝑛 = 881,9 𝑚𝑚2 
 
Al perlu  <  Al min 
𝐴𝑙 = 135,8 𝑚𝑚2 
𝐴𝑙 𝑚𝑖𝑛 =



















135,8 mm2  < 881,9 mm2 
Karena Al perlu < Al min, maka dipakai Al min = 
881,9 mm2. 
Luasan tulangan puntir untuk arah memanjang 





Penulangan torsi pada tulangan memanjang : 
- Penulangan pada sisi atas disalurkan pada 
tulangan tekan. 
- Penulangan pada sisi bawah disalurkan pada 
tulangan tarik. 
















= 220 𝑚𝑚2 




𝐴𝑠 = 2 ∙ 220,5 
𝐴𝑠 = 441 𝑚𝑚2 
𝑛 =
𝐴𝑠











Dipakai tulangan 4 D13 
 




As pasang   >  As perlu 
531 mm2  > 441 mm2 
 
7.6.6.2. Tulangan puntir untuk geser 
Daerah tumpuan 





= 1,33 𝑚𝑚 
 





Untuk tulangan sengkang sebelum torsi adalah 2 kaki 
D13-200 
 
𝑛 = 3,32 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 4 𝑏𝑢𝑎ℎ
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖𝑟 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 4 ∙ 132,7 

























= 1,33 + 2 ∙ 0,149 
𝐴𝑣𝑡
𝑠





























, maka tulangan geser 
terpasang belum mampu menahan gaya geser dan 
gaya torsi. 
 




















, maka tulangan geser 
terpasang mampu menahan gaya geser dan gaya torsi. 
Jadi tulangan geser yang dipasang setelah ditambah 
gaya torsi adalah 2 kaki D13-150. 
 
Daerah lapangan 























































, maka tulangan geser 
terpasang belum mampu menahan gaya geser dan 
gaya torsi. 
 



















, maka tulangan geser 












= 1,33 + 2 ∙ 0,149 
𝐴𝑣𝑡
𝑠

















Jadi tulangan geser yang dipasang setelah ditambah 
gaya torsi adalah 2 kaki D13-150. 
7.6.7. Perhitungan panjang penyaluran tulangan 
Gaya tarik dan tekan pada tulangan disetiap 
penampang komponen struktur beton bertulang harus 
disalurkan pada masing-masing sisi penampang melalui 
penyaluran tulangan. Adapun perhitungan penyaluran 
tulangan berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 12. 
Penyaluran tulangan dalam kondisi tarik 
Penyaluran tulangan dalam kondisi tarik dihitung 
berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 12.2.3. Panjang 
penyaluran untuk batang tulangan ulir dan kawat dalam 
kondisi tarik tidak boleh kurang dari 300 mm (SNI 
2847:2013 pasal 12.2.1) 







] ∙ 𝑑𝑏  
Dengan,  
Fy  = 410 MPa  (mutu baja tulangan) 
λ    = 1  (beton normal) 
fc’ = 35 MPa (mutu beton) 
ψt = 1,3  (faktor lokasi penulangan) 
ψe = 1,5  (faktor pelapis) 
ψs = 0,8  (faktor ukuran tulangan) 
db = 19 mm (diameter tulangan lentur) 






Cb yang terkecil dari : 













1,1 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′
𝜓𝑡 ∙ 𝜓𝑒 ∙ 𝜓𝑠
𝐶𝑏 + 𝐾𝑡𝑟
𝑑𝑏
] ∙ 𝑑𝑏 
𝑙𝑑 = [
410
1,1 ∙ 1 ∙ √35
1,3 ∙ 1,5 ∙ 0,8
44 + 0
19
] ∙ 19 
𝑙𝑑 = 806,4 𝑚𝑚 
Maka jarak ld dipakai 850 mm > 300 mm (Memenuhi) 
Penyaluran tulangan berkait dalam kondisi tarik 
Panjang penyaluran untuk batang tulangan ulir 
dalam kondisi tarik yang diakhiri kait standar ldh ditentukan 
dari SNI 2847:2013 pasal 21.7.5.1 tidak boleh kurang dari 
8·db dan 150 mm. 
Detail batang berkait untuk penyaluran kait standart. 
𝐶𝑏 = 𝑡𝑠 + ∅𝑡𝑢𝑙. 𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟 +
1
2⁄ ∙ 𝑑𝑏 
𝐶𝑏 = 50 + 13 + 1 2⁄ ∙ 19 
𝐶𝑏 = 72,5 𝑚𝑚 
𝐶𝑏 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 + 1 2⁄ ∙ 𝑑𝑏 +
1
2⁄ ∙ 𝑑𝑏 
𝐶𝑏 = 25 + 1 2⁄ ∙ 19 +
1
2⁄ ∙ 19 






Gambar 7. 15 Detail Batang Tulangan Berkait untuk 




Ldh tidak boleh kurang dari : 
-  
 
- 150 mm 









𝑙𝑑ℎ = 243,8 𝑚𝑚 
8 ∙ 𝑑𝑏 = 8 ∙ 19 





Penyaluran tulangan dalam kondisi tekan 
Penyaluran tulangan dalam kondisi tekan, ldc 
dihitung berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 12.3.2. Untuk 











 Maka panjang penyaluran dalam kondisi tekan = 340 mm. 
7.6.8. Kontrol retak pada balok lift 
Berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 10.6.4, spasi tulangan 
yang berada paling dekat dengan permukaan tarik tidak 
boleh melebihi : 
 
Dimana,  
fs = tegangan tarik yang dihitung dalam tulangan 








0,24 ∙ 410 ∙ 19
1 ∙ √35
 
𝑙𝑑𝑐 = 0,043 ∙ 𝑓𝑦 ∙ 𝑑𝑏 
𝑙𝑑𝑐 = 0,043 ∙ 410 ∙ 19 
𝑙𝑑𝑐 = 335 𝑚𝑚 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠









𝑓𝑠 = 273,3 𝑀𝑃𝑎 
𝐶𝑐 = 𝑡𝑠 + ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟 















Jarak antar tulangan di daerah tumpuan = 200 (tidak 
melebihi 231,8 mm dan 307,3 mm, OK) 
 
 




𝐶𝑐 = 63 𝑚𝑚 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠
) − 2,5 ∙ 𝐶𝑐 
𝑠 = 380 ∙ (
280
273,3
) − 2,5 ∙ 63 
𝑠 = 231,8 𝑚𝑚 


















PERHITUNGAN STRUKTUR PRIMER 
 
8.1.  Umum 
Struktur primer memegang peran penting dalam kekuatan 
suatu gedung. Berdasarkan nilai Kategori Desain Seismik (KDS) 
gedung medik dalam tugas akhir terapan ini termasuk Kategori 
Desain Seismik D maka struktur primer didesain menggunakan 
aturan perencanaan beton untuk Sistem Rangka Pemikul Momen 
Khusus (SRPMK). Struktur yang direncanakan yaitu : 
1. Balok induk 
2. Kolom 
3. Hubungan Balok – Kolom (HBK) 
8.2. Desain Balok Induk 
Perhitungan balok induk 50/70 ditinjau pada elevasi +4,20 
pada As 2. Berikut ini adalah data-data perencanaan balok, gambar 
denah pembalokan, hasil output dan diagram gaya dalam dari 
program bantu SAP 2000. 
8.2.1. Data-data perencanaan tulangan balok 
Data-data perencanaan : 
Tipe balok  : 500/700 
Bentang balok (L) : 8.000 mm 
Lebar balok (b)  : 500 mm 
Tinggi balok (h)  : 700 mm 
Kuat tekan beton (fc’) : 35 Mpa 
Kuat leleh tul. lentur (fy) : 410 Mpa 
Kuat leleh tul. geser (fyv) : 410 Mpa 
Kuat leleh tul. puntir (fyt) : 410 Mpa 
Diameter tul. lentur (Øl) : 25 mm 
Diameter tul. geser (Øg) : 13 mm 





Tebal selimut beton (ts) : 70 mm 
Faktor reduksi kuat lentur : 0,9   (SNI 2847:2013 ps. 9.3.2.7) 
Faktor reduksi kuat geser : 0,75 (SNI 2847:2013 ps. 9.3.2.3) 
Faktor reduksi kuat torsi : 0,75 (SNI 2847:2013 ps. 9.3.2.3) 
β1   : 0,8 (SNI 2847:2013 ps. 10.2.7.3) 
 
Gambar 8. 1 Detail Balok Induk yang ditinjau 




8.2.2. Hasil output dan diagram gaya dalam SAP 2000 
Setelah dilakukan analisa menggunakan SAP 2000, 
didapatkan hasil output dan diagram gaya dalam yang 
digunakan untuk menghitung penulangan balok. Hasil 
output SAP 2000 diambil dari beban kombinasi terbesar 
(envelope). Berikut adalah hasil output dan diagram gaya 
dalam : 













Hasil output diagram momen 
- Tumpuan kiri 
 
Mu-  = 616 kN.m 
Mu+ = 278,8 kN.m  
 
- Tumpuan kanan 
 
Mu-  = 610,3 kN.m 




Mu  = 168,2 kN.m 
 
Hasil output diagram gaya geser 
- Tumpuan 
 









Hasil output diagram torsi 
- Tumpuan 
 
Tu = 49,39 kN.m 
- Lapangan 
 
Tu = 38,02 kN.m 
 
Hasil output diagram aksial 
 
Pu = 76,28 kN 
Tabel 8. 1 Momen Envelope pada Balok Akibat Beban 






1 Tumpuan kanan (-) Kanan 610,28 
2 Tumpuan kiri (-) Kiri 616,03 
3 Tumpuan kiri (+) Kanan 278,84 










8.2.3. Syarat komponen struktur lentur 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.1 mensyaratkan 
bahwa komponen struktur lentur SRPMK harus memeunhi 
hal berikut ini : 




= 1.225.000 𝑁 
𝐴𝑔 ∙ 𝑓𝑐′
10
= 1.225 𝑘𝑁 
Berdasarkan analisis struktur, gaya aksial terhadap 
beban kombinasi terbesar adalah 76,28 kN < 1.225 kN 
(OK) 
b. Bentang bersih komponen struktur tidak boleh kurang 
dari 4 kali tinggi efektifnya. 
d     = 604,5 mm 
Dimensi kolom 1   = 850 x 850 
Bentang bersih (Ln) = 7.150 mm 
   
 
𝐿𝑛 = 7.150 𝑚𝑚 
𝐿𝑛 > 4 ∙ 𝑑 
7.150 > 4 ∙ 604,5 




500 ∙ 700 ∙ 35
10
 


















c. Perbandingan lebar terhadap tinggi tidak boleh 
kurang dari 0,3 
 
 
     (OK) 
 
8.2.4. Perhitungan penulangan lentur 
1. Kondisi 1 (Momen negatif tumpuan kanan, 
goyangan ke kanan) 






) ∙ 604,5 

























) ∙ 𝑑 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 𝑋𝑏 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 359,11 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 269,33 𝑚𝑚 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = ℎ − 𝑑 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = 700 − 640,5 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = 95,50 𝑚𝑚 
𝐴𝑠𝑐 =




0,85 ∙ 0,8 ∙ 35 ∙ 500 ∙ 150
410
 

















𝑀𝑛 = 678.090.444,4 𝑁. 𝑚𝑚 
 
 
𝑀𝑛 − 𝑀𝑛𝑐 = −293.842.056 𝑁. 𝑚𝑚 < 0 










𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 














𝑀𝑛𝑐 = 971.932.500 𝑁. 𝑚𝑚 

















0,8 ∙ 500 ∙ 604,52
 





(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 4,64
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0124 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,0124  < 0,026 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,0124 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0124 ∙ 500 ∙ 604,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 3.739 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =











𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 1.032 𝑚𝑚
2 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 












 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 19,14 𝑚𝑚 < 25 mm  (No OK) 
 
Karena tulangan 8 D25 tidak cukup dipasang 
satu lapis, maka akan dipasang dua lapis 















𝑛 = 7,62 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 8 𝑏𝑢𝑎ℎ 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 8 ∙ 490,9 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 3.927 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =











 Kontrol kemampuan penampang 






𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
3.927 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 500
 
𝑎 = 108,2 𝑚𝑚 
 








𝑀𝑛 = 933.033.329 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 933 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 839,7 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 > Mn 
839,7 kN.m > 678,1 kN.m (OK) 
 Cek penampang tension-controlled 
 
 
 (OK, desain tulangan under-
reinforced) 
 
𝑑 = 𝑡 − 𝑡𝑠 − ∅𝑡𝑢𝑙 𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟 − ∅𝑡𝑢𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 − 𝑥 




𝑑 = 579,5 𝑚𝑚 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 933 
∅ ∙ 𝑀𝑛 
𝑎
𝑑
< 0,375 ∙ 𝛽1 
108,2
579,5
< 0,375 ∙ 0,8 





2. Kondisi 2 (Momen negatif tumpuan kiri, goyangan 
ke kiri) 






) ∙ 604,5 



























) ∙ 𝑑 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 𝑋𝑏 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 359,11 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 269,33 𝑚𝑚 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = ℎ − 𝑑 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = 700 − 640,5 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = 95,50 𝑚𝑚 
𝐴𝑠𝑐 =




0,85 ∙ 0,8 ∙ 35 ∙ 500 ∙ 150
410
 
𝐴𝑠𝑐 = 4.353,66 𝑚𝑚2 

















𝑀𝑛 = 684.480.111,1 𝑁. 𝑚𝑚 
 
 
𝑀𝑛 − 𝑀𝑛𝑐 = −287.452.389 𝑁. 𝑚𝑚 < 0 










𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 


















0,8 ∙ 500 ∙ 604,52
 










(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 4,68
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0125 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,0125  < 0,026 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,0125 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0125 ∙ 500 ∙ 604,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 3.777 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 500 ∙ 604,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 1.032 𝑚𝑚
2 
 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 
























 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 305,4 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
Karena tulangan 8 D25 tidak cukup dipasang 
satu lapis, maka akan dipasang dua lapis 





𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 78 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
 Kontrol kemampuan penampang 









𝑛 = 7,69 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 8 𝑏𝑢𝑎ℎ
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 8 ∙ 490,9 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 3.927 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =




500 − (2 ∙ 70) − (2 ∙ 13) − (4 ∙ 25)
4 − 1
 
𝑑 = 𝑡 − 𝑡𝑠 − ∅𝑡𝑢𝑙 𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟 − ∅𝑡𝑢𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 − 𝑥 










𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
3.927 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 500
 
𝑎 = 108,2 𝑚𝑚 
 








𝑀𝑛 = 933.033.329 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 933 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 839,7 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 > Mn 
839,7 kN.m > 684,5 kN.m (OK) 
 Cek penampang tension-controlled 
 
 
 (OK, desain tulangan under-
reinforced) 
 
3. Kondisi 3 (Momen positif tumpuan kiri, goyangan 
ke kanan) 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.2.2, kekuatan 
momen positif pada muka joint harus tidak kurang 
dari setengah kekuatan momen negatif yang 
disediakan pada muka joint tersebut.  
Mu+ = 278,84 kN.m 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 933 
∅ ∙ 𝑀𝑛 
𝑎
𝑑
< 0,375 ∙ 𝛽1 
108,2
579,5
< 0,375 ∙ 0,8 








∙ 𝑀𝑢−≥ 𝑀𝑢 + 
1
2
∙ 875,96 ≥ 278,84 
438 𝑘𝑁. 𝑚 ≥ 278,84 𝑘𝑁. 𝑚 
 
Karena 438 kN.m > 278,84 kN.m, maka yang dipakai 






) ∙ 604,5 





















) ∙ 𝑑 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 𝑋𝑏 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 359,11 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 269,33 𝑚𝑚 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = ℎ − 𝑑 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = 700 − 640,5 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = 95,50 𝑚𝑚 
𝐴𝑠𝑐 =




0,85 ∙ 0,8 ∙ 35 ∙ 500 ∙ 150
410
 
𝐴𝑠𝑐 = 4.353,66 𝑚𝑚2 






















𝑀𝑛 = 486.642.492,5 𝑁. 𝑚𝑚 
 
 
𝑀𝑛 − 𝑀𝑛𝑐 = −485.290.008 𝑁. 𝑚𝑚 < 0 










𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 










𝑚 = 13,78 
 
𝑀𝑛𝑐 = 971.932.500 𝑁. 𝑚𝑚 











0,8 ∙ 500 ∙ 604,52
 





(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 3,33
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0125 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,009  < 0,026 
Maka dipakai nilai ρ = 0,009 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,009 ∙ 500 ∙ 604,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 2.610 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 500 ∙ 604,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 1.032 𝑚𝑚
2 
 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 
maka diambil nilai As = 2.610 mm2 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =

















 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 36,8 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
 Kontrol kemampuan penampang 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
2.945 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 500
 
𝑎 = 81,18 𝑚𝑚 
 








𝑀𝑛 = 729.963.738,7 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 730 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 657 𝑘𝑁. 𝑚 
𝑛 =
𝐴𝑠






𝑛 = 5,32 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 6 𝑏𝑢𝑎ℎ 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 6 ∙ 490,9 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 2.945 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =
500 − (2 ∙ 70) − (2 ∙ 13) − (6 ∙ 25)
6 − 1
 





 > Mn 
657 kN.m > 486,6 kN.m (OK) 
 Cek penampang tension-controlled 
 
 
 (OK, desain tulangan under-
reinforced) 
 
4. Kondisi 4 (Momen positif tumpuan kanan, 
goyangan ke kiri) 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.2.2, kekuatan 
momen positif pada muka joint harus tidak kurang 
dari setengah kekuatan momen negatif yang 
disediakan pada muka joint tersebut.  




∙ 𝑀𝑢−≥ 𝑀𝑢 + 
1
2
∙ 875,96 ≥ 272,80 
438 𝑘𝑁. 𝑚 ≥ 278,80 𝑘𝑁. 𝑚 
 
Karena 438 kN.m > 272,80 kN.m, maka yang dipakai 






) ∙ 604,5 
𝑋𝑏 = 359,11 𝑚𝑚 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 
𝑎
𝑑
< 0,375 ∙ 𝛽1 
81,18
604,5
< 0,375 ∙ 0,8 




































𝑀𝑛 = 486.642.492,5 𝑁. 𝑚𝑚 
 
 
𝑀𝑛 − 𝑀𝑛𝑐 = −485.290.008 𝑁. 𝑚𝑚 < 0 






𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 𝑋𝑏 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 359,11 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 269,33 𝑚𝑚 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = ℎ − 𝑑 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = 700 − 640,5 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = 95,50 𝑚𝑚 
𝐴𝑠𝑐 =




0,85 ∙ 0,8 ∙ 35 ∙ 500 ∙ 150
410
 
𝐴𝑠𝑐 = 4.353,66 𝑚𝑚2 








𝑀𝑛𝑐 = 971.932.500 𝑁. 𝑚𝑚 









𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 


















0,8 ∙ 500 ∙ 604,52
 





(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 3,33
410
 ) 






ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,009  < 0,026 
 
Maka dipakai nilai ρ = 0,009 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,009 ∙ 500 ∙ 604,5 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 2.610 𝑚𝑚
2 
 
 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 500 ∙ 604,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 1.032 𝑚𝑚
2 
 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 
























𝑛 = 5,32 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 6 𝑏𝑢𝑎ℎ 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 6 ∙ 490,9 






 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 36,8 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
 Kontrol kemampuan penampang 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
2.945 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 500
 
𝑎 = 81,18 𝑚𝑚 
 








𝑀𝑛 = 729.963.738,7 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 730 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 657 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 > Mn 
657 kN.m > 486,6 kN.m (OK) 
 Cek penampang tension-controlled 
 
 
 (OK, desain tulangan under-
reinforced) 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =
500 − (2 ∙ 70) − (2 ∙ 13) − (6 ∙ 25)
6 − 1
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 730 
∅ ∙ 𝑀𝑛 
𝑎
𝑑
< 0,375 ∙ 𝛽1 
81,18
604,5
< 0,375 ∙ 0,8 





5. Kondisi 5 (Momen lapangan, goyangan ke kanan 
dan ke kiri) 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.2.2, baik kuat 
lentur negatif maupun kuat lentur positif pada setiap 
penampang di sepanjang bentang tidak boleh kurang 
dari ¼ (seperempat) kuat lentur terbesar yang 
disediakan pada keuda muka kolom tersebut. 




∙ 𝑀𝑢 𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑀𝑢 
1
4
∙ 875,96 ≥ 168,24 
219 𝑘𝑁. 𝑚 ≥ 168,24 𝑘𝑁. 𝑚 
 
Karena 219 kN.m > 168,24 kN.m, maka yang dipakai 





) ∙ 604,5 
















) ∙ 𝑑 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 𝑋𝑏 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 359,11 
𝑋 𝑚𝑎𝑥 = 269,33 𝑚𝑚 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = ℎ − 𝑑 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = 700 − 640,5 
𝑋 𝑚𝑖𝑛 = 95,50 𝑚𝑚 
𝐴𝑠𝑐 =






















𝑀𝑛 = 243.321.246,2 𝑁. 𝑚𝑚 
 
 
𝑀𝑛 − 𝑀𝑛𝑐 = −728.611.254 𝑁. 𝑚𝑚 < 0 










𝜌𝑚𝑖𝑛 = 0,003 
 
𝜌𝑏 =











𝜌𝑏 = 0,034 
 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 𝜌𝑏 
𝜌𝑚𝑎𝑘𝑠 = 0,75 ∙ 0,034 
𝐴𝑠𝑐 =
0,85 ∙ 0,8 ∙ 35 ∙ 500 ∙ 150
410
 
𝐴𝑠𝑐 = 4.353,66 𝑚𝑚2 








𝑀𝑛𝑐 = 971.932.500 𝑁. 𝑚𝑚 























0,8 ∙ 500 ∙ 604,52
 





(1 − √1 −  






(1 − √1 −  
2 ∙ 13,78 ∙ 1,66
410
 ) 
𝜌𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0042 
 
ρmin, ρperlu, ρmax harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
ρmin  < ρperlu  < ρmax 
0,003 < 0,0042  < 0,026 
Maka dipakai nilai ρ = 0,0042 
 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 
𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢 = 0,0042 ∙ 500 ∙ 604,5 









 Cek tulangan minimum : 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1,4 ∙ 500 ∙ 604,5
410
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 1.032 𝑚𝑚
2 
Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 10.5.1, As 
yang tersedia tidak boleh kurang dari Asmin, 











 Kontrol jarak spasi tulangan 
 
 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 129,5 𝑚𝑚 > 25 mm  (OK) 
 
 Kontrol kemampuan penampang 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
1.473 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 500
 
𝑎 = 40,59 𝑚𝑚 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =











𝑛 = 2,57 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 3 𝑏𝑢𝑎ℎ
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 3 ∙ 490,9 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 1.473 𝑚𝑚
2 
𝑠 𝑚𝑎𝑥 =















𝑀𝑛 = 364.981.869,3 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 365 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 328,5 𝑘𝑁. 𝑚 
 > Mn 
328,5 kN.m > 243,3 kN.m (OK) 
 Cek penampang tension-controlled 
 
 
 (OK, desain tulangan under-
reinforced) 



















Kanan 6 D25 2.945 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 365 
∅ ∙ 𝑀𝑛 
𝑎
𝑑
< 0,375 ∙ 𝛽1 
40,59
604,5
< 0,375 ∙ 0,8 












3 D25 1.473 
 
8.2.5. Perhitungan penulangan geser  
8.2.5.1. Menghitung momen probable 
a. Kapasitas momen ujung-ujung balok bila 












1,25 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦
0,85 ∙ 𝑓𝑐′ ∙ 𝑏
 
𝐴𝑝𝑟−1 =
1,25 ∙ 3.927 ∙ 410
0,85 ∙ 35 ∙ 500
 
𝐴𝑝𝑟−1 = 135,3 𝑚𝑚 








𝑀𝑝𝑟−1 = 1.216.606.231 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑝𝑟−1 = 1.216,6 𝑘𝑁. 𝑚 
𝐴𝑝𝑟−3 =
1,25 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦













b. Kapasitas momen ujung-ujung balok bila 










1,25 ∙ 2.945 ∙ 410
0,85 ∙ 35 ∙ 500
 
𝐴𝑝𝑟−3 = 101,47 𝑚𝑚 








𝑀𝑝𝑟−3 = 912.454.673,4 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑝𝑟−3 = 912,45 𝑘𝑁. 𝑚 
𝐴𝑝𝑟−2 =
1,25 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦
0,85 ∙ 𝑓𝑐′ ∙ 𝑏
 
𝐴𝑝𝑟−2 =
1,25 ∙ 3.927 ∙ 410
0,85 ∙ 35 ∙ 500
 
𝐴𝑝𝑟−2 = 135,3 𝑚𝑚 








𝑀𝑝𝑟−2 = 1.216.606.231 𝑁. 𝑚𝑚 













8.2.5.2. Menghitung gaya geser rencana 
1. Reaksi geser di ujung kanan dan kiri balok 
akibat gaya gravitasi (Vg) 
Dengan analisi menggunakan SAP 2000 
didapatkan : 
 
Gambar 8. 2 Diagram Geser Akibat 
Kombinasi Envelope pada Balok 
Berdasarkan gambar di atas, Vu = Vg = 209,5 




1,25 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦
0,85 ∙ 𝑓𝑐′ ∙ 𝑏
 
𝐴𝑝𝑟−4 =
1,25 ∙ 2.945 ∙ 410
0,85 ∙ 35 ∙ 500
 
𝐴𝑝𝑟−4 = 101,47 𝑚𝑚 








𝑀𝑝𝑟−4 = 912.454.673,4 𝑁. 𝑚𝑚 













2. Reaksi geser di ujung kanan dan kiri balok 
akibat gaya gempa (V sway) 











 (ke atas) 
 


























𝑉𝑠𝑤𝑎𝑦−𝑘𝑎 = 297,77 𝑘𝑁 
𝑉𝑢 𝑘𝑖 = 𝑉𝑠𝑤𝑎𝑦−𝑘𝑎 − 𝑉𝑔 
𝑉𝑢 𝑘𝑖 = 297,77 − 209,5 
𝑉𝑢 𝑘𝑖 = 88,29 𝑘𝑁 
𝑉𝑢 𝑘𝑎 = 𝑉𝑠𝑤𝑎𝑦−𝑘𝑎 + 𝑉𝑔 
𝑉𝑢 𝑘𝑎 = 297,77 + 209,5 









𝑉𝑠𝑤𝑎𝑦−𝑘𝑖 = 297,77 𝑘𝑁 
𝑉𝑢 𝑘𝑖 = 𝑉𝑠𝑤𝑎𝑦−𝑘𝑖 + 𝑉𝑔 
𝑉𝑢 𝑘𝑖 = 297,77 + 209,5 







 (ke atas) 
 
8.2.5.3. Perhitungan tulangan sengkang untuk gaya geser 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.4.2 adalah 
kontribusi beton dalam menahan geser, yaitu Vc, 
harus diambil = 0 pada perencanaan geser di daerah 
sendi plastis apabila : 
1. Gaya geser V sway akibat sendi plastis di 
ujung-ujung balok melebihi ½ (atau lebih) kuat 
geser perlu maksimum, Vu di sepanjang 
bentang 
a. Bergoyang ke kanan 
V sway-ka >  
297,8   >  0,5 ∙ 88,29 
297,8 kN > 44,14 kN    (OK) 
 
V sway-ka >  
297,8   >  0,5 ∙ 507,3 
297,8 kN > 253,6 kN    (OK) 
 
b. Bergoyang ke kiri 
V sway-ki >  
297,8   >  0,5 ∙ 507,3 
297,8 kN > 253,6 kN    (OK) 
 
V sway-ka >  
297,8   >  0,5 ∙ 88,29 
297,8 kN > 44,14 kN    (OK) 
 
 
𝑉𝑢 𝑘𝑎 = 𝑉𝑠𝑤𝑎𝑦−𝑘𝑖 − 𝑉𝑔 
𝑉𝑢 𝑘𝑎 = 297,77 − 209,5 
𝑉𝑢 𝑘𝑎 = 88,29 𝑘𝑁 
0,5 ∙ 𝑉𝑢 𝑘𝑖 
0,5 ∙ 𝑉𝑢 𝑘𝑎 
0,5 ∙ 𝑉𝑢 𝑘𝑖 





2. Gaya aksial tekan terfaktor, termasuk akibat 




= 612.500 𝑁 
𝐴𝑔 ∙ 𝑓𝑐′
20
= 612,5 𝑘𝑁 
Berdasarkan analisis struktur, gaya aksial 
terhadap beban kombinasi terbesar adalah 
76,28 kN < 612,5 kN (OK) 
Karena semua persyaratan diatas telah terpenuhi, 
maka nilai Vc = 0. 
Muka kolom interior kiri 






𝑉𝑠 = 676,3 𝑘𝑁 
Kuat geser tulangan geser 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 500 ∙ 604,5 























∙ √35 ∙ 500 ∙ 604,5 
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 596.045,04 𝑁 
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 596 𝑘𝑁 
 
2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 596,05  
2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 1.192,09 𝑘𝑁 
 
Vs  < 2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 
676,3 kN < 1.192,1 kN  (OK) 
Direncanakan diameter tulangan geser 13 mm dengan 
sengkang 3 kaki 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 
𝐴𝑣 = 3 ∙ 1 4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 13
2 
𝐴𝑣 = 398,2 𝑚𝑚2 
Jarak tulangan geser/ sengkang : 
𝑆 =




398,2 ∙  410 ∙ 604,5
676.337,01
 
𝑆 = 145,9 𝑚𝑚 
Sehingga dipakai 13 D 3 kaki dengan 140 mm. 
𝑉𝑠 =




398,2 ∙  410 ∙  604,5
140
 





𝑉𝑠 = 704,9 𝑘𝑁 
 
Vs pakai  >  Vs perlu 
704,9 kN > 676,3 kN  (OK) 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.1 
diperlukan sengkang tertutup di sepanjang jarak 2 · h 
dari sisi muka muka kolom terdekat, 2 · h = 2 · 700 = 
1400 mm = 1,4 m. 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.2 
sengkang pertama dipasang pada jarak 50  dari muka 
kolom terdekat, dan berikutnya dipasang dengan spasi 





3. 150 mm 
Tapi, tidak perlu kurang dari 100 mm. Dengan 
demikian tulangan sengkang di daerah sendi plastis 
(1,4 m dari muka kolom) menggunakan sengkang 
tertutup 3 kaki D13 yang dipasang dengan spasi 140 
mm. 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.4, spasi 
maksimum tulangan geser di sepanjang balok 










= 151,1 𝑚𝑚 
6 ∙ ∅𝑙 = 6 ∙ 25 










   (OK) 
Muka kolom interior kanan 






𝑉𝑠 = 676,3 𝑘𝑁 
Kuat geser tulangan geser 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 500 ∙ 604,5 









∙ √35 ∙ 500 ∙ 604,5 
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 596.045,04 𝑁 
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 596 𝑘𝑁 
 
2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 596,05  
2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 1.192,09 𝑘𝑁 
 
Vs  < 2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 















Direncanakan diameter tulangan geser 13 mm dengan 
sengkang 3 kaki 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 
𝐴𝑣 = 3 ∙ 1 4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 13
2 
𝐴𝑣 = 398,2 𝑚𝑚2 
Jarak tulangan geser/ sengkang : 
𝑆 =




398,2 ∙  410 ∙ 604,5
676.337,01
 
𝑆 = 145,9 𝑚𝑚 
Sehingga dipakai 13 D 3 kaki dengan 140 mm. 
𝑉𝑠 =




398,2 ∙  410 ∙  604,5
140
 
𝑉𝑠 = 704.936,45 𝑁 
𝑉𝑠 = 704,9 𝑘𝑁 
 
Vs pakai  >  Vs perlu 
704,9 kN > 676,3 kN  (OK) 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.1 





dari sisi muka muka kolom terdekat, 2 · h = 2 · 700 = 
1400 mm = 1,4 m. 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.2 
sengkang pertama dipasang pada jarak 50  dari muka 
kolom terdekat, dan berikutnya dipasang dengan spasi 





6. 150 mm 
Tapi, tidak perlu kurang dari 100 mm. Dengan 
demikian tulangan sengkang di daerah sendi plastis 
(1,4 m dari muka kolom) menggunakan sengkang 
tertutup 3 kaki D13 yang dipasang dengan spasi 140 
mm. 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.4, spasi 
maksimum tulangan geser di sepanjang balok 
SRPMK adalah d/2 
 
 
   (OK) 
Ujung zona sendi plastis 
Gaya geser maksimu, Vu di ujung zona sendi 
plastis, yaitu 2 · h = 2 · 700 = 1400 mm = 1,4 m dari 










= 151,1 𝑚𝑚 
6 ∙ ∅𝑙 = 6 ∙ 25 









140 𝑚𝑚 ≤ 302,25 𝑚𝑚 








Kuat geser beton 
𝑉𝑐 = 1 6⁄ ∙ √𝑓𝑐 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 
𝑉𝑐 = 1 6⁄ ∙ √35 ∙ 500 ∙ 604,5 
𝑉𝑐 = 298.022,52 𝑁 







𝑉𝑠 = 268,9 𝑘𝑁 
 
Kuat geser tulangan geser 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 500 ∙ 604,5 









∙ √35 ∙ 500 ∙ 604,5 
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 596.045,04 𝑁 
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 596 𝑘𝑁 
2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 2 ∙ 596,05  
2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 = 1.192,09 𝑘𝑁 
 
Vs  < 2 ∙ 𝑉𝑠𝑚𝑎𝑘𝑠 
268,9 kN < 1.192,1 kN  (OK) 
𝑉𝑢 = 507,3 − (1,4 ∙ 58,6) 









Direncanakan diameter tulangan geser 13 mm dengan 
sengkang 2 kaki 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 
𝐴𝑣 = 2 ∙ 1 4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 13
2 
𝐴𝑣 = 265,5 𝑚𝑚2 
Jarak tulangan geser/ sengkang : 
𝑆 =




265,5 ∙  410 ∙ 604,5
268.934,61
 
𝑆 = 244,6 𝑚𝑚 
Sehingga dipakai 13 D 2 kaki dengan 150 mm. 
𝑉𝑠 =




265,5 ∙  410 ∙  604,5
150
 
𝑉𝑠 = 438.627,12 𝑁 
𝑉𝑠 = 438,6 𝑘𝑁 
 
Vs pakai  >  Vs perlu 
438,6 kN > 268,9 kN  (OK) 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.1 





dari sisi muka muka kolom terdekat, 2 · h = 2 · 700 = 
1400 mm = 1,4 m. 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.2 
sengkang pertama dipasang pada jarak 50  dari muka 
kolom terdekat, dan berikutnya dipasang dengan spasi 





9. 150 mm 
Tapi, tidak perlu kurang dari 100 mm. Dengan 
demikian tulangan sengkang di daerah sendi plastis 
(1,4 m dari muka kolom) menggunakan sengkang 
tertutup 3 kaki D13 yang dipasang dengan spasi 140 
mm. 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.5.3.4, spasi 
maksimum tulangan geser di sepanjang balok 
SRPMK adalah d/2 
 
 









= 151,1 𝑚𝑚 
6 ∙ ∅𝑙 = 6 ∙ 25 














8.2.6. Perhitungan penulangan puntir 
 
Gambar 8. 3 Luasan Acp 














𝐴𝑐𝑝 = 𝑏 ∙ ℎ 
𝐴𝑐𝑝 = 500 ∙ 700 
𝐴𝑐𝑝 = 350.000 𝑚𝑚2 
P𝑐𝑝 = 2 ∙ (𝑏 + ℎ) 
P𝑐𝑝 = 2 ∙ (500 + 700) 
P𝑐𝑝 = 2.400 𝑚𝑚 
Aoh = (𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ∙ 𝑡𝑠 − 2 ∙ ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟)(ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ∙ 𝑡𝑠 − 2 ∙ ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟) 
Aoh = (500 − 2 ∙ 70 − 2 ∙ 13)(700 − 2 ∙ 70 − 2 ∙ 13) 









Berdasarkan hasil output diagram torsi pada SAP 









Tu    >  Tu min 
49.391.400 N.mm > 18.797.419,12 N.mm 
Karena Tu > Tu min, maka pada penampang balok 
memerlukan penulangan puntir berupa tulangan 
memanjang. 
 
Poh = 2 ∙ ((𝑏𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ∙ 𝑡𝑠 − 2 ∙ ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟) + (ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 − 2 ∙ 𝑡𝑠 − 2 ∙ ∅𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟)) 
Poh = 2 ∙ ((500 − 2 ∙ 70 − 2 ∙ 13) + (700 − 2 ∙ 70 − 2 ∙ 13)) 









𝑇𝑛 = 65.855.200 𝑁. 𝑚𝑚 













- Cek kecukupan penampang menahan momen puntir 
 
 
     (OK) 
Maka, penampang balok mencukupi untuk menahan momen 
puntir. 
8.2.6.1. Tulangan puntir untuk lentur 
Tulangan longitudinal tambahan yang 
diperlukan untuk menahan puntir sesuai SNI 
2847:2013 pasal 11.5.3.7 direncanakan berdasarkan 





 dihitung sesuai SNI 2847:2013 pasal 
11.5.3.6 berasal dari persamaan : 
 
Untuk beton non prategang, θ  = 450 
Dimana,   






























+ 0,66 ∙ √35) 




∙ 𝑃ℎ ∙ (
𝑓𝑦𝑡
𝑓𝑦
) ∙ cot2 𝜃 
𝑇𝑛 =
2 ∙ 𝐴𝑜 ∙ 𝐴𝑡 ∙ 𝐹𝑦𝑡
𝑠
∙ cot 𝜃 
𝐴𝑜 = 0,85 ∙ 𝐴𝑜ℎ 
𝐴𝑜 = 0,85 ∙ 178.356 



















= 0,53 𝑚𝑚2 




Sesuai dengan SNI 2847:2013 pasal 11.5.5.3 tulangan 




















= 0,213 𝑚𝑚 
 




 lebih dari 
𝐴𝑡
𝑠
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚, maka digunakan 
𝐴𝑡
𝑠




∙ 𝑃ℎ ∙ (
𝑓𝑦𝑡
𝑓𝑦
) ∙ cot2 𝜃 
𝐴𝑙 = 0,53 ∙ 1.736 ∙ (
410
410
) ∙ cot2 45 
𝐴𝑙 = 919,6 𝑚𝑚2 
𝐴𝑙 𝑚𝑖𝑛 =






























0,42 ∙ √35 ∙ 350.000
410




𝐴𝑙 𝑚𝑖𝑛 = 1.201 𝑚𝑚2 
 
Al perlu  <  Al min 
919,6 mm2  < 1.201 mm2 
Karena Al perlu < Al min, maka dipakai Al min = 
1.201 mm2. 
Luasan tulangan puntir untuk arah memanjang 




Penulangan torsi pada tulangan memanjang : 
- Penulangan pada sisi atas disalurkan pada 
tulangan tekan. 
- Penulangan pada sisi bawah disalurkan pada 
tulangan tarik. 











= 300,37 𝑚𝑚2 
















Dipakai tulangan 4 D16 
 




As pasang   >  As perlu 
804,25 mm2  > 600,74 mm2 
8.2.6.2. Tulangan puntir untuk geser 
Daerah tumpuan 





= 2,73 𝑚𝑚 
 
Kebutuhan tulangan sengkang setelah torsi : 
 
𝐴𝑠 = 600,74 𝑚𝑚2 
𝑛 =
𝐴𝑠






𝑛 = 2,99 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 4 𝑏𝑢𝑎ℎ 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 𝑛 ∙ 𝐿 ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖𝑟 
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 = 4 ∙ 201,1 


















































, maka tulangan geser 
terpasang belum mampu menahan gaya geser dan 
gaya torsi. 
 



















, maka tulangan geser 
terpasang mampu menahan gaya geser dan gaya torsi. 
Jadi tulangan geser yang dipasang setelah ditambah 






= 2,73 + 2 ∙ 0,53 
𝐴𝑣𝑡
𝑠























= 1,09 𝑚𝑚 
 

























, maka tulangan geser 
terpasang belum mampu menahan gaya geser dan 
gaya torsi. 
 

























= 1,09 + 2 ∙ 0,53 
𝐴𝑣𝑡
𝑠


































, maka tulangan geser 
terpasang mampu menahan gaya geser dan gaya torsi. 
Jadi tulangan geser yang dipasang setelah ditambah 
gaya torsi adalah 3 kaki D13-100. 
 
8.2.7. Cut-off points 
Dari diagram momen balok, tulangan perlu untuk 
momen negatif di ujung-ujung balok dapat dipotong di titik-
titik dimana tulangan sudah tidak diperlukan lagi. Namun, 
tetap harus diingat bahwa setidaknya ada dua buah tulangan 
yang dibuat menerus masing-masing di bagian atas dan 
bawah penampang balok. 
Tulangan negatif di muka kolom interior 
Jumlah tulangan atas terpasang adalah 8 buah, yaitu 8 D 25. 
Dua tulangan atas D 25 akan dipasang menerus sepanjang 
bentang. Enam buah tulangan lainnya akan dipotong, 
sehingga As sisa = 981,7 mm2. Kontrol kemampuan 
penampang : 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
981,7 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 500
 
𝑎 = 27,06 𝑚𝑚 
 












𝑀𝑛 = 243.321.246,2 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛 = 243,32 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 218,99 𝑘𝑁. 𝑚 
 
Untuk mendapatkan lokasi penampang dengan momen 
negatif rencana 218,99 kN.m pada balok, ambil 










X1 = 15,05 m 
X2 = 2,262 m 
 
Momen rencana 218,99 kN.m terletak pada jarak 2,262 m 
dari muka kolom tumpuan kanan.  
Menurut SNI 2847:2013 pasal 12.10.4 mensyaratkan bahwa: 
- Tulangan ditentukan melampaui titik dimana tulangan 
tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk menahan 
∅ ∙ 𝑀𝑛 = 0,9 ∙ 243,32 
∑ 𝑀𝐴 = 0 
𝑤𝑢 ∙ 𝑥 ∙ (
1
2
∙ 𝑥) − 𝑉𝑢 𝑘𝑎 ∙ 𝑥 + (𝑀𝑝𝑟−1 − ∅ ∙ 𝑀𝑛) = 0 
58,6 ∙ 𝑥 ∙ (
1
2
∙ 𝑥) − 507,25 ∙ 𝑥 + (1.217 − 219) = 0 
29,3 ∙ 𝑋2 − 507,25 ∙ 𝑥 + 997,6 = 0 
𝑥1,2 =















lentur, sejauh tinggi efektif komponen struktur, d dan 
tidak kurang dari 12 · db, kecuali pada daerah 
tumpuan balok sederhana dan pada daerah ujung 
bebas kantilever. 
- Tulangan menerus harus mempunyai suatu panjang 
penanaman sejauh tidak kurang dari panjang 
penyaluran ld diukur dari lokasi pemotongan tulangan 
lentur.  
Untuk tulangan D22 atau lebih besar (SNI 2847:2013 




Fy = 410 MPa (mutu baja tulangan) 
ψt = 1,3       (faktor lokasi penulangan) 
ψe = 1       (faktor pelapis) 
λ  = 1       (beton normal) 
fc’ = 35 MPa   (mutu beton) 
db = 25 mm    (diameter tulangan lentur) 
 
𝑙𝑑 =
𝑓𝑦 ∙ 𝜓𝑡 ∙ 𝜓𝑒
1,7 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′
∙ 𝑑𝑏 
𝑙𝑑 =
410 ∙ 1,3 ∙ 1
1,7 ∙ 1 ∙ √35
∙ 25 
𝑙𝑑 = 1.325 𝑚𝑚 
𝑙𝑑 =
𝑓𝑦 ∙ 𝜓𝑡 ∙ 𝜓𝑒






Maka diambil ld25 = 1.400 mm = 1,4 m. 
Tulangan 2D25 harus ditanam sepanjang yang 
















= 2.709 𝑚𝑚 
Dengan demikian, tulangan 2 D25 ditanamkan sejauh 
2,9 m dari muka kolo tumpuan kanan. Panjang 
penyaluran dari muka kolom tumpuan kiri sama 
dengan muka kolom tumpuan kanan yaitu 2,9 m. 
 
Penyaluran tulangan berkait dalam kondisi tarik 
Panjang penyaluran untuk batang tulangan ulir 
dalam kondisi tarik yang diakhiri kait standar ldh ditentukan 
dari SNI 2847:2013 pasal 21.7.5.1 tidak boleh kurang dari 
8·db dan 150 mm. 
Detail batang berkait untuk penyaluran kait standart. 
𝑥 + 𝑑 = 2.262 + 604,5 
𝑥 + 𝑑 = 2.867 𝑚𝑚 
𝑥 + 12 ∙ 𝑑𝑏 = 2.262 + 12 ∙ 25 






Gambar 8. 4 Detail Batang Tulangan Berkait untuk 




Ldh tidak boleh kurang dari : 
-  
 
- 150 mm 









𝑙𝑑ℎ = 320,8 𝑚𝑚 
8 ∙ 𝑑𝑏 = 8 ∙ 25 





Penyaluran tulangan dalam kondisi tekan 
Penyaluran tulangan dalam kondisi tekan, ldc 
dihitung berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 12.3.2. Untuk 











 Maka panjang penyaluran dalam kondisi tekan = 450 mm. 
8.2.8. Kontrol retak pada balok induk 
Berdasarkan SNI 2847:2013 pasal 10.6.4, spasi tulangan 
yang berada paling dekat dengan permukaan tarik tidak 
boleh melebihi : 
 
Dimana,  
fs = tegangan tarik yang dihitung dalam tulangan 








0,24 ∙ 410 ∙ 25
1 ∙ √35
 
𝑙𝑑𝑐 = 0,043 ∙ 𝑓𝑦 ∙ 𝑑𝑏 
𝑙𝑑𝑐 = 0,043 ∙ 410 ∙ 25 
𝑙𝑑𝑐 = 440,75 𝑚𝑚 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠









𝑓𝑠 = 273,3 𝑀𝑃𝑎 
𝐶𝑐 = 𝑡𝑠 + ∅ 𝑡𝑢𝑙.  𝑔𝑒𝑠𝑒𝑟 















Jarak antar tulangan di daerah tumpuan = 150 (tidak 
melebihi 181,8 mm dan 307,3 mm, OK) 
  
Gambar 8. 5 Detail Penulangan Balok Induk 
8.3.  Desain Kolom 
Kolom merupakan komponen utama struktur yang 
menahan beban aksial dan momen. Dalam perhitungan penulangan 
kolom dipilih AS-3B pada lantai 1. Adapun data perencanaan, 
gambar denah kolom, hasil output dan diagram gaya dalam SAP 
𝐶𝑐 = 83 𝑚𝑚 
𝑠 = 380 ∙ (
280
𝑓𝑠
) − 2,5 ∙ 𝐶𝑐 
𝑠 = 380 ∙ (
280
273,3
) − 2,5 ∙ 83 
𝑠 = 1811,8 𝑚𝑚 














2000 ketentuan perhitungan penulangan kolom dengan metode 
SRPMK adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 8. 6 Denah Kolom yang ditinjau 
8.3.1. Data perencanaan kolom 
Dimensi kolom : 850 x 850 
Tinggi kolom desain (L) : 4,2 m 
Tinggi kolom atas : 4,2 m 





Kuat leleh tulangan (fy) : 410 MPa 
Diameter tul. lentur (Øl) : 25 mm 
Diameter tul. geser (Øs) : 16 mm 
Tebal selimut (ts)  : 85 mm 
β1   : 0,8 (SNI 2847:2013 ps. 10.2.7.3) 
Faktor reduksi kuat lentur : 0,9 (SNI 2847:2013 ps. 9.3.2.7) 
Faktor reduksi kuat geser  : 0,75 (SNI 2847:2013 ps. 9.3.2.3) 
 
8.3.2. Hasil output dan diagram gaya dalam dari SAP 2000 
Setelah dilakukan analisa menggunakan SAP 2000, 
didapatkan hasil output dan diagram gaya dalam yang 
digunakan untuk menghitung penulangan kolom. Hasil 
output SAP 2000 diambil dari beban kombinasi terbesar 
(envelope). Berikut adalah hasil output dan diagram gaya 
dalam : 
Kolom yang ditinjau 
- Gaya aksial (Pu) 
 
Pu = 4.955 kN 
 
- Momen (Mu) 
 






- Gaya geser (Vu) 
 
Vu  = 351,6 kN 
 
Kolom atas kolom yang ditinjau 
- Gaya aksial (Pu) 
 
Pu = 4.244 kN 
 
- Momen (Mu) 
 
Mu = 856,4 kN.m 
 
- Gaya geser (Vu) 
 
Vu = 390 kN 
8.3.3. Cek persyaratan struktur kolom 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.6.1 mensyaratkan 
bahwa komponen struktur Sistem Rangka Pemikul Momen 
Khusus (SRPMK) harus memeunhi hal berikut ini : 
a. Gaya aksial terfaktor maksimum yang bekerja pada 














= 2.528.750 𝑁 
𝐴𝑔 ∙ 𝑓𝑐′
10
= 2.529 𝑘𝑁 
Berdasarkan analisis struktur, gaya aksial terfaktor 
melebihi dari yang diizinkanyaitu 4.955 kN > 2.529 
kN (OK) 
b. Sisi terpendek kolom tidak kurang dari 300 mm. 
b = h = 850 mm > 300 mm (OK) 




     (OK) 
8.3.4. Perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal penahan 
lentur 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.6.3.1, luas tulangan 
longitudinal dibatasi tidak boleh kurang dari 0,01 atau lebih 
dari 0,06. Untuk perhitungan konfigurasi penulangan, 
digunakan program bantuan pcaColumn dengan hasil 
sebagai berikut : 
 












Didapatkan konfigurasi penulangan 16 D25 dengan 
rasio luas tulangan terhadap luas kolom (ρ) = 1,13 % atau 
0,013 sehingga nilai 0,01 < 0,011 < 0,06 telah terpenuhi. 
8.3.5. Cek syarat “Strong Column Weak Beam” 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.6.2.2, kekuata 
kolom harus memenuhi nilai sebagai berikut : 
 
Keterangan : 
Ʃ Mnc = jumlah Mn kolom yang bertemu di joint 
Ʃ Mnb = jumlah Mn balok yang bertemu di joint 
     (termasuk sambungan tulangan pelat selebar 
      efektif) 
a. Menentukan nilai Ʃ Mnb : 
- Menentukan lebar efektif balok 
Dimens balok sisi kiri dan kanan kolom : 
Lebar balok (bw)  = 500 mm 
Tinggi balok (h)  = 700 mm 
Tebal pelat (t)  = 120 mm 
Diameter tul. pelat (Ølp) = 10 mm 
Jarak tul. pelat (s)  = 150 mm 
Diameter tul. lentur (Ølb) = 25 mm 
Diameter sengkang (Øs) = 13 mm 
Tebal selimut balok (ts b) = 70 mm 
Tebal selimut pelat (ts p) = 20 mm 
 
Dipilih nilai terkecil dari : 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∙ ℎ𝑤 < 𝑏𝑤 + 8 ∙ ℎ𝑓 
 





𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∙ ℎ𝑤   
𝑏𝑒 = 500 + 2 ∙ 700 
𝑏𝑒 = 1.900 𝑚𝑚 
 
𝑏𝑒 = 𝑏𝑤 + 8 ∙ ℎ𝑓 
𝑏𝑒 = 500 + 8 ∙ 120 
𝑏𝑒 = 1.460 𝑚𝑚  
Dipakai nilai terkecil be = 1.460 mm 
- Menghitung tinggi efektif  
Panjang pelat : 









Jumlah tulangan pelat : 












































Luas tulangan : 
 
 
Luas tulangan tarik balok = 3.927 mm2 (8 D25) 
 Bagian atas  : 4 D25 
 Bagian bawah  : 4 D25 
Luas tulangan tekan balok= 2.945 mm2 (6 D25)  
 



















= 3,2 𝑏𝑢𝑎ℎ ≈ 4 𝑏𝑢𝑎ℎ 
𝐴𝑠 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 + 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡 = 𝐴𝑠 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 + (𝑛 ∙
1
4
∙ 𝜋 ∙ 𝑑2) 
𝐴𝑠 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 + 𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡 = 3.927 + ((4 + 4) ∙
1
4
∙ 𝜋 ∙ 102) 
















- Menentukan nilai Mnb- dan Mnb+ 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
2.945 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 500
 
𝑎 = 81,18 𝑚𝑚 
 








𝑀𝑛𝑏+ = 699.774.996,8 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛𝑏+ = 699,8 𝑘𝑁. 𝑚 
 
𝑑 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘 = ℎ − 𝑦 
𝑑 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘 = 700 − 106,6 
𝑑 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘 = 593,4 𝑚𝑚 
𝑑 𝑡𝑒𝑘𝑎𝑛 = ℎ − 𝑡𝑠𝑏 − ∅𝑠 − ∅𝑙𝑏 − 𝑥 











∅ ∙ 𝑀𝑛𝑏+ = 629,8 𝑘𝑁. 𝑚 
 
𝑎 =
𝐴𝑠 ∙  𝑓𝑦
0,85 ∙  𝑓′𝑐 ∙  𝑏
 
𝑎 =
3.927 ∙  410
0,85 ∙  35 ∙ 500
 
𝑎 = 108,2 𝑚𝑚 
 








𝑀𝑛𝑏− = 955.490.977 𝑁. 𝑚𝑚 
𝑀𝑛𝑏− = 955,5 𝑘𝑁. 𝑚 
 
 









b. Menentukan nilai Ʃ Mnc 
Nilai Mnc didapatkan dari diagram interaksi P-M 
atara kolom atas dengan kolom bawah (yang ditinjau) 
dengan program bantu pcaColumn. Untuk gaya gaya 
kolom atas yang terjadi adalah sebagai berikut : 
∅ ∙ 𝑀𝑛𝑏+ = 0,9 ∙ 699,8 
∅ ∙ 𝑀𝑛𝑏− = 0,9 ∙ 955,5 
∑ 𝑀𝑛𝑏 = ∅ ∙ 𝑀𝑛𝑏+ + ∅ ∙ 𝑀𝑛𝑏− 
∑ 𝑀𝑛𝑏 = 629,8 + 859,9 
∑ 𝑀𝑛𝑏 = 1.490 𝑘𝑁. 𝑚 
1,2 ∙ ∑ 𝑀𝑛𝑏 = 1,2 ∙ 1.490 





 Pu kolom atas   : 4.955 kN 
 Mu kolom atas  : 941 kN.m 
 Pu kolom bawah  : 4.244 kN 
 Mu kolom bawah  : 856 kN.m 
Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam 
pcaColumn sehingga didapatkan diagram interaksi 
dan nilai Mnc seperti yang ditampilkan pada gambar 
8.6 dan gambar 8.7 dibawah ini : 
 
Gambar 8. 8 Diagram Interaksi Kolom pada Program 
Bantu pcaColumn 
 
Gambar 8. 9 Nilai Mnc pada Kolom 
Dari gambar 8.7 dapat diketahui nilai Mnc kolom atas 





∑ 𝑀𝑛𝑐 = 𝑀𝑛𝑐 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑎𝑡𝑎𝑠 + 𝑀𝑛𝑐 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑖𝑛 
∑ 𝑀𝑛𝑐 = 2.196 + 2.091 





∑ 𝑀𝑛𝑐 > 1,2 ∙ ∑ 𝑀𝑛𝑏 
4.287 𝑘𝑁. 𝑚 > 1.788 𝑘𝑁. 𝑚  (OK) 
 
8.3.6. Perhitungan tulangan transversal sebagai confinement 
a. Menentukan spasi maksimum hoop 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.6.4.3, spasi 
tulangan transversal sepanjang l0 komponen struktur 
tidak boleh melebihi yang terkecil diantara : 









= 212,5 𝑚𝑚 
- 6 kali diameter tulangan longitudinal : 
 
 



















ℎ𝑥 = 464,7 𝑚𝑚 
 








6 ∙ ∅𝑙 = 6 ∙ 25 
6 ∙ ∅𝑙 = 150 𝑚𝑚 









𝑠0 = 61,78 𝑚𝑚 
Namun, nilai so tidak boleh melebihi 150 
mm, dan tidak perlu diambil kurang dari 
100 mm. Sehingga diambil nilai so yaitu 
100 mm. 
 
b. Menghitung luas tulangan confinement 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.6.4.4, untuk 
daerah sepanjang l0 dari ujung-ujung kolom total luas 
penampang hoop tidak boleh kurang dari salah satu 


















𝐴𝑠ℎ = 0,3 ∙ (







0.09 ∙ 𝑠 ∙ 𝑏𝑐 ∙ 𝑓𝑐′
𝑓𝑦𝑡
 




𝑏𝑐 = 697 𝑚𝑚 
𝐴𝑐ℎ = (𝑏𝑤 − 2 ∙ 𝑡𝑠) ∙ (𝑏𝑤 − 2 ∙ 𝑡𝑠) 
𝐴𝑐ℎ = (850 − 2 ∙ 85) ∙ (850 − 2 ∙ 85) 
𝐴𝑐ℎ = 462.400 𝑚𝑚2 
𝐴𝑠ℎ
𝑠



























𝐴𝑠ℎ 1 = 10,04 ∙ 100 
𝐴𝑠ℎ 1 = 1.004 𝑚𝑚2 
 
 
𝐴𝑠ℎ 2 = 5,355 ∙ 100 
𝐴𝑠ℎ 2 = 535,5 𝑚𝑚2 
Direncanakan diameter tulangan 16 mm dengan 
sengkang 5 kaki 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 
𝐴𝑣 = 5 ∙ 1 4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 16
2 
𝐴𝑣 = 1.005 𝑚𝑚2 
𝐴𝑠ℎ
𝑠















= 5,355 𝑚𝑚 
𝐴𝑠ℎ
𝑠
1 = 10,04  
𝐴𝑠ℎ
𝑠





Av   >  Ash max 
1.005 mm2  >  1.004 mm2 (OK) 
c. Pemasangan tulangan confinement 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.6.4.1, 
pemasangan tulangan hoop diperlukan sepanjang l0 
adalah nilai terbesar dari : 
- Tinggi komponen struktur pada muka joint, h 
h = 850 mm 







- 450 mm 
Maka dipakai l0 = 850 mm 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.6.4.5, 
sepanjang sisa tinggi kolom bersih diberi hoop dengan 
spasi yang terbesar diantara : 
- 150 mm 
- 6 kali diameter tulangan longitudinal : 
 
 
Maka dipakai spasi 150  mm di sepanjang sisi 
tinggi kolom bersih. 
 
𝑙𝑛 = 𝐿 − ℎ𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 
𝑙𝑛 = 4.200 − 700 









∙ 𝑙𝑛 = 583,3 𝑚𝑚 
6 ∙ ∅𝑙 = 6 ∙ 25 





8.3.7. Perhitungan kebutuhan tulangan geser 
a. Gaya geser desain 
Gaya geser desain tidak perlu lebih besar dari V 
sway dan Vu dari hasil analisis struktur. 
 
Keterangan : 
DF  = faktor distribusi momen di bagian atas 
     dan bawah kolom yang didesain 









- Menentukan nilai DF 
 
𝑉 𝑠𝑤𝑎𝑦 =








4700 ∙ √35 ∙
1
12
∙ 850 ∙ 8503
4.200
 






4700 ∙ √35 ∙
1
12
∙ 850 ∙ 8503
4.200
 
𝐾 𝑏𝑡𝑚 = 2,88 ∙ 1011 
𝐷𝐹 𝑡𝑜𝑝 =
𝐾 𝑡𝑜𝑝












- Menentukan nilai V sway 
Nilai Mpr top dan Mpr bottom merupakan 
penjumlahan dari balok di lantai atas dan di 
lantai bawah pada muka kolom interior. 
Sehingga : 
𝑀𝑝𝑟 𝑡𝑜𝑝 = 1.217 + 912 
𝑀𝑝𝑟 𝑡𝑜𝑝 = 2.129 𝑘𝑁. 𝑚 
 
𝑀𝑝𝑟 𝑏𝑡𝑚 = 1.217 + 912 






Vu  < V sway 
352 kN < 506,9 kN (OK) 





2,88 ∙ 1011 + 2,88 ∙ 1011
 
𝐷𝐹 𝑡𝑜𝑝 = 0,5 
𝐷𝐹 𝑏𝑡𝑚 =
𝐾 𝑏𝑡𝑚




2,88 ∙ 1011 + 2,88 ∙ 1011
 
𝐷𝐹 𝑏𝑡𝑚 = 0,5 
𝑉 𝑠𝑤𝑎𝑦 =




2.129 ∙ 0,5 + 2.129 ∙ 0,5
4,2
 





b. Kontrol kontribusi beton dalam menahan gaya geser 
Menrurut SNI 2847:2013 pasal 21.6.5.2, kontribusi 
beton, Vc akan diabaikan dalam menahan gaya geser 





















< 1.264.375 𝑁 
𝐴𝑔 ∙ 𝑓𝑐′
20
< 1.264 𝑘𝑁 
 




4.955 kN > 1.264 kN       (Tidak OK) 
Karena salah satu syarat tidak terpenuhi, maka 
nilai Vc harus dihitung. 
 





𝑉𝑐 = 1 6⁄ ∙ √𝑓𝑐 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 




850 ∙ 850 ∙ 35
20
 













𝑉𝑐 =  617.268,97 𝑁 
𝑉𝑐 =  617 𝑘𝑁 
 
- Kontrol tulangan geser 
 
 
  (Perlu tulangan geser) 
 
- Kontrol kecukupan tulangan geser minimum 
 
 




3⁄ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 =
1
3⁄ ∙ 850 ∙ 736,5 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 = 208.675 𝑁 
𝑉𝑠𝑚𝑖𝑛 = 208,7 𝑘𝑁 
 
Direncanakan diameter tulangan geser 16 mm dengan 
sengkang 5 kaki 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 
𝐴𝑣 = 5 ∙ 1 4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 13
2 



























∙ 850 ∙ 736,5 





Jarak tulangan geser/ sengkang : 
𝑆 =




1.005 ∙  410 ∙ 736,5
208.675
 
𝑆 = 1.455 𝑚𝑚 





Av pakai > Av perlu 
1.005 kN > 103,7 kN  (OK)  
 
d. Kebutuhan tulangan geser di luar l0 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 12.2.1.1 untuk 
komponen struktur yang dikenai tekan aksial, Vc: 
 
Nu didapat dari gaya tekan aksial kombinasi 
beban gempa seperti gambar di bawah ini : 
 
Nu = 2.188 kN 
 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ (1 +
𝑁𝑢
14 ∙ 𝐴𝑔









𝐴𝑣 = 103,66 𝑚𝑚2 
𝑉𝑐 = 0,17 ∙ (1 +
𝑁𝑢
14 ∙ 𝐴𝑔





𝑉𝑐 = 0,17 (1 +
2.188
14 ∙ 850 ∙ 850
) 1 ∙ √35 ∙ 850 ∙ 737 
𝑉𝑐 = 765.831,03 𝑁 




   (Tidak perlu tulangan geser) 
Karena Vc lebih besar dari 
𝑉𝑢
∅
 untuk bentang du=I luar 
l0, maka tulangan sengkang tidak dibutuhkan untuk 
geser pada bentang tersebut, tetapi hanya untuk 
confinement. 
8.3.8. Sambungan lewatan 
Karena seluruh tulangan pada sambungan lewatan 
disalurkan pada lokasi yang sama, maka sambungan lewatan 
yang diguakan tergolong kelas B. Untuk sambungan kelas 
B, panjang minimum sambungan lewatan = 1,3 · ld. Sesuai 
dengan SNI 2847:2013 pasal 12.2.2, maka  
 
Dengan,  
Fy = 410 MPa (mutu baja tulangan) 
ψt = 1,3       (faktor lokasi penulangan) 
ψe = 1       (faktor pelapis) 
λ   = 1       (beton normal) 
fc’ = 35 MPa   (mutu beton) 






< 766  
676 𝑘𝑁 < 766 𝑘𝑁 
𝑙𝑑 =
𝑓𝑦 ∙ 𝜓𝑡 ∙ 𝜓𝑒







𝑓𝑦 ∙ 𝜓𝑡 ∙ 𝜓𝑒
1,7 ∙ 𝜆 ∙ √𝑓𝑐′
∙ 𝑑𝑏 
𝑙𝑑 =
410 ∙ 1,3 ∙ 1
1,7 ∙ 1 ∙ √35
∙ 25 
𝑙𝑑 = 1.325 𝑚𝑚 




8.4.  Desain Hubungan Balok-Kolom SRPMK 
Pada bagian perhitungan ini akan disampaikan Hubungan 
Balok-Kolom (HBK) SRPMK yang merupakan tempat pertemuan 
komponen struktur balok dan kolom. 
8.4.1. Cek syarat joint 
Menurut SNI 2847:2013 pasal 21.7.2.3, panjang 
HBK diukur terhadap tulangan lentur balok yang 
menyebabkan geser pada HBK sedikitnya 20 kali db 
longitudinal terbesar. 




b  >  20 ∙ ∅𝑙 
850 mm >  500 mm   (OK)  
8.4.2. Perhitungan luas efektif HBK 
Aj direncanakan sesuai SNI 2847:2013 pasal 21.7.4.1, 
dimana Aj merupakan luas penampang efektif dalam suatu 
1,3 ∙ 𝑙𝑑 = 1,3 ∙ 1400 
1,3 ∙ 𝑙𝑑 = 1.820 𝑚𝑚 ≈ 1900 𝑚𝑚 ≈ 1,9 𝑚  
 
20 ∙ ∅𝑙 = 20 ∙ 25 





HBK yang dihitung dari tinggi HBK dikalikan lebar HBK 
efektif. 
Diketahui : 
Lebar balok (L) = 500 mm 
Tinggi kolom (h) = 850 mm 




Lebar efektif HBK merupakan nilai terkecil dari : 
- 𝑏 + ℎ = 500 + 850 
𝑏 + ℎ = 1.350 𝑚𝑚 
- 𝑏 + 2 ∙ 𝑥 = 500 + 2 ∙ 175 
𝑏 + 2 ∙ 𝑥 = 850 𝑚𝑚 





8.4.3. Perhitungan kebutuhan tulangan transversal untuk 
confinement 
Untuk joint interior, jumlah tulangan confinement 
setidaknya setengah dari tulangan confinement yang 
dibutuhkan pada ujung-ujung kolom. Sesuai SNI 2847:2013 
pasal 21.7.3.2 tulangan confinement diizinkan untuk 









𝑥 = 175 𝑚𝑚 
𝐴𝑗 = 𝑏𝑒𝑓𝑓 ∙ ℎ 
𝐴𝑗 = 1.350 ∙ 850 









s = 150 mm 
 
 
𝐴𝑠ℎ = 5,02 ∙ 150 
𝐴𝑠ℎ = 753 𝑚𝑚2 
Direncanakan diameter tulangan 16 mm dengan sengkang 4 
kaki 
𝐴𝑣 = 𝑛𝑘𝑎𝑘𝑖 ∙
1
4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
2 
𝐴𝑣 = 𝑛 ∙ 1 4⁄ ∙ 𝜋 ∙ 16
2 
𝐴𝑣 = 804,2 𝑚𝑚2 
 
Av   >  Ash 











𝐻𝐵𝐾 = 0,5 ∙ 10,04 
𝐴𝑠ℎ
𝑠








8.4.4. Perhitungan gaya geser HBK 
a. Menghitung V sway 
 
Keterangan : 
DF  = faktor distribusi momen di bagian atas 
     dan bawah kolom yang didesain 




















4700 ∙ √35 ∙
1
12
∙ 850 ∙ 8503
4.200
 






4700 ∙ √35 ∙
1
12
∙ 850 ∙ 8503
4.200
 
𝐾 𝑏𝑡𝑚 = 2,88 ∙ 1011 
𝐷𝐹 𝑡𝑜𝑝 =
𝐾 𝑡𝑜𝑝















- Menentukan nilai V sway 
Nilai Mpr top dan Mpr bottom merupakan 
penjumlahan dari balok di lantai atas dan di 
lantai bawah pada muka kolom interior. 
Sehingga : 
𝑀𝑝𝑟 𝑡𝑜𝑝 = 1.217 + 912 
𝑀𝑝𝑟 𝑡𝑜𝑝 = 2.129 𝑘𝑁. 𝑚 
𝑀𝑝𝑟 𝑏𝑡𝑚 = 1.217 + 912 






b. Menghitung gaya-gaya pada tulangan balok 
longitudinal 
- Gaya tarik tulangan balok di kiri 





𝐷𝐹 𝑡𝑜𝑝 = 0,5 
𝐷𝐹 𝑏𝑡𝑚 =
𝐾 𝑏𝑡𝑚




2,88 ∙ 1011 + 2,88 ∙ 1011
 
𝐷𝐹 𝑏𝑡𝑚 = 0,5 
𝑉 𝑠𝑤𝑎𝑦 =




2.129 ∙ 0,5 + 2.129 ∙ 0,5
4,2
 
𝑉 𝑠𝑤𝑎𝑦 = 506,9 𝑘𝑁 
𝑇1 = 1,25 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦 
𝑇1 = 1,25 ∙ 3.927 ∙ 410 







- Gaya tekan yang bekerja pada balok ke arah 
kiri 
C1 = T1 
C1 = 2.013 kN 
 
- Gaya tarik tulangan balok di kanan 







- Gaya tekan yang bekerja pada balok ke arah 
kanan 
C2 = T2 
C2 = 2.013 kN 
 




Arah sesuai dengan T1 
 
8.4.5. Kontrol kuat geser HBK 
Kontrol kuat geser HBK dicek sesuai dengan SNI 2847:2013 
pasal 21.7.3.2 untuk kuat geser HBK yang dikekang pada 
keempat sisinya adalah : 
 
 
𝑇1 = 2.013 𝑘𝑁 
𝑇2 = 1,25 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦 
𝑇2 = 1,25 ∙ 3.927 ∙ 410 
𝑇2 = 2.012.582,79 𝑁 
𝑇2 = 2.013 𝑘𝑁 
𝑉𝑗 = 𝑉 𝑠𝑤𝑎𝑦 − 𝑇1 − 𝐶2 
𝑉𝑗 = 507 − 2.013 − 2.013 
𝑉𝑗 = 3.518 𝑘𝑁 
𝑉𝑛 = 1,7 ∙ √𝑓𝑐′ ∙ 𝐴𝑗 











∅ ∙ 𝑉𝑛  > Vj 














𝑉𝑛 = 11.540.792,64 𝑁 
𝑉𝑛 = 11.541 𝑘𝑁 
∅ ∙ 𝑉𝑛 = 0,75 ∙ 11.541 












DESAIN STRUKTUR PONDASI 
 
9.1. Umum 
Pada perhitungan struktur pondasi, dimensi dari poer dan 
jumlah tiang pancang dihitung berdasarkan besarnya gaya yang  
terjadi pada titik yang ditinjau, sehingga akan menghasilkan 
pondasi yang efisien. Untuk denah pondasi rencana adalah sebagai 
berikut : 
 
Gambar 9. 1 Denah Pondasi 
9.2. Perhitungan pondasi 
9.2.1. Perhitungan daya dukung tanah 
9.2.1.1. Data perencanaan  
Apabila diketahui data data sebagai berikut : 
fc’ = 35 MPa 
fy = 410 MPa 





Luas tiang (Ap) = 
1
4
. 𝜋. (0,45𝑚)2 
 = 0,159 m2 
Keliling penampang tiang (As)  = 𝜋 . 0,45 𝑚𝑚  
   = 1,41 m 
Untuk tiang pancang yang dipakai adalah 
tiang pancang dari WIKA BETON dengan tipe 450 
mm. Data dari tiang pancang adalah sebagai berikut : 
D tiang pancang  = 450 mm 
Ketebalan dinding = 80 mm 
P ijin bahan = 134,9 ton 
9.2.1.2. Daya dukung tanah 
Menurut buku Desain Pondasi Tahan Gempa 
karangan Anugrah Pamungkas dan Erny Harianti, 
daya dukung  ijin tiang ditinjau berdasarkan  kekuatan 
ijin tekan dan kekuatan ijin tarik. Hal tersebut 
dipengaruhi oleh kondisi tanah dan kekuatan material 
tiang itu sendiri.  
 
Perhitungan daya dukung ijin tekan tiang 
menggunakan data SPT sebagai berikut : 












(Ton) (Ton) (Ton) 
0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,0 OK 
2 2 0 0 0 0,00 0 0,00 0,0 OK 
3 5 8 8 24 6,79 160 8,48 15,3 OK 
4 9 11 11 68 19,23 220 11,66 30,9 OK 
3 12 3 3 77 21,77 60 3,18 25,0 OK 
14 26 5,83 5,83 158,62 44,85 116,6 6,18 51,0 OK 





Dari perhitungan diatas dapat diketahui jika 
kedalaman tiang pancang dapat direncanakan sedalam 
30 meter. Dan didapatkan daya dukung ijin tekan 
tanah P ijin tanah = 81,7 Ton. Karena P ijin tanah 
lebih kecil dari P ijin bahan maka daya dukung ijin 
tekan tiang = 134,9 Ton.  
Perhitungan daya dukung ijin tarik tiang 
menggunakan data SPT sebagai berikut: 












0 0 0 0 0 0,00 0 0,0 
2 2 0 0  0,76 0 0,8 
3 5 8 8 24 1,91 160 6,7 
4 9 11 11 68 3,44 220 16,9 
3 12 3 3 77 4,58 60 19,8 
14 26 5,83 5,83 158,62 9,92 116,6 41,3 
4 30 22 12 206,62 11,45 440 52,3 
Perhitungan daya dukung ijin tarik pada 
kedalaman 30 m adalah 52,3 Ton. 
9.2.2. Perhitungan pondasi tipe 1 
1. Perencanaan dimensi poer 
Pada perencanaan pondasi tiang pancang dalam 
menghitung jarak antar tiang pancang (S) menurut 
“Mekanika Tanah dalam Praktek Rekayasa – Jilid 2 (Karl 
Terzaghi dan ralph B.Peck)” menyebutkan bahwa, 
- Perhitungan jarak antar tiang pancang (S) 
S ≥ 2,5 D 





S ≥ 112,5 cm 
Maka yang digunakan adalah dengan jarak S = 135 cm 
 
- Perhitungan jarak antar tiang pancang ke tepi poer (S’) 
S’ ≥ 1,5 D 
S’ ≥ 1,5 . 45 cm  
S’ ≥ 68 cm 
Maka yang digunakan adalah dengan jarak S’ = 70 cm 
Sehingga total lebar poer adalah 
B poer = 2.S’ + 2.S = 2 . 70 + 2.135 = 410 cm  
L poer = 2.S’ + 2.S = 2 . 70 + 2.135 = 410 cm 
 
Untuk tinggi poer direncanakan setebal (h) 100 cm = 1 
meter. 
 
2. Gaya yang terjadi pada pondasi 
Dari program bantu SAP 2000 v.14 diketahui gaya gaya 
yang terjadi pada joint 47 adalah sebagai berikut: 
- Akibat beban tetap (1 DL + 1 LL) 
P = 437.450,77 kg 
Mx = 2.564,43 kg.m 
My = 1.308,12 kg.m 
 
- Akibat beban sementara (1,2 DL + 1 LL + 1 Ex) 
P = 466.765,4 kg 
Mx = 12.872,23 kg.m 
My = 4.576,84 kg.m 
 
- Akibat beban sementara (1,2 DL + 1 LL + 1 Ey) 
P = 511.321,1 kg 
Mx = 33.458,63 kg.m 








3. Perhitungan efisiensi kelompok tiang pancang 
Perhitungan efisiensi kelompok tiang berdasarkan 
rumus Converse-Labbarre dari Uniform Building Code 
AASHTO adalah : 





90 .  𝑚 .  𝑛
] 
Dimana : 
m = banyaknya tiang dalam kolom  = 3 
n = banyaknya tiang dalam baris  = 3 
D = diameter tiang pancang   = 0,45 m 
S = jarak antar sumbu as tiang pancang = 1,35 m 
 
Sehingga : 





90 .  3 .  3
] 
 = 0,73 
Maka daya dukung vertikal kelompok tiang adalah : 
= Ƞ . Jumlah tiang . daya dukung tiang 
= 0,73 . 9 . 82 
= 534,79 ton > Pu = 437,45 ton dari beban tetap (OK) 
 
4. Perhitungan daya dukung tiang dalam kelompok 
 





Bila P maksimum yang  terjadi bernilai positif, maka 
pile mendapatkan  gaya tekan. Akan tetapi bila P maksimum  
yang terjadi bernilai negatif, maka pile mendapatkan  gaya 
tarik. 
Tabel 9. 3 Tabel Perhitungan Jarak Tiang Pancang dari 
Titik Pusat 
No x y x2 y2 
1 -1,35 1,35 1,82 1,82 
2 0 1,35 0 1,82 
3 1,35 1,35 1,82 1,82 
4 -1,35 0 1,82 0 
5 0 0 0 0 
6 1,35 0 1,82 0 
7 -1,35 -1,35 1,82 1,82 
8 0 -1,35 0 1,82 
9 1,35 -1,35 1,82 1,82 
Ʃ 10,94 10,94 





𝑀𝑦 . 𝑥 𝑚𝑎𝑥
𝑛𝑦 . ∑ 𝑥2
±








1.308,12 .  1,35
3 .  10,94
 + 
2.564,43 .1,35
3 .  10,94
 
 = 48.765 kg 
 = 48,765 ton < 82 ton   (OK) 
 






3 .  10,94
 +
12.872,23 .1,35
3 .  10,94
 
 = 52.580,89 kg 
 = 52,58 ton < 82 ton    (OK) 
 





3.772,32 .  1.35
3 .  10,94
 + 
33.458,63  .  1,35






 = 58.345,59 kg 
 = 58,35 ton < 82 ton    (OK) 
 
5. Cek perhitungan geser satu arah pada poer akibat kolom 
 
Gambar 9. 3 Bidang Kritis Geser Satu Arah Akibat Kolom 
Apabila digunakan tulangan D22 untuk tulangan 
lentur : 
d = tpoer - tebal thickness - D tulangan poer – D tulangan 
poer/2 
d  = 1000 mm – 50 mm – 22 mm – 22 mm/2 
 = 917 mm 
  Didapatkan dari program bantu SAP 2000 v.14 beban 
terpusat terbesar kolom akibat beban terfaktor (1,2DL + 1 
LL + 1Ey) adalah 






4,1 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 × 4,1 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
= 30.418 𝑘𝑔/𝑚2 





Gaya geser yang terjadi pada poer 
G’ = Daerah pembebanan yang diperhitungkan untuk 
geser penulangan satu arah 
G’ = L poer – (L poer/2 + b kolom/2 + d)  






 + 917 mm ) 
G’ = 708 mm 
Vu = Qu . L . G’ 
Vu = 30,4 ton/m2 .4,1 m . 0,708 m 
Vu = 88,3 ton 
Gaya geser yang mampu dipikul oleh beton, Vc 
Vc = 0,17 . √𝑓𝑐′ . 𝑏 𝑝𝑜𝑒𝑟 . 𝑑 
 = 0,17 . √35 𝑀𝑃𝑎 . 4.100 𝑚𝑚 .917 𝑚𝑚 
Vc = 3.707.114,19 N 
Vc = 370,7 ton > Vu = 88,3 ton   (OK) 
6. Cek perhitungan geser dua arah pada poer akibat kolom dan 
tiang pancang 
 





Menghitung gaya geser dua arah yang terjadi pada 
poer, Vu : 
At = (Bpoer . Lpoer) – (bkolom + d) (hkolom + d)  
 = (4.100 mm)2 – (850 mm + 917 mm)2  
 = 4440211 mm2 = 4,44 m2 
Vu = Qu . At 
 = 30,42 ton/m2 . 13,69 mm2  
 = 416,3 ton 
Berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 11.11.2.1 (a), (b), dan 
(c), untuk memenuhi persamaan berikut dengan mengambil 
nilai Vc terbesar : 
 𝑉𝑐 = 0,17 . (1 +
2
𝛽
) . 𝜆 . √𝑓𝑐 ′. 𝑏𝑜 . 𝑑  
Dimana 
 = rasio sisi panjang kolom terhadap sisi pendek 
    kolom 
 = 850 mm/850 mm = 1 
bo = keliling penampang kritis 
 = 2 (bkolom + hkolom) + 4 . d 
 = 2 (850 mm + 850 mm) + 4 . 917 mm 
 = 7.068 mm 
λ = 1 (untuk beton normal)  
Vc = 0,17 . (1 +
2
1
) . 1 . √35 . 7.068 mm . 917 mm   
 = 19.555.551,79 N = 1.955,6 ton 
 
 𝑉𝑐 = 0,083 . (
𝛼𝑠 .  𝑑
𝑏𝑜
+ 2) . 𝜆 . √𝑓𝑐 ′. 𝑏𝑜 . 𝑑 
Dimana  
αs = 40 (untuk kolom tengah)  
αs = 30 (untuk kolom tepi) 





Vc = 0,083 . (
40 .917
7.068  
+ 2) . 1 . √35  . 7.068 . 917 
Vc = 22.881.364,88 N = 2.288,1 ton 
 
 𝑉𝑐 = 0,33 . 𝜆 . √𝑓𝑐 ′. 𝑏𝑜 . 𝑑 
𝑉𝑐   = 0,33 . 1 . √35 𝑀𝑃𝑎 . 7068 𝑚𝑚 . 917 𝑚𝑚 
Vc = 12.653.592,34 N = 1.265,4 ton 
 
  Dari ketiga persamaan diatas yang digunakan adalah 
nilai Vc yang terkecil, Vc = 1.265,4 ton  
Vu = 416,3 ton < Vc = 1.265,4 ton   (OK) 
 
7. Perencanaan tulangan lentur poer 
Pada perencanaan tulangan lentur pada poer, nantinya 
poer diasumsikan sebagai balok kantilever dengan 
perletakan jepit pada kolom yang dibebani oleh reaksi tiang 
pancang dan berat sendiri pile cap. 
a. Data perencanaan 
B poer = 4.100 mm 
L poer = 4.100 mm 
h poer = 1.000 mm 
selimut beton  = 50 mm 
D tulangan lentur = 22 mm 
dx = 1000 mm – 50 mm - 
22 𝑚𝑚
2
 = 939 mm 
dy = 1000 mm – 50 mm – 22 - 
22 𝑚𝑚
2














b. Penulangan poer arah X 
 
 
Gambar 9. 5 Bidang Kritis Geser Dua Arah Akibat 
Tiang Pancang 
Diketahui nilai untuk jarak-jarak sebagai berikut : 
B1 = jarak dari ujung poer ke tepi kolom 
 = 4,1 m – (0,5 . 4,1 m + 0,5 . 0,85 m) = 1,625 m 
B2 = jarak dari as tiang pancang ke tepi kolom 
 = 0,925 m 
Qu = berat poer pada daerah yang ditinjau 
 = 2400 kg/m3. Lpoer . hpoer 
 = 2400 kg/m3 . 4,1 m . 1 m 
 =  9.840 kg/m 
Gaya maksimum yang terjadi pada satu tiang pancang  
Pu = 56.813 kg 
Momen yang terjadi pada poer  
Mu = Mp - Mq 
 = (3 . Pu . B2) - (0,5 . Qu . B12) 
  = (3 . 56.813 kg . 0,925 m) - (0,5 . 9.840 . 1,6252)  











 = 1.607.394.046 N.mm 
Rn = 
𝑀𝑛
𝑏 .  𝑑2
 = 
1.607.394.046 𝑁.𝑚𝑚
1000 𝑚𝑚 . (939 𝑚𝑚)2
 






0,85 .  35 𝑀𝑃𝑎











(1 − √1 −
2 .  13,8 .  1,82 𝑁/𝑚𝑚2
410 𝑀𝑃𝑎
) 
 = 0,0046 














ρb  = 
0,85 .0,8 .35
410




ρb  = 0,034 
ρmax = 0,75 . ρb = 0,75 . 0,034 = 0,026 
 
maka : 
ρ pakai adalah 0,0046 
As perlu = 𝜌. 𝑏. 𝑑 
 = 0,0046 . 1000 mm . 939 mm 
 = 4.311,6 mm2 
Direncanakan menggunakan D22-80 mm 
As pakai = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 .  𝐵
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔
  
  =  
0,25 𝜋 .(22𝑚𝑚)2.  1000 𝑚𝑚
80 𝑚𝑚
 











c. Penulangan poer arah Y 
 
Gambar 9. 6 Mekanika Gaya pada Poer Arah Y 
Diketahui nilai untuk jarak-jarak sebagai berikut : 
B1 = jarak dari ujung poer ke tepi kolom 
 = 4,1 m – (0,5 . 4,1 m + 0,5 . 0,85m) =1,625 m 
B2 = jarak dari as tiang pancang ke tepi kolom 
 =  0,925 m 
Qu = berat poer pada daerah yang ditinjau 
 = 2400 kg/m3. B poer . h poer 
 = 2400 kg/m3. 4,1 m . 1 m 
 =  9.840 kg/m 
Gaya maksimum yang terjadi pada satu tiang pancang  
Pu = 56.813 kg 
 
Momen yang terjadi pada poer  
Mu = Mp + Mq 
 = (3 . Pu . B2) + (0,5 . Qu . B12) +  
 = (3 . 56.813 kg . 0,925 m) + (0,5 . 56.813 . 1,6252)  


















1000 𝑚𝑚 .  (917 𝑚𝑚)2
 
  = 1,91 N/mm2 
m = 
𝑓𝑦
0,85 .  𝑓𝑐′
=
410 𝑀𝑃𝑎
0,85 .  35 𝑀𝑃𝑎











(1 − √1 −
2 .  13,8 .  1,91 𝑁/𝑚𝑚2
410 𝑀𝑃𝑎
) 
 = 0,0048 








0,85 .  𝛽1 .  𝑓𝑐′
𝑓𝑦




ρb  = 
0,85 .  0,8 .  35
410




ρb  = 0,034 
ρmax = 0,75 . ρb = 0,75 . 0,026 = 0,02 
 
maka : 
ρ pakai adalah 0,0048 
As perlu = 𝜌. 𝑏. 𝑑 
 = 0,0048 . 1000 mm . 917 mm 
 = 4.422,3 mm2 
Direncanakan menggunakan D22-80 mm 
 
As pakai = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 .  𝐵
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔
  
  =  
0,25 𝜋 .  (22𝑚𝑚)2  .  1000 𝑚𝑚
800 𝑚𝑚
 
As pakai = 4.751,7 mm2 > As perlu = 4.422,3 mm2 
 
Untuk tulangan tekan bagian atas arah x, bisa 





Tulangan Utama Arah x,  D22–80 mm → As = 
4.751,7 mm2.  Bila dipasang tulangan atas D 16 – 100 
mm, maka : 
 
As’ pakai = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 .  𝑏
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔
  
  =  
0,25 𝜋 .(16 𝑚𝑚)2.  1000 𝑚𝑚
100 𝑚𝑚
 
As’ pakai    = 2.011 mm2 > 20% As = 950 mm2 
 
Untuk tulangan tekan bagian atas arah y, bisa 
menggunakan tulangan yang sama D16-100 mm. 
  
8. Panjang penyaluran tulangan pasak 
Berdasarkan SNI 03:2847:2013 Pasal 12.3.2 untuk 
panjang penyaluran tekan diambil dari yang terbesar 
diantara: 




0,24 .  410 𝑀𝑃𝑎
1 .√35 𝑀𝑃𝑎
 = 365,92 mm 
 Ldc2 = 0,043 . db . fy  
 = 0,043 . 22 mm . 410 Mpa = 387,9 mm 
Ldc yang digunakan adalah 387,9 mm ≈ 400 mm 
 
Berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 12.2 untuk 
panjang penyaluran tarik diambil sebagai berikut : 
Ld = (
𝑓𝑦 .𝜓𝑡 .𝜓𝑒
1,7 .  𝜆 .  √𝑓𝑐′
) . 𝑑𝑏 
 = (
410 𝑀𝑝𝑎 .  1 .  1
1,7 .  1 .  √35
) . 22 
 =896,9 mm 








9.2.3. Perhitungan pondasi tipe 2 
1. Perencanaan dimensi poer 
Pada perencanaan pondasi tiang pancang dalam 
menghitung jarak antar tiang pancang (S) menurut 
“Mekanika Tanah dalam Praktek Rekayasa – Jilid 2 (Karl 
Terzaghi dan ralph B.Peck)” menyebutkan bahwa 
- Perhitungan jarak antar tiang pancang (S) 
S ≥ 2,5 D 
S ≥ 2,5 . 45 cm  
S ≥ 112,5 cm 
Maka yang digunakan adalah dengan jarak S = 135 cm 
 
- Perhitungan jarak antar tiang pancang ke tepi poer (S’) 
S’ ≥ 1,5 D 
S’ ≥ 1,5 . 45 cm  
S’ ≥ 68 cm 
Maka yang digunakan adalah dengan jarak S’ = 70 cm 
Sehingga total lebar poer adalah 
B poer = 2 . S’ + 2 . S = 2 . 70 + 2 . 135 = 410 cm  
L poer = 2 . S’ + S = 2 . 70 + 135 = 275 cm 
 
Untuk tinggi poer direncanakan setebal (h) 100 cm = 1 
meter. 
 
2. Gaya yang terjadi pada pondasi 
Dari program bantu SAP 2000 v.14 diketahui gaya gaya 
yang terjadi adalah sebagai berikut: 
- Akibat beban tetap (1DL + 1 LL) 
Joint 41 : 
P = 253.630,39 kg 
Mx = 3.862,175 kg.m 







Joint 33 : 
P = 84.248,21 kg 
Mx = 1.144,83 kg.m 
My = 43,09 kg.m 
 
Mencari eksentrisitas : 
 
Gambar 9. 7 Eksentrisitas Pondasi Gabungan 
Jarak antar kolom = 2,3 m 
x = 
84.248 𝑘𝑔 .  2,3 𝑚
337.879 𝑘𝑔




 - 057 m = 0,58 m 
 
Maka untuk total gaya yang terjadi adalah : 
P = 337.878,6 kg 
Mx = 3.862,175 + 1.144,83 + 337.878,6 . 0,58 
 = 199.796,51 kg.m 
My=  43,84 kg.m + 43,09 kg.m  






- Akibat beban sementara (1,2DL + 1LL + 1Ex) 
Joint 41 : 
P = 280.671,01 kg 
Mx = 13.594,86 kg.m 
My = 2.666,33 kg.m 
 
Joint 33 : 
P = 107.253,48 kg 
Mx = 6.482,7 kg.m 
My = 4.791,7 kg.m 
 
Mencari eksentrisitas : 
 
Gambar 9. 8 Eksentrisitas Pondasi Gabungan 
Jarak antar kolom = 2,3 m 
x = 
107.253 𝑘𝑔 .2,3 𝑚
387.924 𝑘𝑔




 – 0,64 m = 0,51 m 
Maka untuk total gaya yang terjadi adalah : 





Mx =  13.594,9 + 6.482,7 + 387.924,49 . 0,51 
 = 219.507,72 kg.m 
My = 2.666,33 kg.m + 4.791,7 kg.m  
 = 7.458,04 kg.m 
 
- Akibat beban sementara (1,2DL + 1LL + 1Ey) 
Joint 41 : 
P = 343.194,7 kg 
Mx = 34.070,9 kg.m 
My = 2.416,23 kg.m 
 
Joint 33 : 
P = 160.431,88 kg 
Mx = 17.910,51 kg.m 
My = 1.753,86 kg.m 
 
Mencari eksentrisitas : 
 






Jarak antar kolom = 2,3 m 
x = 
160.432 𝑘𝑔 .  2,3 𝑚
503.627 𝑘𝑔




 – 0,73 m = 0,42 m 
 
Maka untuk total gaya yang terjadi adalah : 
P = 503.626,58 kg 
Mx =  34.070,9 + 17.910,51 + 503.626,58 . 0,42  
 = 262.158,65 kg.m 
My = 2.416,23 kg.m + 1.753,86 kg.m  
 = 4.170,1 kg.m 
 
3. Perhitungan efisiensi kelompok tiang pancang 
Perhitungan efisiensi kelompok tiang berdasarkan 
rumus Converse-Labbarre dari Uniform Building Code 
AASHTO adalah : 





90 .𝑚 .  𝑛
] 
Dimana : 
m = banyaknya tiang dalam kolom 
  = 3 
n  = banyaknya tiang dalam baris   
  = 2 
D = diameter tiang pancang   
  = 0,45 m 
S  = jarak antar sumbu as tiang pancang  
= 1,35 m 
Sehingga : 




(2−1) .  3+(3−1) .  2
90 .  3 .  2
] 
 = 0,76 
 
Maka daya dukung vertikal kelompok tiang adalah : 
= Ƞ . Jumlah tiang . daya dukung tiang 
= 0,76 . 6 . 82 





4. Perhitungan daya dukung tiang dalam kelompok 
 
Gambar 9. 10 Pondasi Tipe 2 
a. Perhitungan akibat beban tetap: 
Tabel 9. 4 Tebal Perhitungan Jarak Tiang Pancang 
dari Titik Pusat Akibat Beban Tetap 
No x y x2 y2 
1 -0,68 0,77 0,46 0,59 
2 0,68 0,77 0,46 0,59 
3 -0,68 -0,58 0,46 0,34 
4 0,68 -0,58 0,46 0,34 
5 -0,68 -1,93 0,46 3,72 
6 0,68 -1,93 0,46 3,72 









𝑀𝑦 . 𝑥 𝑚𝑎𝑥
𝑛𝑦 . ∑ 𝑥2
±








86,93 .  0,68 
2 .  2.73
 + 
199.796,51 .1,93
3 .  9,31
 
 = 70.132,41 kg 
 = 70,13 ton < 82 ton    (OK) 
 
b. Perhitungan akibat beban sementara arah X: 
Tabel 9. 5 Tabel Perhitungan Jarak Tiang Pancang 
dari Titik Pusat Akibat Beban Sementara Arah X 
No x y x2 y2 
1 -0,68 0,84 0,46 0,71 
2 0,68 0,84 0,46 0,71 
3 -0,68 -0,51 0,46 0,26 
4 0,68 -0,51 0,46 0,26 
5 -0,68 -1,86 0,46 3,46 
6 0,68 -1,86 0,46 3,46 






𝑀𝑦 . 𝑥 𝑚𝑎𝑥
𝑛𝑦 . ∑ 𝑥2
±








 7.458 .  0,68
2 .  2,73
 + 
219.507,72 .  1,86
3 .  8,85
 
 = 80.951,73 kg 








c. Perhitungan akibat beban sementara arah Y: 
Tabel 9. 6 Tabel Perhitungan Jarak Tiang Pancang 
dari Titik Pusat Akibat Beban Sementara Arah Y 
No x y x2 y2 
1 -0,68 0,93 0,46 0,86 
2 0,68 0,93 0,46 0,86 
3 -0,68 -0,42 0,46 0,18 
4 0,68 -0,42 0,46 0,18 
5 -0,68 -1,77 0,46 3,13 
6 0,68 -1,77 0,46 3,13 





𝑀𝑦 . 𝑥 𝑚𝑎𝑥
𝑛𝑦 . ∑ 𝑥2
±








4.170,1 .  0,68
2 .  2,7
 + 
262.158,65 .  1,77
3 .  8,3
 
 = 65.925,25 kg 
 = 65,93 ton < 82 ton    (OK) 
 
5. Cek perhitungan geser satu arah pada poer akibat kolom 
 
Apabila digunakan tulangan D22 untuk tulangan 
lentur : 
d = tpoer - tebal thickness - D tulangan poer – D tulangan 
poer/2 
d  = 1000 mm – 50 mm – 22 mm – 22 mm/2 





Karena nilai d = 917 mm > jarak tepi kolom ke tepi pile cap 
550 mm. Maka cek geser satu arah tidak diperlukan. 
 
6. Cek perhitungan geser dua arah pada poer akibat kolom dan 
tiang pancang 
 
Gambar 9. 11 Bidang Kritis Geser Dua Arah 
Menghitung gaya geser dua arah yang terjadi pada 
poer, Vu : 
At = (Bpoer.Lpoer) – (bkolom+d) (hkolom+d)  
 = (4.100 mm . 2.750 mm) – (850 mm + 917 mm)2  
 = 8,66 m2 
Vu = Qu.At 
 = 44,7 ton/m2 . 8,66 mm2  





Berdasarkan SNI 03-2847-2013 Pasal 11.11.2.1 (a), (b), dan 
(c), untuk memenuhi persamaan berikut dengan mengambil 
nilai Vc terbesar : 
 𝑉𝑐 = 0,17. (1 +
2
𝛽
) . 𝜆 . √𝑓𝑐′ . 𝑏𝑜 . 𝑑  
Dimana 
 = rasio sisi panjang kolom terhadap sisi  
    pendek kolom 
 = 700 mm/700 mm = 1 
bo = keliling penampang kritis 
 = 2 (bkolom + hkolom) + 4.d 
 = 2 (700 mm + 700 mm) + 4. 917 mm 
 = 6.468 mm 
λ = 1 (untuk beton)  
Vc = 0,17. (1 +
2
1
). 1 . √35 . 6.468 . 917     
 = 17.895.487,97 N = 1.790 ton 
 
 𝑉𝑐 = 0,083. (
𝛼𝑠 .𝑑
𝑏𝑜
+ 2) . 𝜆 . √𝑓𝑐′ . 𝑏𝑜 . 𝑑 
Dimana  
αs = 40 (untuk kolom tengah)  
αs = 30 (untuk kolom tepi) 
αs = 20 (untuk kolom sudut) 
Vc = 0,083 . (
35 .  917
76.46.468
+ 2) . 1 . √35  . 1.790 .  917 
Vc = 18.211.974,26 N = 1.821 Ton 
 
 𝑉𝑐 = 0,33. 𝜆. √𝑓𝑐′. 𝑏𝑜. 𝑑 
𝑉𝑐   = 0,33 . 1. √35  . 1.790 . 917 
Vc    = 11.579.433,39 N = 1.158 ton 
  
 Dari ketiga persamaan diatas yang digunakan adalah nilai 
Vc yang terkecil, Vc = 1.158 Ton  





7. Perencanaan tulangan lentur poer 
Pada perencanaan tulangan lentur pada poer, nantinya 
poer diasumsikan sebagai balok kantilever dengan 
perletakan jepit pada kolom yang dibebani oleh reaksi tiang 
pancang dan berat sendiri pile cap 
 
a. Data Perencanaan 
B poer = 4.100 mm 
L poer = 2.750 mm 
h poer = 1.000 mm 
selimut beton  = 50 mm 
D tulangan lentur = 22 mm 
dx = 1.000 mm – 50 mm - 
22
2
 = 939 mm 
dy = 1.000 mm – 50 mm – 22 - 
22
2
 = 917 mm 
 
b. Penulangan poer arah X 
 






Diketahui nilai untuk jarak-jarak sebagai berikut : 
B1 = jarak dari ujung poer ke tepi kolom 
 = 2,75 m – (0,5 . 2,75m + 0,5 . 0,70 m)  
 = 1,025 m 
B2 = jarak dari as tiang pancang ke as kolom 
 = 0,325 m 
Qu = berat poer pada daerah yang ditinjau 
 = 2400 kg/m3. B poer . hpoer 
 = 2400 kg/m3. 4,1 m . 1 m 
 =  9.840 kg/m 
Gaya maksimum yang terjadi pada satu tiang pancang  
Pu = 83.937,8 kg 
Momen yang terjadi pada poer  
Mu = Mp - Mq 
 = (3 . Pu . B2) - (0,5 . Qu . B12) 
  = (3 . 83.937,8 . 0,325) - (0,5 . 9.840 . 1,0252)  







 = 851.891.603 N.mm 
Rn = 
𝑀𝑛
𝑏 .  𝑑2
 = 
851.891.603 𝑁.𝑚𝑚
1000 𝑚𝑚 . (939 𝑚𝑚)2
 
 = 0,37 N/mm2 
m = 
𝑓𝑦
0,85 .  𝑓𝑐′
=
410 𝑀𝑃𝑎
0,85 .  35 𝑀𝑃𝑎




(1 − √1 −






(1 − √1 −
2 .  13,8 .  0,37 𝑁/𝑚𝑚2
410 𝑀𝑃𝑎
) 
 = 0,0009 








0,85 .  𝛽1 .  𝑓𝑐′
𝑓𝑦




ρb  = 
0,85 .  0,8 .  35
410




ρb  = 0,035 






ρ pakai adalah 0,0035 
As perlu = 𝜌. 𝑏. 𝑑 
 = 0,0035 . 1000 mm . 939 mm 
 = 3.286,5 mm2 
Direncanakan menggunakan D22-100 mm 
As pakai = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 .  𝐵
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔
  
  =  
0,25 𝜋 .  (22𝑚𝑚)2.  1000 𝑚𝑚
100 𝑚𝑚
 
As pakai = 3.801,3 mm2 > As perlu = 3.286,5 mm2  
 
c. Penulangan poer arah Y 
 
Gambar 9. 13 Mekanika Gaya pada Poer Arah Y 
Diketahui nilai untuk jarak-jarak sebagai berikut : 
B1 = jarak dari ujung poer ke tepi kolom 
 = 0,6 m 
B2 = jarak dari as tiang pancang ke tepi kolom 





Qu = berat poer pada daerah yang ditinjau 
 = 2400 kg/m3. L poer . h poer 
 = 2400 kg/m3.2,75 m . 1 m 
 =  6.600 kg/m 
Gaya maksimum yang terjadi pada satu tiang pancang  
Pu = 847953 kg 
 
Momen yang terjadi pada poer  
Mu = Mp + Mq 
 = (2 . Pu . B2) + (0,5 . Qu . B12) 
 = (2 . 847953 kg . 0,2 m) + (0,5. 6.600  kg/m. 0,62)  















1000 𝑚𝑚. (917 𝑚𝑚)2
 
 = 0,13 N/mm2 
m = 
𝑓𝑦
0,85 .  𝑓𝑐′
=
410 𝑀𝑃𝑎
0,85 .  35 𝑀𝑃𝑎




(1 − √1 −






(1 − √1 −
2 .  13,8 .  0,13 𝑁/𝑚𝑚2
410 𝑀𝑃𝑎
) 
 = 0,0003 














ρb  = 
0,85 .  0,8 .  35
410




ρb  = 0,03 
ρmax  = 0,75 . ρb = 0,75 . 0,03 = 0,02 
 
maka : 





As perlu = 𝜌. 𝑏. 𝑑 
 = 0,0035 . 1000 mm . 917 mm 
 = 3.209,5 mm2 
 
Direncanakan menggunakan D22-100 mm 
As pakai = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 .  𝑏
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔
  
 =  
0,25 𝜋 .  (22𝑚𝑚)2.  1000 𝑚𝑚
100 𝑚𝑚
 
As pakai = 3.801,3 mm2  > As perlu = 3.209,5 mm2 
 
Untuk tulangan tekan bagian atas, bisa diberikan 
sebesar 20% tulangan utama. 
 
- Arah X 
Tulangan Utama D22 – 100 mm → As = 3.810 
mm2 
Bila dipasang tulangan atas D 16 – 100 mm 
As’ pakai = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 .  𝑏
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔
  
  =  
0,25 𝜋 .  (16 𝑚𝑚)2 .  1000 𝑚𝑚
100 𝑚𝑚
 
As’ pakai    = 2.011 mm2 > 20% As = 760,265 
mm2 
 
- Arah Y 
Tulangan Utama D22 – 100 mm → As = 3801 
mm2 
Bila dipasang tulangan atas D 16 – 100 mm 
As’ pakai = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 .  𝐿
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔
  
  =  
0,25 𝜋 .  (16 𝑚𝑚)2.  1000 𝑚𝑚
100 𝑚𝑚
 









8. Panjang penyaluran tulangan pasak 
Berdasarkan SNI 03-2847-2013 pasal 12.3.2 untuk 
panjang penyauran tekan diambil dari yang terbesar diantara 
 Ldc1 = 
0,24 .  𝑓𝑦
𝜆 .  √𝑓𝑐′
=
0,24 .  410 𝑀𝑃𝑎
1 .  √35 𝑀𝑃𝑎
 = 365,9 mm 
 Ldc2 = 0,043 . db . fy  
 = 0,043 . 22 mm . 410 Mpa = 387,9 mm 
Ldc yang digunakan adalah 387,86 mm ≈ 400 mm 
 
Berdasarkan SNI 03-2847-2013 pasal 12.2 untuk 
panjang penyaluran tarik diambil sebagai berikut : 
Ld = (
𝑓𝑦 .  𝜓𝑡 .  𝜓𝑒
1,7 .  𝜆 .  √𝑓𝑐′
) . 𝑑𝑏 
 = (
410 𝑀𝑝𝑎 .  1 .  1
1,7 .  1 .  √35
) . 22 
 = 896,9 mm 





























METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN BALOK 
DAN PELAT LANTAI 
 
10.1.  Umum 
Dalam tugas akhir terapan ini sistem balok dan pelat yang 
dipakai adalah konvensional. Balok yang digunakan memiliki tipe 
yang berbeda-beda. Balok terdiri dari 2 macam, yaitu balok utama 
(balok induk) dan balok anak. Semua pekerjaan balok dan pelat 
lantai dilakukan langsung di lokasi yang direncanakan, mulai dari 
pembesian, pemasangan bekisting, pengecoran sampai perawatan. 
10.2.  Pekerjaan Persiapan Pelaksanaan Balok dan Pelat Lantai  
a. Pekerjaan pengukuran 
Pengukuran ini bertujuan untuk mengatur atau 
memastikan kerataan ketinggian balok dan pelat lantai. 
b. Pembuatan bekisting 
Pekerjaan bekisting balok dan pelat merupakan satu 
kesatuan pekerjaan, karena dilaksanakan secara bersamaan. 
Pembuatan panel bekisting balok harus sesuai dengan 
gambar kerja. Dalam pemotongan plywood harus cermat dan 
teliti sehingga hasil akhirnya sesuai dengan luasan pelat atau 
balok yang akan dibuat. Pekerjaan balok dilakukan langsung 
di lokasi dengan mempersiapkan material utama antara lain: 
kaso, balok kayu, dan papan plywood. 
c. Pabrikasi besi 
Untuk balok, pemotongan dan pembengkokan besi 
dilakukan sesuai kebutuhan dengan bar cutter dan bar 
bending. Pembesian balok dilakukan dengan sistem 
pabrikasi di los besi dan ada yang dirakit di atas bekisting 
yang sudah jadi. Sedangkan pembesian pelat dilakukan di 





10.3.  Pekerjaan Pelaksanaan Balok dan Pelat Lantai 
Tahap pekerjaan balok dan pelat lantai dilakukan secara 
bersamaan. 
a. Pembekistingan balok 
Tahap pembekistingan balok adalah sebagai berikut : 
1. Scaffolding dengan masing masing jarak 100 cm 
disusun berjajar sesuai dengan kebutuhan di lapangan, 
baik untuk bekisting balok maupun pelat. 
2. Memperhitungkan ketinggian scaffolding balok 
dengan mengatur jack base dan U-head. 
 
 
Gambar 10. 1 Jack Base dan U-head 
3. Pada U-head dipasang balok kayu (girder) sejajar 
denga arah cross brace dan di atas girder dipasang 
balok suri tiap jarak 60 cm dengan arah melintangnya, 
kemudian dipasang pasangan plywood sebagai alas 
balok. Pemasangan balok suri dapat dilihat pada 






Gambar 10. 2 Pemasangan Balok Suri pada Bagian 
Balok 
4. Kemudian dipasang dinding bekisting balok dan 
dikunci dengan siku yang dipasang di atas suri-suri 
seperti yang dapat dilihat pada gambar 10.3 dibawah 
ini. 
 







b. Pembekistingan pelat 
Tahap pembekistingan pelat adalah sebagai berikut : 
1. Scaffolding disusun sejajar bersamaan dengan 
scaffolding untuk balok. Karena posisi pelat lebih 
tinggi daripada balok maka scaffolding untuk pelat 
lebih tinggi daripada balok dan diperlukan main frame 
tambahan dengan menggunakan join pin. 
Perhitungkan ketinggian scaffolding pelat dengan 
mengaur jack base dan U-head jack-nya. 
2. Pada U-head dipasang balok kayu sejajar dengan arah 
cross brace dan di atas girder dipasang suri-suri 
dengan arah melintangnya seperti yang dapat dilihat 
pada gambar 10.4 di bawah ini. 
 
Gambar 10. 4 Pemasangan Balok Suri pada Bagian 
Pelat 
3. Kemudian dipasang plywood sebagai alas pelat. 
Pasang juga dinding untuk tepi pada pelat dan dijepit 
menggunakan siku. Plywood dipasang serapat 
mungkin sehingga tidak terdapat rongga yang dapat 







Gambar 10. 5 Plywood pada Bagian Pelat 
4. Semua bekisting rapat terpasang, sebaiknya diolesi 
dengan minyak sebagai pelumas agar beton tidak 
menempel pada bekisting sehingga dapat 
mempermudah dalam pekerjaan pembongkaran dan 




Setelah pemasangan bekisting balok dan pelat lantai 
dianggap selesai, selanjutnya pengecekan tinggi level pada 
bekisting balok dan pelat dengan waterpass, jika sudah 
selesai maka bekisting untuk balok dan pelat sudah siap. 
 
d. Pembesian balok 
Tahap pembesian balok adalah sebagai berikut : 
1. Untuk pembesian balok pada awalnya dilakukan 
pabrikasi besi di los besi kemudian diangkat 
menggunakan tower crane ke lokasi yang akan 
dipasang. 
2. Besi tulangan balok yang sudah diangkat lalu 
diletakkan di atas bekisting balok dan ujung besi 





3. Pasang beton decking untuk jarak selimut beton pada 
alas dan samping balok lalu diikat. 
4. Dipasang tulangan bawah di atas beton decking, ujung 
tulangan bawah dimasukkan ke dalam tulangan 
kolom sebagai penjangkaran yang dapat dilihat pada 
gambar 9.6. Apabila terdapat sambungan pada 
penulangan dilakukan sambungan lewatan. 
Sambungan tulangan dilakukan selang seling dan 
harus dihindarkan penempatan sambungan di tempat-
tempat dengan tegangan maksimum. 
5. Pemasangan tulangan sengkang yang diatur jaraknya 
dimana jarak pada tumpuan lebih rapat dibandingkan 
jarak tengah bentang. Sengkang diikat dengan kawat 
beton. 
6. Tulangan atas dipasang dengan cara dimasukkan satu 
per satu ke dalam tulangan sengkang di bagian atas 
kemudian diikat dengan kawat. Ujung tulangan atas 
dimasukkan ke dalam tulangan kolom sebagai 
panjang penjangkaran. Sebagai pengaku dipakai 
tulangan torsi sesuai perencanaan (apabila 
dibutuhkan). 
 
e. Pembesian pelat 
Setelah tulangan balok terpasang, selanjutnya adalah tahap 
pembesian pelat antara lain : 
1. Dipasang tulangan bawah lapis 1 di atas beton 
decking. Tulangan ini dipasang melewati tulangan 
atas balok. 
2. Dipasang tulangan bawah lapis 2 di atas lapis 1 
dengan arah tegak lurus lapis 1 kemudian persilangan 
tulangan di ikat dengan kawat beton. 
3. Untuk mendapatkan jarak tertentu antar tulangan atas 
dan tulangan bawah dipasang tulangan kaki ayam 
yaitu potongan besi yang dipotong sedemikian rupa 





dengan tulangan bawah. Bentuk kaki ayam pada 
tulangan pelat dapat dilihat pada gambar 10.6. 
Persilangan tulangan atas diikat dengan kawat beton. 
 
Gambar 10. 6 Tulangan Cakar Ayam pada Pelat 
Lantai 
f. Pengecekan 
Setelah pembesian balok dianggap selesai, kemudian 
diadakan checklist/ pemeriksaan untuk tulangan. Adapun 
yang diperiksa untuk pembesian balok adalah diameter, 
jumlah tulangan utama, jarak, jumlah sengkang, ikatan 
kawat dan beton decking. Untuk pembesian pelat yang 
diperiksa adalah penyaluran pembesian pelat terhadap 
balok, jumlah dan jarak tulangan ekstra, perkuatan pada 
lubang-lubang di pelat lantai, beton decking, kaki ayam dan 
kebersihannya. 
10.4.  Pekerjaan Pengecoran Balok dan Pelat Lantai 
Setelah pekerjaan pembesian balok dan pelat lantai selesai, 
maka dapat dilakukan pengecoran. Pengecoran balok dan pelat 
lantai dilakukan secara bersamaan. Pengecoran balok dan pelat 
beton menggunakan concrete pump. Pada saat pengecoran, pekerja 





5-10 menit di setiap bagian alat yang dicor. Pemadatan tersebut 
bertujuan untuk mencegah terjadinya rongga udara pada beton 
yang akan mengurangi kualitas beton. Setelah proses pengecoran 
selesai sampat batas pengecoran, maka akan dilakukan finishing. 
10.5.  Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 
Untuk pembongkaran bekisting balok dan pelat lantai 
dilakukan 4 hari setelah pengecoran. 
10.6.  Pekerjaan Perawatan (Curing) 
Setelah dilaksanakan pengecoran, untuk menjaga mutu beton 
dilakukan perawatan beton. Perawatan beton yang dilakukan 
adalah dengan menyiram/ membasahi beton 2 kali selama 1 
minggu. 
10.7.  Pemilihan Alat Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai 
Setelah ditentukan urutan metode pelaksanaan pekerjaan 
konstrukdi kemudian dilakukan pemilihan alat yang akan 
digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. 
a. Tower Crane (TC) 
 






Tower Crane (TC) adalah alat mobilisasi bahan dan 
peralatan yang dibutuhkan pada pekerjaan balok dan pelat 
lantai. Bahan dan peralatan yang dapat diangkat oleh TC 
seperti concrete bucket dan tulangan-tulangan. 
 
b. Concrete Bucket atau Concrete Pump 
 
Gambar 10. 8 Concrete Bucket 
Concrete bucket merupakan wadah yang berfungsi 
untuk mengangkat beton ketika akan dilakukan pengecoran. 
Dalam penggunaannya, concrete bucket akan dipasang 







Gambar 10. 9 Concrete Pump 
Sedangkan concrete pump adalah pompa beton yang 
digunakan untuk mengalirkan beton dari satu tempat ke 
tempat lain. Pompa beton dapat berupa pompa tunggal yang 
ditarik dengan kendaraan lain atau selang karet yang tebal. 
 
c. Concrete Vibrator 
 
Gambar 10. 10 Concrete Vibrator 
Concrete Vibrator digunakan untuk meratakan 
adonan beton supaya sesuai komposisi dalam perencanaan 










Berdasarkan keseluruhan hasil perhitungan dan juga 
analisis yang telah dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir 
Terapan ini, dapat diketahui beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Untuk memperoleh struktur yang efisien, perencanaan 
struktur gedung beton bertulang 10 lantai yang dikenakan 
kategori desain seismik D dan termasuk kategori resiko IV 
dapat dirancang menggunakan sistem struktur penahan 
beban lateral detailing khusus yaitu Sistem Rangka Pemikul 
Momen Khusus (SRPMK), dan pengaruh gempa rencana 
berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan 
harus ditinjau dengan periode ulang gempa 2500 tahun. 
2. Didapatkan perubahan dimensi-dimensi struktur balok dan 
kolom dari kondisi eksisting dan kondisi setelah didesain 
sebagai berikut : 







B1 40/60 50/70 
B2 40/60 50/70 
B3 40/60 50/70 
B4 40/60 50/70 
B5 20/50 50/70 
B6 20/50 50/70 
B7 20/50 35/50 
B8 20/50 35/50 
B9 20/50 35/50 
B10 20/50 35/50 
B11 20/50 35/50 





BB 20/50 35/50 
BL 20/50 35/50 
2 Kolom 
K1 65/65 85/85 
K2 30/15 70/70 
 
3. Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, hasil 
perhitungan struktur Gedung Medik Rumah Sakit Siti 
Khadijah Taman Sepanjang dengan menggunakan metode 
sistem rangka pemikul momen khusus adalah sebagai 
berikut : 
a. Komponen pelat lantai 






X Y X Y 
(m) (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
P1 4 4 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 
P2 4 4 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 
P3 4 3,25 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 
P4 4 3,25 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 
P6 4 3,25 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 
P7 3,25 3,25 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 
P9 1,5 1,5 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 
P10 3,25 2,3 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 
P11 4 2,3 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 
P12 4 2,3 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 
P13 2,3 1,5 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 
P16 4 3,25 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 D10-150 
PB1 4 4 D13-120 D13-150 D13-120 D13-150 D13-200 
PB2 4 4 D13-120 D13-150 D13-120 D13-150 D13-200 
PB3 4 3,25 D13-120 D13-150 D13-120 D13-150 D13-200 
PB4 4 3,25 D13-120 D13-150 D13-120 D13-150 D13-200 
PB6 4 3,25 D13-120 D13-150 D13-120 D13-150 D13-200 
PB7 3,25 3,25 D13-120 D13-150 D13-120 D13-150 D13-200 
PB9 1,5 1,5 D13-120 D13-150 D13-120 D13-150 D13-200 
PB11 3,25 2,3 D13-120 D13-150 D13-120 D13-150 D13-200 
PB12 4 2,3 D13-120 D13-150 D13-120 D13-150 D13-200 














(m) (m) (mm) (mm) (mm) 
P5 4 1,5 D10-150 D10-150 D10-150 
P8 4 1,5 D10-150 D10-150 D10-150 
P14 3,25 1,5 D10-150 D10-150 D10-150 
P15 3,25 1,5 D10-150 D10-150 D10-150 
P17 3,25 1,5 D10-150 D10-150 D10-150 
P18 3,25 1,5 D10-150 D10-150 D10-150 
P19 3,25 1,5 D10-150 D10-150 D10-150 
PB5 4 1,5 D13-120 D13-120 D13-200 
PB8 4 1,5 D13-120 D13-120 D13-200 
PB10 6,5 1,5 D13-120 D13-120 D13-200 
PB13 3,25 1,5 D13-120 D13-120 D13-200 
PB14 3,25 1,5 D13-120 D13-120 D13-200 






Lentur Susut (mm) 
TL 150 D13-200 D10-200 






Lentur Susut (mm) 
TL 150 D13-50 D10-200 














Atas Bawah Atas Bawah 
B1 50/70 8D25 6D25 3D25 3D25 3D13-100 3D13-100 4D16 
B2 50/70 4D25 3D25 3D25 3D25 3D13-100 3D13-100 4D16 
B3 50/70 5D25 5D25 3D25 3D25 3D13-100 3D13-100 4D16 
B4 50/70 5D25 4D25 3D25 3D25 3D13-80 3D13-80 4D16 
B5 50/70 3D25 3D25 3D25 3D25 3D13-50 3D13-50 4D16 
B6 50/70 3D25 3D25 3D25 3D25 3D13-80 3D13-80 4D16 
B7 35/50 3D19 2D19 3D19 2D19 2D10-200 2D10-200 4D13 
B8 35/50 2D19 2D19 2D19 2D19 2D10-140 2D10-140 4D13 
B9 35/50 3D19 2D19 3D19 2D19 2D10-140 2D10-140 4D13 
B10 35/50 2D19 2D19 2D19 2D19 2D10-140 2D10-140 4D13 
B11 35/50 2D19 2D19 2D19 2D19 2D10-140 2D10-140 4D13 
B12 35/50 2D19 2D19 2D19 2D19 2D10-140 2D10-140 4D13 
BB 35/50 3D16 2D16 3D16 2D16 2D10-200 2D10-200 - 
BL 35/50 3D19 2D19 3D19 2D19 2D13-200 2D13-200 - 
 







(mm) Pada l0 
Diluar l0 
K1 850x850 16D25 5D16-100 5D16-150 
K2 750x750 12D25 4D16-100 4D16-150 
 
 
4. Metode pelaksanaan yang dibahas adalah pekerjaan 
pelaksanaan konstruksi balok dan pelat lantai. Langkah-
langkah pelaksanaan pekerjaan konstruksi balok dan pelat 
lantai yaitu : 





- Pekerjaan pengukuran. 
- Pembuatan bekisting. 
- Pabrikasi besi. 
b. Pekerjaan pelaksanaan : 
- Pembekistingan balok 
- Pembekistingan pelat 
- Pengecekan 
- Pembesian balok 
- Pembesian pelat 
- Pengecekan 
c. Pekerjaan pengecoran 
d. Pekerjaan pembongkaran bekisting 
e. Pekerjaan perawatan (curing) 
Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan 
pelaksanaan konstruksi balok dan pelat lantai diantaranya 
yaitu : 
a. Tower crane 
b. Concrete bucket atau concrete pump 
c. Concrete vibrator 
11.2. Saran 
1. Pentingnya menyusun sistematika dan metodologi dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini secara runtut agar lebih mudah 
dan sistematis dalam proses pengerjaan Tugas Akhir 
Terapan, serta data penunjang yang lengkap. 
2. Perlunya ketelitian dalam analisa dan perhitungan untuk 
pengerjaan Tugas Akhir, dikarenakan banyaknya 
perhitungan struktur yang ada, agar tidak ada yang terlewat 
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- Data Pembebanan (Brosur yang dipakai) 
 Brosur keramik 
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B8 B8 B8 B8 B8 B8K2
NO TIPE KOLOM DIMENSI KOLOM
1 K1 850 X 850



























FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa



















B2 B2 B2 B2 B2 B2
B2 B2 B1 B1 B1 B1B1 B1







































































B5 B11 B5 B5 B11 B5 B5 B11 B5 B5
B12 B6 B6 B12 B6 B12 B6 B12 B6 B6
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.










DENAH BALOK & KOLOM LANTAI ATTIC
SKALA 1:200
NO TIPE BALOK DIMENSI BALOK




























B8K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2
K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2
B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8
B8 B8 B8 B8 B8 B8K2
NO TIPE KOLOM DIMENSI KOLOM
1 K1 850 X 850








































FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa
































































B5 B11 B5 B5
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.










DENAH BALOK & KOLOM LANTAI ATAP
SKALA 1:200
NO TIPE BALOK DIMENSI BALOK

















K2 K2 K2 K2 K2 K2B8 B8 B8 B8
NO TIPE KOLOM DIMENSI KOLOM
1 K1 850 X 850




9 B10 350 X 500






B2 B2 B2 B2 B2
FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa

































PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.










DENAH BALOK & KOLOM LANTAI ATTIC LIFT
SKALA 1:200
NO TIPE BALOK DIMENSI BALOK











NO TIPE KOLOM DIMENSI KOLOM
1 K1 850 X 850





FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa










































PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.





























TULANGAN SAMPING 4-D16 4-D16










FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa













































PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.





























TULANGAN SAMPING 4-D16 4-D16















FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa

















































PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.

























TULANGAN SAMPING 4-D16 4-D16






FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa








POTONGAN A - A
SKALA 1:25









































PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.





























TULANGAN SAMPING 4-D16 4-D16














FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa





POTONGAN A - A
SKALA 1:25
















PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.






REKAPITULASI PENULANGAN BALOK INDUK
SKALA 1:50
FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa




















TULANGAN SAMPING 4-D16 4-D16





























TULANGAN SAMPING 4-D16 4-D16

























TULANGAN SAMPING 4-D16 4-D16

























TULANGAN SAMPING 4-D16 4-D16

























TULANGAN SAMPING 4-D16 4-D16



































TULANGAN SAMPING 4-D16 4-D16













PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.


















































TULANGAN SAMPING 4-D13 4-D13


































FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa

















TULANGAN SAMPING 4-D13 4-D13
























TULANGAN SAMPING 4-D13 4-D13
























TULANGAN SAMPING 4-D13 4-D13
























TULANGAN SAMPING 4-D13 4-D13
























TULANGAN SAMPING 4-D13 4-D13


































PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.






DETAIL PENULANGAN KOLOM K1
SKALA 1:25
FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa











POTONGAN A - A
SKALA 1:10


















PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.






DETAIL PENULANGAN KOLOM K2
SKALA 1:25
FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa
POTONGAN A - A
SKALA 1:10
















































































PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.








FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa
16-D25
5D16-100







BALOK INDUK 500 x 700
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.






DETAIL HUBUNGAN BALOK - KOLOM
SKALA 1:25
FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa





























PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.












NO TIPE PONDASI JUMLAH PANCANG

















FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa






















PO2 PO2 PO2 PO2 PO2 PO2 PO2 PO2












FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKITKO DISI TANAH TAN  LUNAK
MUTU BETON : 35 MPaAJA 410 MPa
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG
MEDIK RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH
TAMAN SEPANJANG DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM RANGKA
PEMIKUL MOMEN KHUSUS DAN
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.








FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa

























POTONGAN A - A PONDASI PO1
SKALA 1:50
TEBAL POER 100 cm
TANAH URUG
SPUN PILE CLASS C (D=45 cm)
























D16 - 100 mm
D22 - 100 mm




PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG
MEDIK RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH
TAMAN SEPANJANG DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM RANGKA
PEMIKUL MOMEN KHUSUS DAN
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.








FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa
POTONGAN A - A PONDASI PO2
SKALA 1:50
PASIR URUG10 cm
TEBAL POER 100 cm
TANAH URUG
SPUN PILE CLASS C (D=45 cm)

























D16 - 100 mm
D22 - 100 mm
LANTAI KERJA 5 cm
1350 700
2750
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG
MEDIK RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH
TAMAN SEPANJANG DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM RANGKA
PEMIKUL MOMEN KHUSUS DAN
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.








FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa
POTONGAN A - A PONDASI PO3
SKALA 1:50
PASIR URUG10 cm
TEBAL POER 100 cm
TANAH URUG
SPUN PILE CLASS C (D=45 cm)























D16 - 100 mm
D22 - 100 mm
1350 700
2750
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG
MEDIK RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH
TAMAN SEPANJANG DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM RANGKA
PEMIKUL MOMEN KHUSUS DAN
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.








FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa
POTONGAN A - A PONDASI PO4
SKALA 1:50
700
LANTAI KERJA 5 cm
PASIR URUG10 cm
TEBAL POER 100 cm
TANAH URUG
SPUN PILE CLASS C (D=45 cm)






PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG
MEDIK RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH
TAMAN SEPANJANG DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM RANGKA
PEMIKUL MOMEN KHUSUS DAN
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.








FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa

















D16 - 100 mm
D22 - 100 mm
1350 700
5450





LANTAI KERJA 5 cm
TEBAL POER 100 cm
TANAH URUG
SPUN PILE CLASS C (D=45 cm)
























D16 - 100 mm
D22 - 100 mm
1350 700
2750
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG
MEDIK RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH
TAMAN SEPANJANG DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM RANGKA
PEMIKUL MOMEN KHUSUS DAN
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.








FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa
POTONGAN A - A PONDASI PO6
SKALA 1:50
1350
LANTAI KERJA 5 cm
PASIR URUG10 cm
TEBAL POER 100 cm
TANAH URUG
SPUN PILE CLASS C (D=45 cm)







D16 - 100 mm
D22 - 100 mm
8150
700
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.








FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa
POTONGAN A - A PONDASI PO7
SKALA 1:100


















700 1350 1350 1350 1350 1350
LANTAI KERJA 5 cm
PASIR URUG10 cm
TEBAL POER 100 cm
TANAH URUG
SPUN PILE CLASS C (D=45 cm)






D16 - 100 mm





POTONGAN A - A PONDASI PO8
SKALA 1:100

























LANTAI KERJA 5 cm
PASIR URUG10 cm
TEBAL POER 100 cm
TANAH URUG
SPUN PILE CLASS C (D=45 cm)
SLOOF 50 x 70 cm
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.








FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa
POTONGAN A - A PONDASI PO9
SKALA 1:100


















D16 - 100 mm
D22 - 100 mm
10850







LANTAI KERJA 5 cm
PASIR URUG10 cm
TEBAL POER 100 cm
TANAH URUG
SPUN PILE CLASS C (D=45 cm)
SLOOF 50 x 70 cm
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
JUDUL TUGAS AKHIR TERAPAN
MODIFIKASI STRUKTUR GEDUNG MEDIK
RUMAH SAKIT SITI KHADIJAH TAMAN
SEPANJANG DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN
KHUSUS DAN METODE PELAKSANAAN
PEKERJAAN BALOK - PELAT LANTAI
DOSEN PEMBIMBING
Ir. Srie Subekti., MT.
NIP 19560520 198903 2 001
MAHASISWA
M. RICHZAD PRIMA S.









1 2 3 4 5 6 7
325040008000 8000 8000 8000
- 3.50 BASEMENT
+ 0.00 1ST FLOOR
+ 4.20 2ND FLOOR
+ 8.40 3RD FLOOR
+ 12.60 4TH FLOOR
+ 16.80 5TH FLOOR
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DETAIL A PENULANGAN PORTAL MEMANJANG
SKALA 1:50
FUNGSI BANGUNAN : RUMAH SAKIT
KONDISI TANAH : TANAH LUNAK
MUTU BETON : 35 MPa
MUTU BAJA : 410 MPa
